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Tiivistelmä
Raportissa käsitellään ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa vuonna 2002. Raportti
on ydinenergia-asetuksen 121 §:n edellyttämä Säteilyturvakeskuksen (STUK) selvitys
kauppa- ja teollisuusministeriölle. Ydinturvallisuusvalvonta kohdistui ydinlaitosten
käyttöön, ydinjätehuoltoon ja ydinmateriaaleihin.
Ydinvoimalaitoksilla ei sattunut tapahtumia, jotka olisivat vaarantaneet ydinenergian
käytön turvallisuuden. Myöskään FiR 1 -tutkimusreaktorilla ei ollut turvallisuutta
vaarantaneita tapahtumia. Yhdenkään ydinvoimalaitostyöntekijän saama säteilyannos ei
ylittänyt henkilökohtaisen annoksen rajaa. Työntekijöiden kollektiivinen säteilyannos
pysyi kansainväliseen tasoon verrattuna pienenä. Radioaktiivisten aineiden päästöt olivat
pienet, ja niiden perusteella laskettu säteilyannos sekä Loviisan että Olkiluodon ydinvoi-
malaitoksen ympäristön eniten altistuneelle asukkaalle oli selvästi alle valtioneuvoston
päätöksessä asetetun rajan. Myös tutkimusreaktorin työntekijöiden säteilyannokset ja
radioaktiivisten aineiden päästöt ympäristöön alittivat selvästi asetetut rajat.
Ydinjätehuollon valvonta kohdistui käytetyn polttoaineen varastointiin ja loppusijoitus-
suunnitelmiin sekä voimalaitosjätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.
Ydinjätehuollossa ei sattunut turvallisuutta vaarantaneita tapahtumia. Ydinmateriaali-
valvonnalla todennettiin, että ydinmateriaaleja käytettiin voimassa olevien säännösten
mukaisesti ja että ydinmateriaalikirjanpito vastasi todellisuutta.
Valvontatoiminta osoitti, että ydinvoimalaitoksia käytettiin voimassa olevien säännösten
mukaisesti ja että ydinjätehuolto ja ydinmateriaalien käyttö tapahtuivat voimassa olevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. STUK todensi myös, että ydinlaitoksen haltijoiden
vahingonkorvausvastuu ydinvahingon varalta on hoidettu lainsäädännön edellyttämällä
tavalla.
Ydinturvallisuusvalvonnan kokonaiskustannukset vuonna 2002 olivat 7,6 milj. euroa.
Maksullisen valvontatoiminnan kustannukset olivat yhteensä 6,1 milj. euroa, jotka
perittiin täysimääräisesti luvanhaltijoilta ja -hakijoilta.
TOSSAVAINEN Kirsti (toim.). Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta. Vuosiraportti 2002.
STUK-B-YTO 221. Helsinki 2002. 41 s. + liitteet 22 s.
Avainsanat: ydinenergia, ydinlaitos, ydinjäte, ydinmateriaalivalvonta, viranomaisvalvonta
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Ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Säteilytur-
vakeskus (STUK) valvoo ydinenergian käytön tur-
vallisuutta. STUK huolehtii myös turva- ja valmi-
usjärjestelyjen valvonnasta sekä ydinaseiden le-
viämisen estämiseksi tarpeellisesta ydinenergian
käytön valvonnasta. Tämä raportti on ydinener-
gia-asetuksen 121 §:n edellyttämä Säteilyturva-
keskuksen selvitys kauppa- ja teollisuusministeri-
ölle ydinenergia-alan valvontatoiminnasta.
Raportissa käsitellään ydinlaitosten, ydinjäte-
huollon ja ydinmateriaalien valvontaa. Nämä val-
vontatehtävät kuuluvat STUKin osastoille Ydin-
voimalaitosten valvonta (YTO) ja Ydinjätteiden ja
ydinmateriaalien valvonta (YMO).
Ydinlaitosten valvontaa koskevassa osassa ku-
vataan ydinlaitosten käyttöä ja käyttötapahtumia
ja selvitetään laitoksilla tehtyjä toimenpiteitä tur-
vallisuuden parantamiseksi. Raportissa kuvataan
myös säteilyturvallisuutta työntekijöiden saamien
säteilyannosten ja kollektiivisten annosten sekä
päästöjen ja ympäristön säteilyvalvonnan tulos-
ten avulla.
1 Johdanto
Ydinjätehuollon valvontaa koskevassa osuu-
dessa käsitellään käytetyn ydinpolttoaineen lop-
pusijoitushankkeeseen ja voimalaitosjätteiden kä-
sittelyyn liittyviä asioita. Raportissa esitetään lai-
tospaikoilla varastoidun ydinpolttoaineen ja voi-
malaitosjätteen määrät vuoden lopussa.
Raportissa selvitetään ydinmateriaalien val-
vontaa Suomen ydinlaitoksilla sekä radioaktiivis-
ten aineiden kuljetusten valvontaa.
Raportissa esitetään ydinturvallisuusvalvon-
nan tunnuslukuja kuten ydinturvallisuusvalvon-
taa tekevän henkilöstön työaikojen jakautuminen
eri tehtäväalueille, ydinvoimalaitoksilla ja laite-
valmistajien luona tehtyjen tarkastuspäivien lu-
kumäärät sekä käsiteltyjen asiakirjojen lukumää-
rät ja käsittelyajat.
Raportissa käsitellään myös ydinturvallisuus-
säännöstön kehittymistä sekä eräitä ydinturvalli-
suusvalvonnan tukitoimintoja kuten turvallisuus-
tutkimusta, valmiustoimintaa, viestintää ja kehi-
tyshankkeita. Raportissa selvitetään lisäksi osal-
listumista ydinturvallisuusalan kansainväliseen
yhteistyöhön.
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2.1 Ydinturvallisuusvalvonnan
tunnuslukuja
Ydinturvallisuusvalvonta kohdistui pääasiassa For-
tum Power and Heat Oy:n omistamiin Loviisa 1 ja
2 -laitosyksiköihin ja Teollisuuden Voima Oy:n
omistamiin Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköihin sekä
niiden ydinjätehuoltoon ja ydinmateriaaleihin.
Fortum Power and Heat Oy:stä ja Teollisuuden
Voima Oy:stä käytetään myöhemmin tekstissä ni-
mitystä luvanhaltija. Ydinjätehuoltoon kuuluvas-
ta ydinpolttoaineen loppusijoituksen suunnittelus-
ta ja myöhemmästä toteutuksesta huolehtii
Posiva Oy. Muita valvontakohteita olivat Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusreaktori,
ydinaineiden pienkäyttäjät sekä radioaktiivisten
aineiden kuljetukset. Lisäksi valvonnassa käsitel-
tiin uuteen ydinvoimalaitoshankkeeseen liittyviä
kysymyksiä.
Ydinvoimalaitosten turvallisuusvalvonnassa on
käytössä tunnuslukujärjestelmä, jonka avulla saa-
daan tietoa ja viitteitä seurattavan toiminnan
kehityssuunnasta. Tunnusluvuilla seurataan val-
vontatoiminnan vaikuttavuutta (ydinvoimalaitos-
ten turvallisuutta kuvaavat tunnusluvat) ja val-
vontatoiminnan tehokkuutta (ydinturvallisuusval-
vontaa kuvaavat tunnusluvut). Tunnuslukujärjes-





tiin sekä laskutettavaa että ei-laskutettavaa pe-
rustoimintaa. Laskutettava perustoiminta muo-
dostui pääosin ydinlaitosten valvonnasta, josta
aiheutuneet kustannukset perittiin valvottavilta.
Ei-laskutettava perustoiminta koski kansainvälis-
tä ja kotimaista yhteistyötä sekä valmiustoimin-
taa ja viestintää. Ei-laskutettava perustoiminta
on julkisrahoitteista. Säännöstötyöstä ja tukitoi-
minnoista (hallintotehtävät, ydinturvallisuusval-
2 Ydinturvallisuusvalvonta
vonnan kehittäminen, koulutus, ammattitaidon yl-
läpito ja kehitys, raportointi sekä osallistuminen
ydinturvallisuustutkimustyöhön) aiheutuvat kus-
tannukset vyörytettiin laskutettavalle ja ei-lasku-
tettavalle perustoiminnalle sekä palvelutoimin-
nalle näiden toimintojen työtuntimäärien mukai-
sessa suhteessa.
Ydinturvallisuusvalvontaa tekevän henkilös-
tön vuosittaisen työajan jakautuminen eri tulos-
alueille esitetään taulukossa I.
Loviisan ydinvoimalaitoksen valvontaan käy-
tettiin 12,1 henkilötyövuotta, joka on 14,8 % ydin-
turvallisuusvalvontaa tekevän henkilöstön koko-
naistyöajasta. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen val-
vontaan käytettiin 12,4 henkilötyövuotta, joka on
15,1 % kokonaistyöajasta. Luvut sisältävät ydin-
voimalaitosten käytön valvonnan lisäksi ydinma-
teriaalien valvonnan. Ydinjätehuollon valvontaan
käytetty työaika oli 2,3 henkilötyövuotta eli 2,8 %
kokonaistyöajasta. FiR 1 -tutkimusreaktorin val-
vontaan käytettiin 0,1 henkilötyövuotta ja suun-
nitteilla olevan ydinvoimalaitoksen turvallisuus-
arvioinnin laatimiseen ja valvontatyön valmiste-
luun 0,8 henkilötyövuotta. Ydinaineiden pienkäyt-
täjien valvontaan käytettiin 0,01 henkilötyövuot-
ta. Kuvassa 1 esitetään päätoimintoihin käytetyn
työajan jakautuminen vuosina 1998–2002.
Laitospaikoilla ja laitteiden valmistajien luona
tehtyjä tarkastuspäiviä oli kaikkiaan 679. Luku
sisältää ydinvoimalaitosten turvallisuuteen koh-
distuneiden tarkastusten lisäksi ydinjätehuollon
ja ydinmateriaalien tarkastukset. Lisäksi Olkiluo-
don ydinvoimalaitoksella työskenteli kaksi paikal-
listarkastajaa ja Loviisan laitoksella yksi paikal-
listarkastaja. Tarkastuspäivien lukumäärät vuo-
silta 1998–2002 esitetään kuvassa 2.
Vuonna 2002 STUKille toimitettiin käsiteltä-
väksi kaikkiaan 1486 asiakirjalähetystä. Vuonna
2002 sekä aikaisemmin toimitettujen asiakirjojen
tarkastuksia saatiin vuonna 2002 päätökseen
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Taulukko I. Ydinturvallisuusvalvontaa tekevän henkilöstön työajan jakautuminen eri tehtäväalueille.
Tehtäväalue 1998 1999 2000 2001 2002
Laskutettava perustoiminta 24,7 25,3 26,4 26,3 27,6
Ei-laskutettava perustoiminta 4,6 5,5 7,5 7,4 6,9
Palvelutoiminta 6,9 7,0 5,4 4,4 3,8
Säännöstötyö ja tukitoiminnot 25,1 24,6 25,5 28,5 27,1
Lomat ja poissaolot 13,9 14,8 15,0 16 16,2
Yhteensä 75,2 77,2 79,8 82,6 81,6
Kuva 1. Päätoimintoihin käytetyn työajan jakautuminen.
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Kuva 3. Saapuneiden ja käsiteltyjen asiakirjojen lukumäärät sekä keskimääräinen asiakirja-aineiston käsittelyaika.
Kuva 4. Loviisan laitosyksiköitä koskevien päätösten
valmisteluaikajakaumat.
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M€
Ydinturvallisuusvalvonnan tulot Maksullisen ydinturvallisuusvalvonnan kustannukset
Ydinturvallisuusvalvonnan kokonaiskustannukset
Kuva 6. Ydinturvallisuusvalvonnan tulot ja kustannukset.
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1519. Lukuun sisältyvät myös STUKin myöntä-
mät ydinenergialain mukaiset luvat, jotka luetel-
laan liitteessä 2. Asiakirjojen keskimääräinen kä-
sittelyaika oli 57 päivää. Asiakirjojen lukumäärät
ja keskimääräinen käsittelyaika vuosina 1998–
2002 esitetään kuvassa 3. Kuvissa 4 ja 5 esitetään
hyväksymiskäsittelyssä olleiden Loviisan ja Olki-




nukset vuonna 2002 olivat 6,1 milj. euroa. Ydin-
turvallisuusvalvonnan kokonaiskustannukset oli-
vat 7,6 milj. euroa. Siten maksullisen toiminnan
osuus oli 81 %.
Vuonna 2002 ydinturvallisuusvalvonnasta ker-
tyneet tulot olivat 6,1 milj. euroa. Tuloista 2,5 milj.
euroa kertyi Loviisan ja 2,7 milj. euroa Olkiluodon
ydinvoimalaitosyksiköiden valvonnasta. Posiva
Oy:n toiminnan valvonnasta kertyi 0,8 milj. euroa.
Muista valvottavista kohteista (mm. FiR 1 -tutki-
musreaktorin valvonta, suunnitteilla olevan ydin-
voimalaitoksen turvallisuusarvioinnin laatiminen
ja valvontatyön valmistelu, ydinaineiden pien-
käyttäjien valvonta) kertyneet tulot olivat 0,1 milj.
euroa. Kuvassa 6 esitetään ydinturvallisuusval-




Oman toiminnan kehittämisessä oli kaksi merkit-
tävää teemaa: prosessit ja osaaminen. Prosessit oli
valittu koko STUKin kehittämiskohteeksi. Vuoden
aikana tunnistettiin ydinturvallisuusvalvonnan
prosessit, laadittiin prosessikartta, nimettiin pro-
sessien omistajat ja käynnistettiin prosessien ku-
vaaminen. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus ot-
taa käyttöön uudistettu prosessipohjainen toimin-
tajärjestelmä.
Osaamiskartoituksen ensimmäisessä vaihees-
sa selvitettiin suoraan ydinturvallisuusvalvontaan
liittyvien substanssiosaamisten tavoite- ja nyky-
tila. Toisessa vaiheessa kartoitettiin kaikille
STUKin työntekijöille yhteisten ns. yleisten osaa-
misten tilanne. Osaamiskartoituksen tuloksia hyö-
dynnetään osaamisen kehittämisessä, erityisesti
sisäisessä koulutuksessa ja uusien henkilöiden
perehdyttämisessä.
Uuden ydinvoimalaitoksen valvontahankkee-
seen varauduttiin muodostamalla sen valvontaa
koordinoiva projektiryhmä ja laatimalla luonnos
projektisuunnitelmasta. Projektimuotoisesta toi-
minnasta saatavia kokemuksia on tarkoitus hyö-
dyntää myös muussa valvontatoiminnassa.
Oman toiminnan arvioinnin avuksi otettiin
käyttöön BSC-mallin mukainen mittaristo. Mitta-




nan kehittämistä jatkettiin. Pääpaino vuoden ai-
kana oli tiedonhallintaan soveltuvien portaalioh-
jelmistojen käytännön testauksessa. Alkuvuodes-
ta saatettiin päätökseen Sharepoint Portal Server
(SPS) -ohjelmiston testaus ja sen jälkeen osallis-
tuttiin STUKissa tapahtuvaan SAP Enterprise
Portal -ohjelmiston testaamiseen. Testausvaiheen
päätyttyä keväällä 2003 tehdään lopullinen valin-
ta koko STUKin tiedonhallintaportaalista.
STUKiin laadittiin yhtenäinen asianhallinnan
projektisuunnitelma, jossa on kerättynä yhteen
kaikilla osastoilla menossa olevat tai käynnistet-
tävät tiedonhallintaan liittyvät kehityshankkeet.
Projektin vetäjänä toimii STUKin tietohallinto-
päällikkö, mikä virka perustettiin vuoden alussa.
Samoin aiemmin osastojen organisaatioihin kuu-
luneet ATK-tuki- ja kehitystehtävissä toimivat
henkilöt siirrettiin vuoden 2003 alussa tietohallin-
topäällikön suoraan alaisuuteen perustettuun tie-
tohallintoyksikköön.
Ohjelmistovertailujen ja testausten lisäksi jat-
kettiin keskusteluja luvanhaltijoiden kanssa yh-
teisten ns. Extranet-ratkaisujen toteuttamisesta.
Fortum Power and Heat Oy:stä saatiin käyttöön
digitaalisessa muodossa kaikki Loviisan laitoksen
tekniset perusdokumentit, jotka ovat nyt tarkas-
tajakunnan käytettävissä STUKin tietoverkossa.
STUKin laitospaikoilla toimivien paikallistarkas-
tajien ja muun henkilöstön tietoliikenneyhteyksiä
STUKin tietoverkkoon Helsingissä uudistettiin ja
nopeutettiin uusin teknisin ratkaisuin.
Tarkastajakunnan käytössä olevaa tietokone-
laitteistoa uusittiin huomattavasti ja vuoden lop-
puun mennessä siirryttiin lähes täydellisesti Win-
dows 2000 -käyttöjärjestelmään. Useille aiemmin
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perustetuille erillisille tietokannoille laadittiin se-
lainpohjaiset käyttöliittymät STUKin Intranetiin.
Turvallisuuskulttuuri
STUKin tavoitteena on turvallisuuskulttuurin ke-
hittäminen Suomessa koko ydinvoima-alan katta-
vasti.
Luvanhaltijoiden kanssa pidettiin keskustelu-
tilaisuus, jossa käsiteltiin turvallisuuskulttuuriin
liittyviä keskeisiksi koettuja asioita. Tilaisuus pe-
rustui STUKin teettämän tilaustutkimustyön
tuottamaan tietoon ja keskusteluilla pyrittiin
muodostamaan yhteistä näkemystä suomalais-
kansallisen turvallisuuskulttuurin sisällöstä. Kes-
kustelussa yhteiseksi lähtökohdaksi todettiin se,
että luvanhaltijoilla on jakamaton vastuu turvalli-
suudesta. STUK on kehittämässä ohjeistoaan ja
valvontamenettelyjään niin, että se asettaa selvät
vaatimukset hämärtämättä luvanhaltijoiden vas-
tuuta ja turvaa riittävän dokumentoinnin välttä-
en turhaa byrokratiaa. Kehitys asettaa haasteita
myös luvanhaltijoille. Sukupolven vaihdos, osaa-
misen pitäminen ajan tasalla ja henkilöstön moti-
vaation säilyttäminen ovat suuria haasteita kai-
kille ydinvoima-alan organisaatioille, ja ne edel-
lyttävät työn ja työympäristön, välineiden ja me-
nettelyjen kehittämistä ja henkilöstön osallistu-
misen lisäämistä. Keskustelu koettiin antoisaksi
ja sitä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.
Turvallisuusviranomaisten välistä keskustelua
turvallisuuskulttuuriin liittyvistä kysymyksistä
jatkettiin. STUKin aloitteesta pidettiin viisi kes-
kustelutilaisuutta, joihin osallistuivat STUKin li-
säksi edustajat Ilmailulaitoksesta, Merenkulku-
laitoksesta, Ratahallintokeskuksesta, TUKESista
sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluyk-
siköstä. Tilaisuuksissa käsiteltiin eri viranomais-
ten turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuuskult-
tuurin kohdistuvan valvonnan lähtökohtia ja käy-
tännön menettelyjä.
Riskitietoisen valvonnan kehittäminen
Vuonna 2002 tunnistettiin riskitietoisen valvon-
nan keskeiset elementit ja suunnattiin valvontaa
riskin kannalta merkittävimpiin kohteisiin.
Riskitietoista turvallisuuden hallintaa ydinvoi-
malaitoksilla koskevat vaatimukset esitetään uu-
situssa ohjeessa YVL 2.8. Uudessa ohjeessa on
erityisesti tarkennettu ydinvoimalaitoksen suun-
nitteluvaiheen todennäköisyyspohjaiselle turvalli-
suusanalyysille (PSA) asetettavia vaatimuksia
sekä riskitietoista turvallisuuden hallintaa koske-
via vaatimuksia. PSA:ta on jo aikaisemminkin
käytetty laajasti muutostöiden arviointiin ja tur-
vallisuusteknisiä käyttöehtoja koskevien poikke-
uslupahakemusten perusteluina. Ohjeessa edelly-
tetään käytettävän PSA:ta lisäksi esimerkiksi tur-
vallisuusteknisten käyttöehtojen muutostarpeiden
ja turvallisuusluokituksen arviointiin, järjestelmi-
en ja laitteiden testausohjelmien arviointiin, käyn-
ninaikaisen ennakkohuollon riskimerkityksen ar-
viointiin sekä putkistojen määräaikaistarkastus-
ohjelmien kehittämiseen.
Myös STUKin valvontatoimintaa kohdenne-
taan riskitietoisesti ja tämä on otettu huomioon
YVL-ohjeiston kehittämisessä. Uusitussa ohjeessa
YVL 2.0, joka koskee ydinvoimalaitoksen järjestel-
mien suunnittelua, korostetaan turvallisuusperi-
aatteiden huomioonottamista ja arviointia suun-
nittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
periaatesuunnitelmien yhteydessä. Samaa periaa-
tetta on noudatettu ydinlaitosten sähkö- ja auto-
maatiojärjestelmiä koskevissa ohjeissa YVL 5.2 ja
YVL 5.5. YVL-ohjeissa määriteltiin myös uudel-
leen painelaitteiden sekä sähkö- ja automaatio-
laitteiden valvontaperiaatteet. STUKin valvonta
kohdistetaan laitetasolla luvanhaltijan toiminta-
tapoihin ja riippumattoman tarkastuslaitoksen
toimintaan ja vain tärkeimpiä laitteita tarkaste-
taan itse.
STUKin valvontatoiminnan kohdentaminen
riskitietoisesti jatkuu YVL-ohjeiden ja STUKin
toimintaprosessien kehittämisen yhteydessä.
Ydinvoimalaitosten käyttötoiminnan valvon-
nassa korostettiin teknisen valvonnan lisäksi voi-
mayhtiöiden organisaation toimintaan liittyvää
valvontaa, jota tehtiin erityisesti käytön valvon-
nan tarkastusohjelman ja tapahtumien tutkinnan
yhteydessä. Laitetasolla työtä kohdennettiin tur-
vallisuuden kannalta merkittäviin vikoihin, yh-
teisvikoihin ja toistuviin vikoihin. Työssä käytet-
tiin apuna STUKin tunnuslukujärjestelmää. Toi-
mintaprosesseja kehitettäessä otetaan käyttöön
ydinvoimalaitosten käyttötoimintaan liittyviä en-
nakoivia vuosittaisia kokonaisarviointeja, joiden
avulla valvontatoimintaa suunnataan.
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YVL-ohjeiston uudistamista ja ajantasallapitoa
jatkettiin. YVL-ohjeet ovat yksityiskohtaisia ydin-
laitosten turvallisuutta koskevia määräyksiä, joi-
ta STUK valmistelee ydinenergialain (990/1987)
ja valtioneuvoston ydinvoimalaitosten turvallisuut-
ta koskevista yleisistä määräyksistä (395/1991) te-
kemän päätöksen perusteella. Ohjeissa esitetään
ydinlaitosten turvallisuutta koskevien vaatimus-
ten lisäksi STUKin käyttämiä valvontamenettely-
jä. STUK päättää ydinlaitoskohtaisesti uusien oh-
jeiden soveltamisesta ja velvoittavuudesta jo
käynnissä oleville laitoksille.
YVL-ohjetyöryhmissä valmisteltiin tai arvioi-
tiin kaikkiaan noin 45:tä ohjetta, joista vuoden
loppuun mennessä valmistui 10 ohjetta. Vuosina
1998–2002 julkaistujen suomenkielisten ohjeiden
lukumäärä esitetään kuvassa 7. Englannin kielel-
lä julkaistiin seitsemän ja ruotsin kielellä kolme
ohjetta. YVL-ohjeet julkaistiin sekä paperimuotoi-
sina että Internetissä.
Vuonna 2001 käynnistynyttä säännöstöstrate-
gian uudistamishanketta linjattiin uudelleen si-
ten, että YVL-ohjeiston uudistamista koskevat pe-
riaatteet sisällytetään STUK-tason strategiaan ja
erilliseen säännöstöä koskevaan toimintaohjel-
maan. Osastotasolla laaditaan vain erillinen, ohje-
kohtainen työsuunnitelma.
Sen jälkeen kun eduskunta oli päättänyt jättää
hallituksen hyväksyvän periaatepäätöksen uuden
ydinvoimalaitoksen rakentamisesta voimaan, teh-
tiin koko YVL-ohjeiston kattava arvio merkittä-
vimmistä muutostarpeista, jotka lähivuosina on
tarpeen ottaa huomioon YVL-ohjeistoa päivitettä-
essä. Tämä arvio toimitettiin tiedoksi luvanhalti-
joille. Kolmesta ohjeesta, jotka käsittelevät turval-
lisuusluokitusta, vikakriteerejä ja turvajärjestely-
jä, valmisteltiin lisäksi täsmennysmuistiot. Niissä
kuvattiin yksityiskohtaisesti ohjeiden vaatimus-
3 Säännöstötyö
Kuva 7. Julkaistujen YVL-ohjeiden lukumäärä.
ten tulkintaa erityisesti uudelle laitoshankkeelle
asetettavien suunnitteluvaateiden selventämisek-
si.
Vuoden 2002 aikana STUKissa ei valmisteltu
eikä Suomessa astunut voimaan merkittäviä ydin-
energialain tai -asetuksen muutoksia. Myöskään
valtioneuvoston päätöksinä annettuihin yleisiin
ydinturvallisuutta koskeviin määräyksiin ei val-
misteltu muutoksia. Ydinturvallisuutta koskevia
suosituksia antavat myös kansainväliset järjestöt
EU, IAEA, OECD/NEA sekä eri maiden kansalli-
set viranomaiset. Niiden taholta ei myöskään tul-
lut aihetta kansallisiin säännöstön päivityshank-
keisiin.
STUK valmisteli kansalliset lausunnot
IAEA:lle kahdeksan turvallisuusohjeen luonnok-
sesta.
EU:n komissio toimitti alkuvuonna jäsenvalti-
oille kommentoitavaksi ehdotuksen uudesta ydin-
materiaalivalvontaa koskevasta asetuksesta. Pää-
osin vuodelta 1957 peräisin olevan asetuksen (Eu-
ratom 3227/76) uudistaminen on tullut ajankoh-
taiseksi lisäpöytäkirjan mukaisen valvonnan,
EU:n laajenemisen sekä raportointiformaatin ny-
kyaikaistamisen vuoksi. STUK osallistui aktiivi-
sesti asian käsittelyyn neuvoston atomiasiain työ-
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4.1 Ydinturvallisuusvalvonta
Ydinvoimalaitosten valvonta muodostui käytön
tarkastusohjelmaan kuuluvista tarkastuksista,
laitosmuutosten valvonnasta, tapahtumien tutkin-
nasta sekä erillisistä tarkastuksista, jotka luvan-
haltija oli velvollinen pyytämään laitoksella teh-
tävien toimenpiteiden yhteydessä tai jotka STUK
teki harkintansa perusteella. STUK arvioi ydin-
voimalaitosten turvallisuutta myös mm. käyttöko-
kemusten ja turvallisuustutkimusten sekä luvan-
haltijan toimittamien raporttien ja suunnitelmien
perusteella sekä tekemällä tarkastuksia laitospai-
koilla ja laitteiden valmistajien luona.
Valvontatoiminta osoitti, että ydinvoimalaitok-
sia käytettiin voimassa olevien säännösten mu-
kaisesti.
Käytön tarkastusohjelma
Vuonna 2002 Loviisan laitokselle tehtiin 12 ja Ol-
kiluodon laitokselle 14 käytön tarkastusohjelmaan
kuuluvaa tarkastusta. Tarkastuksissa käytiin läpi
johtamistoimintaa, menettelytapoja, organisaatio-
yksiköiden toimintaa ja järjestelmien teknistä hy-
väksyttävyyttä. Tarkastuksissa todennettiin mm.
luvanhaltijan asiakirjojen sisällön vastaavuutta
säännöksiin nähden sekä sitä, että luvanhaltija
toimii oman laadunhallintajärjestelmänsä mukai-
sesti. Tarkastukset muodostuivat voimalaitosten
henkilöstön haastatteluista, asiakirjojen ja mui-
den dokumenttien tarkastuksista ja laitoskierrok-
sista, joilla todennettiin asioita sekä valvottiin
mm. koestuksien tekemistä. Ohjelman mukaiset
tarkastukset toistetaan pääsääntöisesti vuosit-
tain; yksittäisten tarkastusten sisältö sen sijaan
vaihtelee eri vuosina. Vuosittainen tarkastusohjel-
ma saatettiin luvanhaltijan tietoon vuoden alussa
ja tarkastusajankohdat sovittiin luvanhaltijan
edustajien kanssa.
Tarkastusten perusteella esitettiin yhteensä 54
vaatimusta. Sekä Loviisan että Olkiluodon laitok-
silla tehdään ja on jo tehtykin toimenpiteitä ha-
vaittujen puutteiden korjaamiseksi. Mikään STU-
Kin tekemistä havainnoista ei ollut sellainen, että
sillä olisi ollut oleellista vaikutusta laitosyksiköi-
den turvallisuuteen.
Käytön tarkastusohjelmaan sisältyvät tarkas-
tukset esitetään liitteessä 3.
Laitosmuutosten valvonta
Laitosmuutosten valvonta muodostui viranomais-
käsittelylaajuuden määrittelystä, muutoksia kos-
kevien asiakirjojen käsittelystä ja muutostyön to-
teutuksen ja käyttöönoton valvonnasta. Laitosyk-
siköiden turvallisuuden parantamiseksi tehtyjä
laitosmuutoksia selvitetään luvuissa 4.2.4 ja 4.3.4
sekä liitteessä 4.
STUK valvoi laitteiden ja rakenteiden muutos-
töiden toteuttamista laitospaikoilla ja laitteiden
valmistajien luona tehdyin tarkastuksin sekä lu-
vanhaltijan laatimien selvitysten avulla. Laitok-
silla tehtyjen muutosten seurauksena myös useat
laitosten toimintaa ja rakennetta kuvaavat asia-
kirjat kuten turvallisuustekniset käyttöehdot, lo-
pullinen turvallisuusseloste ja käyttöohjeet muut-
tuivat. STUK valvoi näihin asiakirjoihin tehtyjä
muutoksia sekä seurasi yleisesti muutostöistä joh-
tuneen laitosdokumentaation päivittämistä.
Muutostöiden valvontaan liittyi STUKin ja lu-
vanhaltijoiden välisiä kokouksia, joissa luvanhal-
tijoiden edustajat selvittivät suunnitteilla olevia,
seuraavassa vuosihuollossa ja ja myös pidemmällä
tähtäimellä toteutettavia muutoksia sekä meneil-
lään olevien muutostöiden tilannetta. STUKissa
aloitettiin vuonna 2001 uutena käytäntönä sisäis-
ten muutostöiden seurantakokousten pitäminen.
Kokouksissa käsitellään STUKin käsittelyyn tul-
leita ja tulevia muutostöitä ja niiden tilannetta
suunniteltuun toteutusajankohtaan nähden.
Vuonna 2002 kokouksia pidettiin yksi kumpaakin
voimalaitospaikkaa kohden.
4 Ydinlaitosten valvonta
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Atk-pohjaisen laitosmuutosrekisterin avulla
seurattiin turvallisuuden kannalta merkittävien
muutostöiden etenemistä. Vuonna 2002 rekiste-
riin kirjattiin 12 uutta muutostyötä. Rekisterissä
seurattiin lisäksi lukuisia aiempina vuosina kir-
jattuja, vielä keskeneräisiä muutoksia. Laitos-
muutosrekisteriä käytettiin hyväksi erityisesti
muutostöihin liittyvien asiakirjamuutosten toteu-
tumisen seurannassa. Seurannan tuloksena todet-
tiin, että vuonna 2001 tehtyjen, laitosmuutosre-
kisterillä seurattujen muutostöiden asiakirjamuu-
tokset on saatettu loppuun Olkiluodon laitoksella
77-prosenttisesti ja Loviisan laitoksella 81-pro-
senttisesti muutosta seuranneeseen vuosihuoltoon
mennessä. Kaikki turvallisuusteknisiin käyttöeh-
toihin tehtävät muutokset toteutuivat molemmil-
la laitospaikoilla ennen muutoksen käyttöönottoa.
Vuosihuoltoseisokkien valvonta
Vuosihuoltoseisokkien valvonta kohdistui mm.
seisokin aikaisten töiden hallinnollisiin järjeste-
lyihin, käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan toi-
mintaan, ydinpolttoaineen vaihtoon, luvanhalti-
jan ja alihankkijoiden tekemiin tarkastuksiin ja
testauksiin. Valvonnassa kiinnitettiin huomiota
myös säteilysuojelun toteutukseen, valvomotyös-
kentelyyn ja yleiseen järjestykseen. STUK valvoi
myös laitosyksikköjen pysäytystä seisokkitilaan ja
käynnistystä seisokin jälkeen. Ennen polttoaineen
uuden käyttöjakson alkua tarkastettiin kullekin
laitosyksikölle uutta polttoainelatausta varten
tehdyt turvallisuusanalyysit. Lisäksi tarkastettiin,
että polttoaineniput ladattiin reaktoriin suunni-
telman mukaisesti. Ydinmateriaalien varastomää-
ritys tarkastettiin ennen reaktoripainesäiliön kan-
nen sulkemista.
STUK teki vuosihuoltoseisokkien aikana pai-
nelaitelain edellyttämät tarkastukset. Lisäksi val-
vottiin painesäiliöiden ja muiden painetta kanta-
vien laitteiden määräaikaistarkastuksia tarkasta-
malla niitä koskevat ohjelmat ja valvomalla tar-
kastussuorituksia laitospaikalla.
Vuosihuoltoseisokkeja koskevia asioita kuva-
taan yksityiskohtaisemmin liitteessä 5.
Tapahtumien tutkinta
Vuonna 2002 STUKissa nimettiin kaksi tapahtu-
mien tutkintaryhmää selvittämään ydinvoimalai-
toksella sattunutta tapahtumaa. Tutkintaryhmä
nimetään silloin, kun voimayhtiön oma organisaa-
tio ei ole toiminut tapahtuman yhteydessä suun-
nitellulla tavalla tai kun tapahtuman arvioidaan
johtavan merkittäviin muutoksiin laitoksen tekni-
sessä rakenteessa tai laitosta koskevassa ohjeis-
tossa. STUKin tutkintaryhmä perustetaan myös,
mikäli voimayhtiö ei ole itse selvittänyt tapahtu-
man perussyitä riittävällä tavalla.
Luvanhaltijat arvioivat itse omilla ydinvoima-
laitoksillaan sattuneita tapahtumia ja ryhtyvät
tarvittaessa toimenpiteisiin tapahtumien johdos-
ta. STUK arvioi näitä voimayhtiön toimenpiteitä
osana turvallisuusvalvontaa. STUK arvioi myös
omaa toimintaansa tutkittavan tapahtuman yhte-
ydessä.
Vuonna 2002 vireillä olleita tapahtumien tut-
kintoja selvitetään luvuissa 4.2.3 ja 4.3.3.
Henkilöiden pätevyyden valvonta
STUK valvoi luvanhaltijoiden käytettävissä olevi-
en organisaatioiden tarkoituksenmukaisuutta ja
riittävyyttä sekä henkilökunnan koulutusta.
STUK hyväksyi luvanhaltijoiden esityksestä ydin-
energia-asetuksen tarkoittamia uusia vastuullisia
johtajia ydinvoimalaitoksille, tutkimusreaktorille
ja yhdelle ydinaineiden pienkäyttäjälle. Luvanhal-
tijoiden hakemuksesta hyväksyttiin niiden palve-
luksessa olevia henkilöitä toimimaan ydinvoima-
laitoksella vuoropäällikön tai ohjaajan tehtävissä
ja tutkimusreaktorilla ohjaajan tehtävissä. Hy-
väksymiset koskivat pääasiassa henkilöiden hy-
väksymisiä uudelle kolmivuotiskaudelle. Hyväk-
symisiä annettiin 26:lle Loviisan laitoksen henki-
lölle ja 33:lle Olkiluodon laitoksen henkilölle. Tut-
kimusreaktorin ohjaajan tehtäviin hyväksyttiin
viisi henkilöä.
STUK hyväksyi myös Fortum Power and Heat
Oy:n ja Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksesta
myös testauslaitoksia ja niiden palveluksessa ole-
via henkilöitä tekemään ydinvoimalaitosten me-
kaanisten laitteiden tarkastuksia ja testauksia.
Fortum Power and Heat Oy:n hakemuksesta hy-
väksyttiin myös hakijan palveluksessa olevia hen-
kilöitä suorittamaan Loviisan laitoksen sähkö- ja
automaatioteknisten laitteiden korjaus- ja muu-
tostöiden käyttöönottotarkastuksia. Lisäksi luvan-
haltijoiden hakemuksesta hyväksyttiin tarkastus-
laitokset suorittamaan mekaanisten laitteiden ja
rakenteiden tarkastuksia.
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Ydinenergialain mukaan STUKin on todettava,
että ydinlaitoksen haltijan vahingonkorvausvas-
tuu ydinvahingon varalta on järjestetty siitä sää-
detyllä tavalla. Vastuujärjestelyjen sisällöllisen
puolen tarkastaa Vakuutusvalvontavirasto. Val-
vontamenettely kuvataan yksityiskohtaisesti
STUKin ohjeessa YVL 1.16, Ydinvastuuvakuutus-
ten valvonta. Luvanhaltijat toimittivat ohjeen mu-
kaista menettelyä käyttäen tarvittavat asiakirjat
STUKille. STUK on todentanut, että järjestelyt on
hoidettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
4.2 Loviisan voimalaitos
4.2.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat laitosyk-
siköt toimivat luotettavasti. Loviisa 1:n energia-
käyttökerroin oli 89,3 % ja Loviisa 2:n 82,2 %. Vuo-
sihuoltoseisokin pituus Loviisa 1:llä oli 28 vuoro-
kautta ja Loviisa 2:lla 50 vuorokautta. Vuosihuol-
toseisokkien kulkua ja seisokeissa tehtyjä toimen-
piteitä kuvataan liitteessä 5. Vuosihuoltoseisokin
lisäksi Loviisa 2:lla oli lisäksi kaksi lyhyttä kat-
kosta sähköntuotannossa. Elokuussa laitosyksi-
kön turbiinit pysähtyivät laitossuojausjärjestel-
män elektroniikkakortin vian seurauksena aihe-
uttaen muutaman tunnin tuotantokatkoksen.
Marraskuussa laitosyksiköllä oli vajaan viiden
päivän mittainen seisokki paineistimen ruiskutus-
linjan venttiilin vuodon korjaamiseksi. Muita tuo-
tantokatkoksia laitosyksiköillä ei ollut. Vuoden toi-
sella neljänneksellä kumpaakin Loviisan laitosyk-
sikköä ajettiin Suomen energiatilanteesta johtuen
useita, muutaman päivän mittaisia jaksoja alen-
netulla teholla.
Laitteiden vikautumisista aiheutuneet tuotan-
non menetykset nimellistuotannosta olivat Lo-
viisa 1:llä 0,7 % ja Loviisa 2:lla 1,3 %.
Kuvassa 8 esitetään laitosyksiköiden keski-
määräiset vuorokautiset bruttosähkötehot vuonna
2002. Energiakäyttökerrointen ja reaktorin pika-
sulkujen lukumäärät vuosilta 1993–2002 esite-
tään kuvissa 9 ja 10.
Loviisan laitosyksiköiltä raportoitiin STUKille
10 käyttötapahtumaa. Tapahtumaraporttien luku-
määrät vuosilta 1993–2002 esitetään kuvassa 11.
Tapahtumakohtaisia raportteja ovat erikoisrapor-
tit, joita vuonna 2002 toimitettiin kohdassa 4.2.2
mainituista tapahtumista, sekä käyttöhäiriörapor-
tit ja pikasulkuraportit. Tapahtumakohtaisten ra-
porttien lisäksi Loviisan voimalaitokselta toimi-
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tettiin STUKille vuorokausiraportit, neljännes-
vuosiraportit, vuosiraportit, seisokkiraportit, vuo-
sittaiset ympäristön säteilyturvallisuusraportit,
kuukausittaiset henkilökohtaisten säteilyannos-
ten raportit, vuosittaiset käyttökokemusten hyö-
dyntämistä koskevat raportit sekä ydinmateriaa-
livalvonnan edellyttämät raportit.
Loviisan laitosyksiköiden tapahtumista yksi
luokiteltiin INES-asteikolla luokkaan 1. Tapahtu-
massa Loviisa 1:n primääripiirin boorihappopitoi-
suus alitti vuosihuoltoseisokissa turvallisuustek-
nisissä käyttöehdoissa asetetun rajan. Muilla ta-
pahtumilla ei ollut merkitystä ydin- eikä säteily-
turvallisuudelle. Liitteessä 6 esitetään laitosyksi-
köiden merkittävimpiä tapahtumia vuonna 2002.
INES-luokkaan 1 ja sitä korkeampiin luokkiin luo-
kiteltujen tapahtumien lukumäärät vuosina 1993–
2002 esitetään kuvassa 12.
Loviisan laitosyksiköiden laitteiden käyttökun-
nottomuuden vaikutusta onnettomuusriskiin kä-
sitellään liitteessä 7. Laitteiden käyttökunnotto-
muuksien johdosta STUK ei edellyttänyt luvan-
haltijalta erityisiä toimenpiteitä.
Loviisan laitoksen tapahtumien syyt jaoteltu-
na teknisiin ja ei-teknisiin eli inhimillisistä tai
organisatorisista tekijöistä johtuviin syihin esite-
tään kuvassa 13. Inhimillisperäisistä syistä johtu-
neiden tapahtumien lukumäärä on ollut laskussa
vuoden 2000 jälkeen.
Kuva 9. Loviisan laitosyksiköiden energiakäyttö-
kertoimet.
Kuva 10. Loviisan laitosyksiköiden reaktorien pika-
sulkujen lukumäärät lukuun ottamatta pikasulkukokeita
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Kuva 12. INES-luokkaan 1 ja sitä korkeampiin luokkiin
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4.2.2 Turvallisuusteknisten käyttöehtojen
vastaiset laitostilanteet
Loviisan laitosyksiköillä oli seuraavat kolme ti-
lannetta, joissa laitosyksikkö ei ollut turvallisuus-
teknisten käyttöehtojen mukaisessa tilassa:
• Turvallisuusteknisten käyttöehtojen vastaises-
ti tehty ennakkohuoltotyö, minkä seurauksena
reaktorin suojakuoren ulkopuolisen ruiskutus-
järjestelmän rinnakkaiset pumput eivät olleet
käyttökunnossa Loviisa 1:llä
• Kahden eristysventtiilin jääminen koestamat-
ta Loviisa 1:llä vuonna 2001 (tilanne havaittiin
vuonna 2002)
• Primääripiirin boorihappopitoisuuden lasku
alle turvallisuusteknisten käyttöehtojen rajan
Loviisa 1:llä
Yksityiskohtaiset kuvaukset tilanteista esitetään
liitteessä 6.
Turvallisuusteknisten käyttöehtojen vastaisten
laitostilanteiden lukumäärä on pysynyt samana
edelliseen vuoteen verrattuna ja pienentynyt vuo-
situhannen vaihteeseen verrattuna. Turvallisuus-
teknisten käyttöehtojen vastaisten laitostilantei-
den määrän perusteella ei ole ollut aihetta erityi-
siin valvontatoimenpiteisiin. Luvanhaltija on
suunnitellut ja osin toteuttanut toimenpiteitä ta-
pahtumien toistumisen estämiseksi. Kuvassa 14
esitetään turvallisuusteknisten käyttöehtojen vas-
taisten laitostilanteiden määrät vuosilta 1993–
2002.
Turvallisuusteknisistä käyttöehdoista poiket-
tiin myös hakemalla ennakkoon STUKin hyväk-
syntä poikkeamalle. Vuonna 2002 luvanhaltija
haki lupaa 13:lle turvallisuusteknnisistä käyttö-
ehdoista poikkeavalle tilanteelle. STUK hyväksyi
kaikki hakemukset sellaisenaan. Poikkeusluvista
yhdeksän koski muutos-, korjaus- ja huoltotöiden
aiheuttamia poikkeamia turvallisuusteknisistä
käyttöehdoista. Kaksi lupaa myönnettiin koestuk-
sesta johtuvaa poikkeusta varten. Yhdellä luvalla
sallittiin koestusajankohdan siirto ja yhdellä muu-
tostyön toteuttamatta jättäminen, joka johtui ta-
varatoimitusten myöhästymisestä. Poikkeuslupi-






STUKiin perustettiin lokakuussa tutkintaryhmä
selvittämään testauslaitoksen ”Fortum Power and
Heat Oy, Loviisan voimalaitos” toimintatavat, joil-
la varmistetaan STUKille toimitettavien ainetta
rikkomatonta testausta suorittavia laitoksia kos-
kevien hyväksymispyyntöjen asianmukainen val-
mistelu ja hyväksymisten voimassaolon valvonta.
Tutkinnassa käsitellään myös Loviisan voimalai-
toksen laiminlyöntejä STUKin päätöksissä esitet-
tyjen aikarajojen noudattamisessa liittyen tarkas-
tusjärjestelmien pätevöinneistä pyydettyihin lisä-
selvityksiin. Tutkintaryhmän tehtävänä on lisäksi
selvittää Fortum Power and Heat Oy:n näkemystä
tarkastusjärjestelmien pätevöintimenettelyn hoi-
tamisesta ja sen vaatimista resurssitarpeista. Tut-
kinta jatkuu vuoden 2003 puolelle.
Ydinenergia-asetuksen (161/1988) 113 §:n mu-
kaisesti ydinlaitoksen rakenteiden ja laitteiden
rikkomatonta aineenkoetusta saavat suorittaa
vain Säteilyturvakeskuksen hyväksymä testaus-
laitos tai testaaja. Luvanhaltijan on haettava kir-
jallisesti testauslaitoksen tai testaajan hyväksy-
mistä tehtäväänsä.
Tutkintaryhmä perustettiin, kun STUKin tar-
Kuva 14. Turvallisuusteknisten käyttöehtojen vastaisten
laitostilanteiden lukumäärät Loviisan laitosyksiköillä.
Kuva 15. Turvallisuusteknisiä käyttöehtoja koskevien
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kastaja oli havainnut Loviisan laitosyksiköiden
vuoden 2002 vuosihuoltoseisokkien alkaessa hei-
näkuun lopulla, että erään molemmilla laitosyksi-
köillä tarkastuksia tekemään tulevan testauslai-
toksen STUKin hyväksynnän voimassaoloaika oli
päättynyt. Tarkastaja antoi tästä suullisen huo-
mautuksen Loviisan voimalaitoksen edustajalle.
Loviisan voimalaitos ei hakenut kyseisen hyväk-
synnän uusimista Loviisa 1:n vuosihuollon käyn-
nistyttyä eikä sen aikana vaan erillisen huomau-
tuksen jälkeen Loviisa 2:n vuosihuollon aikana.
Kyseisen testauslaitoksen hyväksymishake-
muksen käsittelyn yhteydessä STUK havaitsi,
että kyseinen testauslaitos oli jo vuonna 2000
tehnyt molemmilla Loviisan laitosyksiköillä tar-
kastuksia vaikka sen hyväksymispäätöksen voi-
massaolo oli päättynyt 1.8.1999.
4.2.4 Turvallisuuden parantaminen
Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta parannet-
tiin edelleen. Parannukset ovat perustuneet YVL-
ohjeissa laitosten käyttöönoton jälkeen asetettui-
hin uusiin turvallisuusvaatimuksiin, toden-
näköisyyspohjaisten turvallisuusanalyysien tulok-
siin sekä osittain myös laitosten käytönaikana
saatuihin kokemuksiin.
Loviisa 2:lla toteutettiin useita vakavan onnet-
tomuuden seurausten rajoittamiseksi suunnitel-
tuja toimenpiteitä. Niistä merkittävin oli reaktori-
painesäiliön ulkopuolisen jäähdytyksen varmen-
taminen tilanteessa, jossa reaktorissa oleva poltto-
aine on vakavan onnettomuuden seurauksena sula-
nut painesäiliön pohjalle. Muutosten jälkeen vaka-
vassa reaktorionnettomuudessa muodostuva sy-
dänsula voidaan pidättää reaktoripainesäiliössä.
Molemmilla laitosyksiköillä on jatkettu muu-
toksia, joilla pienennetään primääripiiristä reak-
torin suojarakennuksen ulkopuolelle eri järjestel-
mien kautta tapahtuvien, yli 5 kg/s olevien vuoto-
jen riskiä. Myös reaktorin suojarakennuksen ul-
kopuolelle primääri- ja sekundäärijärjestelmien
kautta tapahtuvien pienten, alle 5 kg/s, vuotojen
riskiä on pienenetty laitosmuutoksin.
Loviisa 1:llä otettiin käyttöön 58 uutta kiinte-
ää säteilymittauskanavaa, joilla korvattiin pääosa
laitoksen alkuperäisestä ulkoisen säteilyn, ilman
aktiivisuuden ja prosessien säteilyvalvontajärjes-
telmästä. Säteilymittaustieto siirtyy aikaisempaa
tehokkaammin laitoksen säteilytilanteen seuran-
tapisteisiin laitoksella.
Matalapaineisen hätäjäähdytysjärjestelmän
pumppujen vaihto ja putkistomuutokset tehtiin
molemmilla yksiköillä valmiiksi. Vaihdolla saatiin
poistettua vanhoissa pumpuissa esiintyneet ra-
kenteelliset heikkoudet sekä pienenennettyä put-
kistoista pumpuille koituvia mekaanisia rasituk-
sia. Uusi pumpputyyppi on alkuperäistä tehok-
kaampi ja pystyy syöttämään vettä aiempaa kor-
keampaa painetta vastaan, joten myös matalapai-
neisen hätäjäähdytysjärjestelmän toimintakyky
parani.




Loviisan laitoksen todennäköisyyspohjaiseen tur-




Kaikkien Loviisan ydinvoimalaitoksella työsken-
nelleiden henkilöiden saamat säteilyannokset
vuonna 2002 alittivat vuosiannosrajan 50 mSv.
Henkilökohtaisten säteilyannosten jakaumat
vuonna 2002 esitetään taulukossa II. Suurin Suo-
men ydinvoimalaitoksilla saatu henkilökohtainen
säteilyannos vuonna 2002 oli 20,8 mSv. Annos ker-
tyi työskentelystä Loviisan ja Olkiluodon ydinvoi-
malaitoksilla. Pelkästään Loviisan ydinvoimalai-
toksella saatu suurin henkilökohtainen säteilyan-
nos oli 19,5 mSv.
Yksittäisten henkilöiden säteilyannokset eivät
ylittäneet viiden vuoden ajanjaksolle määriteltyä
100 mSv annosrajaa. Suurin suomalaisen ydinvoi-
malaitostyöntekijän henkilökohtainen säteilyan-
nos viisivuotisjaksolla 1998–2002 oli 84,6 mSv.
Annos on saatu Loviisan ydinvoimalaitoksella.
Työntekijöiden kollektiivinen säteilyannos
vuonna 2002 oli Loviisan molemmilla laitosyksi-
köillä yhteensä 2,61 manSv. Työntekijöiden kol-
lektiivinen säteilyannos Loviisa 1:llä oli 1,04
manSv ja Loviisa 2:lla 1,57 manSv. STUKin oh-
jeen mukaan kollektiivisen säteilyannoksen raja-
arvo yhdelle laitosyksikölle on kahden peräkkäi-
sen vuoden keskiarvona 2,5 manSv yhden gigawa-
tin nettosähkötehoa kohden. Se merkitsee yhdelle
Loviisan laitosyksikölle 1,22 manSv säteilyannos-
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ta. Arvo ei ylittynyt kummallakaan laitosyksiköl-
lä. Loviisan laitoksen kollektiiviset säteilyannok-
set vuosilta 1993–2002 esitetään kuvassa 16. Vuo-
sittainen kollektiivinen säteilyannos kertyy pää-
asiassa seisokeissa tehtyjen töiden aikana. Vuosi-
huoltoseisokkien aikaisia säteilyannoksia selvite-
tään liitteessä 5.
Radioaktiivisten aineiden päästöt
Radioaktiivisten aineiden päästöt Loviisan ydin-
voimalaitokselta ympäristöön olivat vuonna 2002
huomattavasti alle asetettujen päästörajojen. Ra-
dioaktiivisten jalokaasujen päästöt ilmaan olivat
noin 5 TBq, mikä on noin 0,02 % asetetusta rajas-
ta. Jalokaasupäästöissä hallitsevana oli reaktori-
paineastian ja biologisen suojan välisessä ilmassa
olevan argon 40:n aktivointituote argon 41. Jodi-
päästöt ilmaan olivat noin 1 MBq, mikä on noin
0,0005 % asetetusta rajasta. Hiukkasmaisten ai-
neiden päästö ilmaan oli noin 67 MBq, tritium-
päästö ilmaan noin 0,2 TBq ja hiili 14 -päästö il-
maan noin 0,4 TBq. Mereen päästettyjen vesien
tritiumsisältö 13 TBq on noin 9 % päästörajasta.
Muiden mereen päästettyjen nuklidien yhteenlas-
kettu aktiivisuus oli noin 85 MBq, mikä on noin
0,01 % päästörajasta. Kuvassa 17 esitetään jalo-
kaasu- ja jodipäästöt ilmaan vuosina 1993–2002 ja
kuvassa 18 päästöt mereen vuosina 1993–2002.
Päästörajan lukuarvo ilmoittaa laitosaluetta kos-
kevan nuklidiryhmäkohtaisen päästörajan oletta-
en, että muita päästöjä ei tapahtuisi. Kokonais-
päästöraja lasketaan siten, että eri ryhmien pääs-
törajaosuuksien summa on enintään 1.
Päästörajojen tarkoituksena on laitosten käy-
töstä aiheutuvan ympäristön väestön yksilöiden
vuotuisen säteilyaltistuksen rajoittaminen selväs-
ti alle valtioneuvoston päätöksessä (395/1991)
määritellyn raja-arvon 100 mikroSv. Päästöjen
perusteella laskettu säteilyannos ympäristön eni-
ten altistuneelle asukkaalle oli noin 0,05 mikroSv
eli alle 0,1 % asetetusta rajasta. Laskennalliset




käsittää ne laitosalueen ja sen ympäristön sätei-
lyn mittaukset sekä radioaktiivisten aineiden
määritykset, jotka tehdään väestön säteilyaltis-
tuksen ja ympäristössä esiintyvien radioaktiivis-
ten aineiden selvittämiseksi.
Taulukko II. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilla
työskennelleiden henkilöiden säteilyannosjakaumat




alle 0,5 210 427 576
0,5–1 118 227 308
1–2 153 209 347
2–3 86 85 165
3–4 50 42 98
4–5 41 16 61
5–6 35 14 49
6–7 30 2 35
7–8 18 0 26
8–9 11 5 25
9–10 14 2 12
10–11 10 1 17
11–12 8 – 15
12–13 9 – 11
13–14 7 – 11
14–15 3 – 5
15–16 7 – 6
16–17 9 – 11
17–18 6 – 5
18–19 2 – 3
19–20 5 – 5
20–21 – – 1
21–25 – – 1
yli 25 – – –
* Tähän sarakkeeseen sisältyvät myös ne suomalaiset työntekijät,
jotka ovat saaneet säteilyannoksia Ruotsin ydinvoimalaitoksilla.
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Kuva 16. Loviisan laitoksen työntekijöiden kollektiiviset
säteilyannokset.
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GBq
Päästöraja 22 000 000 GBq/v
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MBq
Päästöraja 220 000 MBq/v
Jodipäästöt jodi 131 -ekvivalentteina. Vuonna 2001
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GBq
Päästöraja 150 000 GBq/v
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Päästöraja 890 GBq/v
Kuva 17. Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan Loviisan laitokselta.
Kuva 18. Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen Loviisan laitokselta.
Kuva 19. Altistuneimman väestönosan yksilölle laske-
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Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristöstä ana-
lysoitiin valvontaohjelman mukaisesti yhteensä
310 näytettä. Loviisan ydinvoimalaitokselta peräi-
sin olevia radioaktiivisia aineita havaittiin kah-
dessa laskeumanäytteessä, yhdessä pohjaeläin-
näytteessä, kymmenessä vesikasvinäytteessä, yh-
deksässä sedimentoituvan aineksen näytteessä.
Yleisin voimalaitosperäinen radioaktiivinen aine
oli koboltti 60, jota havaittiin kaikissa edellä mai-
nituissa näytelajeissa. Havaintoja oli yhteensä 21.
Seuraavaksi yleisimpiä olivat mangaanin ja hope-
an radioaktiiviset isotoopit (hopea 110m, 14 ha-
vaintoa ja mangaani 54, 13 havaintoa). Muutamis-
sa näytteissä esiintyi lisäksi tritiumia (9 havain-
toa), koboltin toista radioaktiivista isotooppia (Co-
58, 9 havaintoa), antimonia (Sb-124, 8 havaintoa),
zirkoniumia (Zr-95, 3 havaintoa) ja telluuria (Te-
123m, 1 havainto).
Kaikki edellä mainittujen radioaktiivisten ai-
neiden havaitut pitoisuudet olivat pieniä eikä niil-
lä ollut merkitystä säteilyaltistuksen kannalta.
Ympäristönäytteissä havaitaan edelleen myös
Tshernobylin onnettomuudesta ja ydinasekokei-
den laskeumasta peräisin olevia radioaktiivisia
strontium-, cesium- ja plutonium-isotooppeja
(strontium 90, cesium 134 ja 137, plutonium 238,
239 ja 240). Lisäksi näytteissä esiintyy luonnon
radioaktiivisia aineita (mm. beryllium 7, ka-
lium 40 sekä uraani ja torium hajoamistuottei-
neen), joiden pitoisuudet ko. näytteissä ovat yleen-
sä suurempia kuin voimalaitokselta tai laskeu-
masta peräisin olevien radioaktiivisten aineiden.
Ulkoisen säteilyn mittaamiseksi on ydinvoima-
laitosten ympäristöön sijoitettu annosmittareita
noin kahteenkymmeneen pisteeseen 1–10 km etäi-
syydelle laitoksista sekä 25 jatkuvatoimista sätei-
lyannosnopeuden mittausasemaa noin 5 km etäi-
syydelle laitoksista. Asemien mittaustiedot siirre-
tään sekä voimalaitosten valvomoon että valta-
22











kunnan säteilyvalvontaverkkoon. Valvontaa täy-
dennetään annosnopeuden tarkistusmittauksilla
sekä spektrometrisillä mittauksilla. Loviisan lai-
toksen ympäristöstä tehtiin 12 tällaista ulkoisen
säteilyn tarkistusmittausta.
4.3 Olkiluodon voimalaitos
4.3.1 Käyttö ja käyttötapahtumat
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen molemmat laitos-
yksiköt toimivat luotettavasti. Olkiluoto 1:n ener-
giakäyttökerroin oli 95,3 % ja Olkiluoto 2:n 96,6 %.
Olkiluoto 1:n vuosihuoltoseisokin pituus oli 13
vuorokautta ja Olkiluoto 2:n seitsemän vuorokaut-
ta. Vuosihuoltoseisokeissa tehtyjä toimenpiteitä
kuvataan liitteessä 5.
Olkiluoto 1:llä tapahtui 20.4.2002 valtakunnal-
lisen 400 kV voimansiirtoverkon häiriön seurauk-
sena reaktorin pikasulku. Tapahtumaa selvite-
tään tarkemmin liitteessä 6. Olkiluoto 2:lla oli
lyhyt tuotantokatkos matalapaineturbiinien vent-
tiilien vaihdon vuoksi. Venttiilien vaihtoon johta-
neita syitä selvitetään kohdassa 4.3.3. Olkiluoto 2
oli lisäksi poissa sähköntuotannosta noin vuoro-
kauden ulospuhallusjärjestelmän venttiilitarkis-
tusten vuoksi. Muita katkoksia sähköntuotannos-
sa ei laitosyksiköillä ollut vuosihuoltoseisokkien
lisäksi.
Laitteiden vikautumisista aiheutuneet tuotan-
non menetykset nimellistuotannosta olivat Olki-
luoto 1:llä 0,6 % ja Olkiluoto 2:lla 0,7 %.
Kuvassa 20 esitetään laitosyksiköiden keski-
määräiset vuorokautiset bruttosähkötehot vuonna
2002. Energiakäyttökerrointen ja reaktorin pika-
sulkujen lukumäärät vuosilta 1993–2002 esite-
tään kuvissa 21 ja 22.
Olkiluodon laitokselta raportoitiin STUKille 13
käyttötapahtumaa. Tapahtumaraporttien luku-
määrät vuosilta 1993–2002 esitetään kuvassa 23.
Tapahtumakohtaisiin raportteihin kuuluvat eri-
koisraportit, joita vuonna 2002 laadittiin kohdas-
sa 4.3.2 mainituista tapahtumista, sekä käyttöhäi-
riöraportit ja pikasulkuraportit. Tapahtumakoh-
taisten raporttien lisäksi Olkiluodon voimalaitok-
selta toimitettiin STUKille vuorokausiraportit,
neljännesvuosiraportit, vuosiraportit, seisokkira-
portit, vuosittaiset ympäristön säteilyturvallisuus-
raportit, kuukausittaiset henkilökohtaisten sätei-
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lyannosten raportit, vuosittaiset käyttökokemus-
ten hyödyntämistä koskevat raportit sekä ydin-
materiaalivalvonnan edellyttämät raportit.
Olkiluodon laitosyksiköillä sattui yksi tapahtu-
ma, joka luokiteltiin INES-asteikolla luokkaan 1.
Tapahtuma oli Olkiluoto 1:llä, jossa vuosihuollon
jälkeisissä kokeissa todettiin, että reaktorisydä-
men neutronivuon valvontajärjestelmässä kaksi
turvallisuusrajaa ei toiminut suunnitellusti. Muil-
la laitosyksiköiden käyttötapahtumilla ei ollut
merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuudelle. Lai-
tosyksiköiden merkittävimpiä tapahtumia kuva-
taan liitteessä 6. INES-luokkaan 1 ja sitä korke-
ampiin luokkiin luokiteltujen tapahtumien luku-
määrät vuosina 1993–2002 esitetään kuvassa 24.
Olkiluodon laitosyksiköiden laitteiden käyttö-
kunnottomuuden vaikutusta onnettomuusriskiin
käsitellään liitteessä 7. Laitteiden käyttökunnot-
tomuuksien johdosta STUK ei edellyttänyt luvan-
haltijalta erityisiä toimenpiteitä.
Kuva 25. Olkiluodon laitoksella sattuneiden
tapahtumien syyt.
Kuva 24 INES-luokkaan 1 ja sitä korkeampiin luokkiin
luokiteltujen Olkiluodon laitoksen tapahtumien luku-
määrät.
Kuva 23. Olkiluodon laitoksen tapahtumakohtaisten
raporttien lukumäärät.
Kuva 22. Olkiluodon laitosyksiköiden reaktorien pikasul-
kujen lukumäärät lukuun ottamatta pikasulkukokeita
(reaktori yli 5 % teholla).
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Olkiluoto 1 Olkiluoto 2
Olkiluodon laitoksen tapahtumien syyt jaotel-
tuna teknisiin ja ei-teknisiin eli inhimillisistä tai
organisatorisista tekijöistä johtuviin syihin esite-
tään kuvassa 25. Inhimillisperäiset tapahtumien
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4.3.2 Turvallisuusteknisten käyttöehtojen
vastaiset laitostilanteet
Olkiluodon laitosyksiköillä oli seuraavat seitse-
män tilannetta, joissa laitosyksikkö oli turvalli-
suusteknisten käyttöehtojen vastaisessa tilassa:
• Dieselpolttoöljyn samepisterajan ylittyminen
varastosäiliöissä Olkiluodon kummallakin lai-
tosyksiköllä.
• Eräiden piirturien siirto keskusvalvomosta
relehuoneeseen vastoin turvallisuusteknisiä
käyttöehtoja Olkiluodon kummallakin laitos-
yksiköllä.
• Kahden polttoainenipun virheellinen siirto
Olkiluoto 1:llä.
• Neutronivuon valvontajärjestelmän osittainen
toimimattomuus Olkiluodon kummallakin lai-
tosyksiköllä.
Kuvaukset tapahtumista esitetään liitteessä 6.
Turvallisuusteknisten käyttöehtojen vastaisten
laitostilanteiden lukumäärä on lisääntynyt sel-
västi edellisestä vuodesta. Oleellisena syynä on se,
että vuoden 2002 tapahtumista kolme tapahtu-
maa oli sellaisia, jotka ilmenivät samasta syystä
kummallakin laitosyksiköllä. Tapahtumien estä-
miseksi tarkoitetut laadunhallintamenettelyt ovat
olleet riittämättömiä. Luvanhaltija on suunnitel-
lut tai jo toteuttanut toimenpiteitä tapahtumien
toistumisen estämiseksi. Kuvassa 26 esitetään
turvallisuusteknisten käyttöehtojen vastaisten
laitostilanteiden määrät vuosina 1993–2002.
Suunnitellusti turvallisuusteknisistä käyttöeh-
doista poikettiin STUKin myöntämien poikkeus-
lupien turvin. Vuonna 2002 luvanhaltija haki Ol-
kiluodon laitosyksiköille 11 tällaista poikkeuslu-
paa. Hakemuksista 8 hyväksyttiin sellaisenaan ja
kolmessa tapauksessa tehtiin päätös, ettei hake-
musta käsitellä. Myönnetyistä poikkeusluvista
neljä koski muutostöistä johtuvia poikkeuksia tur-
vallisuusteknisistä käyttöehdoista. Kaksi lupaa
myönnettiin viallisen laitteen aiheuttamalle poik-
keustilanteelle ja samoin kaksi lupaa tarkastus-
tai koestustilanteen vuoksi. Poikkeuslupien mää-
rät vuosina 1993–2002 esitetään kuvassa 27.
4.3.3 Tapahtumien tutkinta
Olkiluoto 2:n matalapaineturbiiniventtiilien
viat ja tilapäinen muutos turbiinin
suojausjärjestelmässä
STUK:ssa perustettiin tammikuussa tutkintaryh-
mä selvittämään ja arvioimaan Teollisuuden Voi-
ma Oy:n päätöksentekoa ja sovellettuja menette-
lyjä Olkiluoto 2:n matalapaineturbiiniventtiilien
vikojen käsittelyssä sekä pahenevien venttiilion-
gelmien johdosta tehdyn automaatiomuutoksen
toteutuksessa. Tutkinnassa annettiin Teollisuuden
Voima Oy:lle useita organisaation toimintaan ja
tiedonkulkuun liittyviä suosituksia.
Matalapaineturbiinin säätö- ja pikasulkuvent-
tiilien vikoja esiintyi ensimmäisen kerran Olki-
luoto 2:lla syyskuussa 2001 tehdyissä venttiilien
toimintakokeissa. Useasta yrityksestä huolimatta
kahdessa höyrylinjassa jäi yksi venttiili osittain
auki. Toimintakokeet tehdään kahden kuukauden
välein. Myöhemmin marraskuussa 2001 ja tammi-
kuussa 2002 tehdyissä määräaikaiskokeissa auki
jääneitä venttiileitä oli kaksi lisää, ja venttiilit
jäivät enemmän auki kuin aikaisemmin. Määräai-
kaiskokeet viittasivat venttiilien kunnon jatku-
vaan heikentymiseen ajan myötä. Tammikuun lo-
pulla oli epävarmaa, miten hyvin matalapainetur-
biinille johtavat höyrylinjat olisivat sulkeutuneet.
Kahden matalapainelinjan jääminen täysin auki
Kuva 26. Turvallisuusteknisten käyttöehtojen vastaisten
laitostilanteiden lukumäärät Olkiluodon laitosyksiköillä.
Kuva 27. Turvallisuusteknisiä käyttöehtoja koskevien
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nostaisi turbiinin kierrokset selvästi turbiinilai-
toksen toimittajan suositteleman kierroslukura-
jan yli. Lisäksi oli ilmeistä, että laitosyksikkö ei
kuormanpudotuksen jälkeen olisi kyennyt siirty-
mään omakäyttöteholle.
Luvanhaltija suunnitteli turbiinin valmistajan
avustuksella turbiinin suojausjärjestelmään muu-
toksen, joka laukaisee turbiinipikasulun laitos- tai
generaattorikatkaisijan auetessa. Lisäksi lyhen-
nettiin turbiinipikasulun jälkeen tapahtuvan tyh-
jönmurron aikaviivettä. Muutoksilla oli tarkoitus
rajoittaa turbiinin kierroslukua ja vähentää tur-
biinin vaurioitumisriskiä kyseisissä tilanteissa.
Luvanhaltija päätti 22.1.2002, että muutokset
tehdään. Muutokset toteutettiin 24.1.2002 laitok-
sen käydessä täydellä teholla ja ne oli tarkoitus
pitää voimassa vuoden 2002 vuosihuoltoon saak-
ka. Myöhemmin ilmeni, että tehdyt muutokset
eivät venttiilien ongelmien pahetessa olisi olleet
riittäviä suojaamaan turbiinia. Muutosten seu-
rauksena laitosyksikkö ei olisi päässyt siirtymään
omakäyttöteholle missään tilanteessa, eli laitos-
yksikkö ei olisi täyttänyt alkuperäistä suunnitte-
luperustettaan. Näistä johtuen Teollisuuden
Voima Oy päätti vaihtaa vialliset venttiilit. Sitä
varten laitosyksikkö pysäytettiin noin vuorokau-
den mittaiseen kuumaseisokkiin 26.1.2002. Tehty
muutos turbiinin suojausautomatiikassa palautet-
tiin ennalleen. Poistetut venttiilit purettiin ja nii-
den rullalaakereiden todettiin jumiutuneen voite-
lurasvan kuivumisen vuoksi. Kuivumisen syynä
oli uudentyyppinen rasva, johon siirryttiin alku-
peräisen rasvan valmistuksen loputtua ja joka ei
soveltunutkaan kyseiseen kohteeseen.
STUK esitti tutkintaraportissa luvanhaltijan
organisaatiota, laadunhallintaa ja turvallisuus-
kulttuuria sekä automaatiomuutoksia koskevia
suosituksia ja edellytti niihin luvanhaltijalta sel-
vitystä. Sen käsittely STUKissa on kesken suosi-
tusten johdosta esitettyjen toimenpiteiden kes-
keneräisyyden vuoksi.
Tutkintaraportissa STUKin omaan toimintaan
liittyvät suositukset kohdistuivat turvallisuudelle
tärkeiden vikojen analysointiin ja rekisteröintiin
sekä uusien tai uusittavana olevien YVL-ohjeiden
voimaansaattamisprosessin selkiinnyttämiseen.
STUK oli normaalin valvontatoiminnan yhteydes-
sä saanut tietoa venttiilien koestusten yhteydessä
tehdyistä vikahavainnoista. STUKilla ei ollut kui-
tenkaan riittävästi tietoa venttiilivikojen merki-
tyksestä pystyäkseen ennakoimaan vikojen tur-
vallisuusmerkitystä. STUK sai tietää automaatio-
muutoksesta vasta sen toteutusvaiheessa eikä sil-
lä ollut siten mahdollisuutta esittää kantaansa
asiassa ennen muutoksen tekemistä. STUKin toi-
mintaa koskevien suositusten toteuttamisesta on
laadittu toimenpidesuunnitelma.
4.3.4 Turvallisuuden parantaminen
Olkiluodon voimalaitoksen turvallisuutta paran-
nettiin edelleen. Parannukset ovat perustuneet
YVL-ohjeissa laitosten käyttöönoton jälkeen ase-
tettuihin uusiin turvallisuusvaatimuksiin, toden-
näköisyyspohjaisten turvallisuusanalyysien tulok-
siin sekä osittain myös laitosten käytönaikana
saatuihin kokemuksiin.
Olkiluodon laitoksilla on useana vuonna tehty
muutoksia, joilla parannetaan varautumista va-
kaviin onnettomuuksiin. Vuonna 2002 Olki-
luoto 2:lla vahvistettiin suojarakennuksen henki-
lösulku. Muutoksen jälkeen suojarakennus kestää
aiempaa huomattavasti voimakkaampia yksittäi-
siä paineiskuja, joita saattaisi esiintyä vakavassa
onnettomuudessa.
Kummankin laitosyksikön keskusvalvomoiden
pulpetteihin lisättiin venttiilikohtaiset valintakyt-
kimet, joiden avulla voidaan muuttaa reaktorisy-
dämen ruiskutusjärjestelmän reaktorin pinnan-
korkeudesta riippuvaa toimintaväliä hätäjäähdy-
tyksen varmistamiseksi eräissä onnettomuustilan-
teissa.
Olkiluoto 1:lla uudistettiin reaktorin säätösau-
vojen ohjaus- ja asennonosoitusjärjestelmä. Uu-
distuksella tarkennettiin säätösauvojen ohjausta,
parannettiin asentotietojen ja testien raportointia
ja vähennettiin häiriöitä. Lisäksi muutoksella pie-




(UPS, Uninterruptible Power System, katkeama-
ton jännitteensyöttö) saatiin päätökseen. Muutta-
jakoneiden uusimisen syynä olivat koneiden ko-
honneet huoltokustannukset, huono hyötysuhde
ja ikääntymisen aiheuttamat viat.
Olkiluoto 1:n prosessitietokonejärjestelmän
vanhimmat tietokoneet prosessiliityntälaitteistoi-
neen uusittiin ja varustettiin käyttöliittymillä.
Turvallisuutta parantavia hankkeita kuvataan
yksityiskohtaisemmin liitteessä 4.
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4.3.5 Todennäköisyyspohjaiset
turvallisuusanalyysit
Olkiluodon voimalaitoksen sääriskianalyysin tar-
kastus saatiin päätökseen. Analyysin mukaan sää-
ilmiöiden ja meriveteen liittyvien ilmiöiden aihe-
uttama riski johtuu lähes täysin levien, merivesi-
tunnelin simpukoiden ja supon aiheuttamasta me-
rivesijäähdytyksen menetyksestä. Sääilmiöiden ja
niihin rinnastettavien ympäristöilmiöiden aiheut-
tama osuus laitoksen kokonaissydänvauriotaajuu-
desta on noin 5 %.
Tarkastuksessa todettiin, että analyysiin liit-
tyy erittäin suuria epävarmuuksia. Epävarmuu-
det koskevat toisaalta äärimmäisten sääolosuhtei-
den esiintymistaajuuksia ja toisaalta vastatoimen-
piteiden onnistumistodennäköisyyksiä. Tarkas-
tuksessa tuli korostuneesti esille Olkiluodon voi-
malaitoksen riippuvuus merivesijäähdytyksen toi-
minnasta.
Varsinaisia sääilmiöitä ja meriveden pinnan-
korkeutta koskevien analyysiosien tarkastuksessa
käytettiin hyväksi Ilmatieteen laitoksella ja Me-
rentutkimuslaitoksella vuosina 2000–2001 teetet-
tyjä tutkimuksia.
Sääriskianalyysin tulokset eivät anna aihetta
välittömiin toimenpiteisiin laitoksella. Tarkastuk-
sen perusteella luvanhaltijaa edellytettiin kuiten-




Kaikkien Olkiluodon ydinvoimalaitoksella työs-
kennelleiden henkilöiden säteilyannokset vuonna
2002 alittivat vuosiannosrajan 50 mSv. Henkilö-
kohtaisten säteilyannosten jakaumat vuonna 2002
esitetään taulukossa II. Olkiluodon ydinvoimalai-
toksella saatu suurin henkilökohtainen säteilyan-
nos oli 10,4 mSv. Yksittäisten henkilöiden sätei-
lyannokset eivät myöskään ylittäneet viiden vuo-
den ajanjaksolle määriteltyä 100 mSv annosrajaa
vuosina 1998–2002.
Vuonna 2002 työntekijöiden kollektiivinen sä-
teilyannos Olkiluoto 1:llä oli 0,81 manSv ja Olki-
luoto 2:lla 0,31 manSv eli molemmilla laitosyksi-
köillä yhteensä 1,12 manSv. STUKin ohjeen mu-
kainen kollektiivisen säteilyannoksen raja-arvo
Olkiluodon yhdelle laitosyksikölle on kahden pe-
räkkäisen vuoden keskiarvona 2,10 manSv. Raja-
arvo ei ylittynyt kummallakaan laitosyksiköllä.
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kollektiiviset sä-
teilyannokset vuosilta 1993–2002 esitetään ku-
vassa 28. Vuosihuoltoseisokkien aikana saatuja
annoksia selvitetään erikseen liitteessä 5.
Radioaktiivisten aineiden päästöt
Radioaktiivisten aineiden päästöt Olkiluodon
ydinvoimalaitoksen ympäristöön olivat vuonna
2002 huomattavasti alle asetettujen päästörajojen.
Ilmaan tapahtuneet jalokaasupäästöt olivat noin
0,03 TBq, mikä on noin 0,0002 % asetetusta rajas-
ta. Jodipäästöt ilmaan olivat noin 10 MBq, mikä
on noin 0,009 % asetetusta päästörajasta. Hiuk-
kasmaisten aineiden päästö ilmaan oli noin 30
MBq, tritiumpäästö ilmaan noin 0,4 TBq ja hiili 14
päästö ilmaan noin 1 TBq. Mereen päästettyjen
vesien tritiumsisältö 1 TBq on noin 6 % vuosipääs-
törajasta. Muiden mereen päästettyjen nuklidien
yhteenlaskettu aktiivisuus oli 0,8 GBq, mikä on
noin 0,3 % laitospaikkakohtaisesta päästörajasta.
Kuvassa 29 esitetään jalokaasu- ja jodipäästöt il-
maan vuosina 1998–2002 ja kuvassa 30 päästöt
mereen vuosina 1998–2002. Päästörajan lukuarvo
ilmoittaa laitosaluetta koskevan nuklidiryhmä-
kohtaisen päästörajan olettaen, että muita päästö-
jä ei tapahtuisi. Kokonaispäästöraja lasketaan si-
ten, että eri ryhmien päästörajaosuuksien summa
on enintään 1.
Päästöjen perusteella laskettu säteilyannos
ympäristön eniten altistuneelle asukkaalle oli
noin 0,07 mikroSv eli alle 0,1 % valtioneuvoston
päätöksessä asetetusta rajasta (100 mikroSv).
Laskennalliset säteilyannokset vuosilta 1993–
2002 esitetään kuvassa 31.
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Jalokaasupäästöt krypton 87 -ekvivalentteina Jodipäästöt jodi 131 -ekvivalentteina. Vuonna 2001
jodipäästöt ilmaan olivat alle havaitsemisrajan.
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Päästöraja 296 GBq/v
Kuva 30. Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen Olkiluodon laitokselta.
Kuva 29. Radioaktiivisten aineiden päästöt ilmaan Olkiluodon laitokselta.
Kuva 31. Altistuneimman väestönosan yksilölle














Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristöstä ana-
lysoitiin 294 näytettä. Olkiluodon ydinvoimalai-
tokselta peräisin olevia radioaktiivisia aineita ha-
vaittiin yhdessä ilmanäytteessä, yhdessä laskeu-
manäytteessä, yhdessä kalanäytteessä, kahdessa
pohjaeläinnäytteessä, 15 vesikasvinäytteessä ja 14
sedimentoituvan aineksen näytteessä. Yleisin voi-
malaitosperäinen radioaktiivinen aine oli kobolt-
ti 60, jota havaittiin kaikissa edellä mainituissa
näytelajeissa. Havaintoja oli yhteensä 34. Kobol-
tin lisäksi yhdessä laskeumanäytteessä ja kahdes-
sa vesikasvinäytteessä esiintyi mangaanin radio-
aktiivista isotooppia (mangaani 54). Lisäksi kah-
dessa sadevesinäytteessä ja yhdessä merivesinäyt-
teessä oli kohonnut tritium-pitoisuus.
Kaikki edellä mainittujen radioaktiivisten ai-
neiden havaitut pitoisuudet olivat pieniä eikä niil-
lä ollut merkitystä säteilyaltistuksen kannalta.
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristöstä





muksesta helmikuussa 2001 annettua STUKin
alustavaa turvallisuusarviota täydennettiin tam-
mikuun alussa 2002 ulkoisten uhkien kuten lento-
konetörmäysten osalta. Täydennys tehtiin New
Yorkin World Trade Centeriin syyskuussa 2001
kohdistuneiden terroritekojen takia. Alustavan
turvallisuusarvion täydennyksen mukaan on tek-
nisesti mahdollista rakentaa uusi ydinvoimalaitos
lentokonetörmäyksen kestäväksi. Täydennykseen
sisältyy törmäyskestävyyttä koskevia yleisiä tur-
vallisuusvaatimuksia ja eräitä muita turvallisuus-
vaatimuksia aiempaa kattavammaksi varautumi-
seksi ulkoisen hyökkäyksen varalta.
28
S T U K - B - Y TO 2 2 1
Hallitus antoi uuden ydinvoimalaitoksen ra-
kentamista koskevan hyväksyvän periaatepäätök-
sen 17.1.2002 ja liitti päätökseen lausuman, jonka
mukaan hallitus odottaa, että uusi ydinvoimalai-
tos rakennetaan tiukkojen turvallisuusvaatimus-
ten mukaan. Tämän jälkeen periaatepäätös siirtyi
eduskunnan käsittelyyn. Valmistelua johti talous-
valiokunta, joka pyysi asiasta lausunnot seitse-
mältä muulta valiokunnalta. STUKin asiantunti-
jat ja johto tulivat kuulluksi sekä valiokunnissa
että julkisuudessa. Lopullisessa istuntokäsittelys-
sä 24.5.2002 eduskunta päätti äänin 107–92 jät-
tää periaatepäätöksen voimaan.
STUK aloitti valmistautumistyön uuden laitos-
hankkeen viranomaisvalvontaan eduskunnan
päätöksen jälkeen. Valmistautumisen aikataulu
perustuu Teollisuuden Voima Oy:n esittämään
suunnitelmaan, jossa uuden laitoksen rakenta-
mislupakäsittely osuisi vuoteen 2004 ja uusi laitos
olisi valmis tämän vuosikymmenen lopulla.
Vuoden 2002 aikana STUKissa valmisteltiin
alustava valvontatyön projektisuunnitelma, pe-
rustettiin valvontatyötä koordinoiva projektiryh-
mä sekä valmisteltiin ensimmäiset työmääräarvi-
ot koko laitoshankkeen valvonnalle. STUKin YVL-
ohjeiden päivitystarpeet arvioitiin ja priorisoitiin
uudelleen. Koska turvallisuus- ja riskimerkitys
ovat avainasemassa laatuvaatimusten määritte-
lyssä ja viranomaisvalvonnan kohdistamisessa,
täsmennettiin STUKin näkemyksiä järjestelmien
ja laitteiden turvallisuusluokituksesta ja erilai-
suusperiaatteista.
Rakentamislupakäsittelyn vaatima STUKin
osaaminen ja resurssit kartoitettiin. Tällä perus-
teella aloitettiin uusien asiantuntijoiden ensim-
mäinen rekrytointivaihe, joka liittyy ennen kaik-
kea uuteen laitoshankkeeseen mutta myös mui-
hin merkittäviin hankkeisiin kuten käynnissä ole-
ville laitosyksiköille suunniteltuihin automaatio-
uudistuksiin.
4.5 Tutkimusreaktori
Sähköä tuottavien ydinvoimalaitosten lisäksi
STUK valvoo Espoon Otaniemessä sijaitsevaa Val-
tion teknillisen tutkimuskeskuksen FiR 1 –tutki-
musreaktoria, jonka lämpöteho on 250 kW. Reak-
toria käytetään radioaktiivisten merkkiaineiden
tuottamiseen, aktivointianalyysiin, opiskelijoiden
harjoitustöihin sekä boorineutronikaappaukseen
perustuvaan aivokasvainten hoitoon (BNCT, Bo-
ron Neutron Capture Therapy) ja sen tutkimiseen.
STUKin valvonta kohdistui mm. reaktorin laa-
dunhallintaan, käyttöön, säteilysuojeluun, radio-
aktiivisten aineiden päästöihin, palontorjuntaan,
valmius- ja turvajärjestelyihin sekä ydinmateriaa-
litoimintoihin. Reaktorin käytössä ei vuoden 2002
aikana havaittu merkittäviä ongelmia. Työnteki-
jöiden saamat säteilyannokset ja radioaktiivisten
aineiden päästöt ympäristöön vuonna 2002 alitti-
vat selvästi asetetut rajat.
VTT:n organisaatio muuttui 1.1.2002, jolloin
VTT Energia ja VTT Kemiantekniikka muodosti-
vat uuden tutkimusyksikön VTT Prosessit. FiR 1 -
reaktori sijoitettiin suoraan toimialajohtajan alai-
suuteen. STUK hyväksyi VTT Prosessien esityk-
sestä heinäkuussa 2002 FiR 1 -reaktorin uuden
vastuullisen johtajan sekä joulukuussa viisi reak-
torin ohjaajaa.
4.6 Muut ydinlaitokset
Ydinjätehuoltoon liittyvien ydinlaitosten kuten
varastointitilojen valvontaa käsitellään luvussa 5.
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5.1 Käytetty ydinpolttoaine
STUK valvoi käytetyn ydinpolttoaineen varastoin-
tia säännönmukaisin tarkastuksin sekä tarkasta-
malla varastointilaitteita koskevia suunnitelmia
ja töitä. Varastoinnissa ei sattunut turvallisuutta
vaarantavia tapahtumia. Laitospaikoille varastoi-
dun käytetyn polttoaineen määrät eri vuosina il-
menevät kuvasta 32.
Teollisuuden Voima Oy:n ja Fortum Power and
Heat Oy:n omistama yhtiö Posiva Oy tekee käyte-
tyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvää
tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyötä ja varau-
tuu loppusijoituksen myöhempään toteutukseen.
Yhtiön hakemuksesta valtioneuvosto on tehnyt
periaatepäätöksen loppusijoituslaitoksen rakenta-
misesta Olkiluotoon. Posiva on toteuttamassa to-
teuttaa laajaa tutkimus-, kehitys- ja suunnittelu-
työohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa
valitun loppusijoituspaikan soveltuvuus ja hank-
kia loppusijoituksen turvallisuudesta varmistau-
tumiseen tarvittava tutkimustieto. Tähän tutki-
musohjelmaan kuuluu mm. maanalaisen tutki-
mustilan rakentaminen Olkiluotoon vuodesta
2004 alkaen. Tutkimustilaa saatetaan käyttää
myöhemmin varsinaisen loppusijoituslaitoksen
osana, mikä on otettava huomioon tutkimustilan
toteutuksen viranomaisvalvonnassa.
Posiva Oy jatkoi Olkiluodossa kallioperätutki-
muksia, jotka tähtäävät alueen perustilan selvit-
tämiseen ja tukevat maanalaisen tutkimustilan
suunnittelua. STUK on perustanut näiden tutki-
musten valvontaa varten neljä seurantaryhmää,
joihin kuuluu myös STUKin ulkopuolisia suoma-
laisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Seurantaryh-
mät arvioivat vuonna 2002 erityisesti Olkiluodon
kallioperän rakennemallia, suunnitelmaa maan-
5 Ydinjätehuollon valvonta
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alaisen tutkimustilan sisäänmenoteistä, geohyd-
rologian tutkimuksia ja mallinnuksia sekä kalli-
oliikuntojen GPS-mittauksia.
Posiva jatkoi myös käytetyn ydinpolttoaineen
kapseloinnin ja loppusijoituksen teknistä kehitys-
ja suunnittelutyötä sekä turvallisuustutkimuksia,
suurelta osin yhteistyössä Ruotsin ydinjäteyhtiön
SKB:n kanssa. Yhtiö raportoi kolme vaihtoehtois-
ta kapselointilaitoksen teknistä suunnitelmaa;
STUK arvioi nämä suunnitelmat turvallisuusnä-
kökohtien kannalta ja esitti niistä näkemyksensä
Posivalle.
5.2 Voimalaitosjätteet
Voimayhtiöiden keski- ja matala-aktiivisten jättei-
den huoltotoimet jatkuivat vuonna 2002 aiempien
käytäntöjen mukaisina. Loviisan voimalaitoksen
tärkein ydinjätehanke on kiinteytyslaitos, jota
koskevan alustavan turvallisuusselosteen STUK
hyväksyi maaliskuussa 2001. Laitoksen rakenta-
minen kuitenkin siirtyi ja se aloitetaan nykysuun-
nitelmien mukaan vuonna 2003, jolloin laitos val-
mistuisi vuoden 2006 loppuun mennessä.
STUK teki voimalaitosjätteiden käsittelyä ja
varastointia koskevat tarkastukset molemmille
laitospaikoille. Tarkastuksissa käsiteltiin mm. jä-
tetynnyrien radionuklidi-inventaarin määrittä-
mistä ja jätekirjanpitoa sekä voimalaitosjätteiden
loppusijoituslaitosten betoni- ja kalliorakenteita.
Voimalaitosjätteiden käsittelyssä, varastoinnis-
sa ja loppusijoituksessa ei ilmennyt turvallisuus-
ongelmia. Jätemäärät eri vuosina ilmenevät ku-
vasta 33.
5.3 Muu valvonta
STUK antoi kauppa- ja teollisuusministeriölle
ydinenergia-asetuksen 78 §:ssä tarkoitetun lau-
sunnon voimayhtiöiden ydinjätehuollon toimenpi-
teistä ja suunnitelmista. Siinä arvioidaan, miten
voimayhtiöt ovat edenneet ydinjätehuollon valmis-
telutöissä valtiovallan asettamien tavoitteisiin
nähden. STUK antoi myös ydinenergia-asetuksen
90 §:ssä tarkoitetut, ydinjätehuollon kustannuk-
siin varautumista koskevat lausunnot, joissa arvi-
oidaan kustannuksiin varautumisen perustana
olevia teknisiä suunnitelmia.




STUKin ydinmateriaalivalvonta kohdistui ydin-
voimalaitosten osalta polttoaineen maahantuon-
teihin, kuljetuksiin, varastointiin, sisäisiin siirtoi-
hin ja vaihtolatauksiin. Luvanhaltijat toimittivat
STUKille ydinmateriaalivalvontaan liittyen vaati-
musten mukaiset vuosisuunnitelmat, ennakkoil-
moitukset ja raportit.
STUK myönsi Teollisuuden Voima Oy:lle neljä
tuontilupaa säteilyttämättömän ydinpolttoaineen
tuonnille. Lisäksi Teollisuuden Voima Oy:lle myön-
nettiin kaksi muuta ydinmateriaalien tuonti- ja
yksi tuonti/vientilupaa. Fortum Power and Heat
Oy:lle myönnettiin kaksi ydinmateriaalien tuonti-
lupaa. VTT Prosesseille myönnettiin lupa rikaste-
tusta uraanista valmistettujen uraanioksiditablet-
tien tuontiin Englannista sekä lupa varaosasäätö-
sauvakoneistojen vientiin ja takaisin tuontiin
USA:sta. Luettelo myönnetyistä luvista on liit-
teessä 2.
Loviisan voimalaitokselle tehtiin vuonna 2002
yhteensä 9 tarkastusta ja Olkiluodon voimalaitok-
selle yhteensä 17 tarkastusta. Euratom ja Kan-
sainvälinen atomienergiajärjestö IAEA olivat mu-
kana näistä 23 tarkastuksessa.
Pieniä määriä ydinaineita on ydinvoimalaitos-
ten lisäksi myös muilla laitoksilla. Näistä merkit-
tävin on Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
FiR 1 -tutkimusreaktori, jossa vuonna 2002 teh-
tiin yksi tarkastus. Tarkastukseen osallistuivat
STUK, IAEA ja Euratom. Lisäksi valvonnan pii-
riin kuuluvat Helsingin yliopiston kemian laitok-
sen radiokemian laboratorio, OMG Kokkola Che-
micals ja STUK.
Ydinmateriaalivalvonnassa varmennetaan eri
verifiointimenetelmien avulla, että käyttäjien il-
moittamat ydinaineita koskevat tiedot, esimerkik-
si palama ja jäähdytysaika, ovat oikeita ja täydel-
lisiä. Mittauksin voidaan varmentaa myös muita
ydinturvallisuuteen liittyviä asioita alkaen käyt-
töturvallisuudesta jatkuen aina loppusijoitukseen.
Vuonna 2002 STUK todensi ainetta rikkomatto-
min mittauksin Olkiluodon voimalaitoksella 94 ja
Loviisan voimalaitoksella 10 käytettyä polttoaine-
nippua.
Kaikki materiaalitasealueet toimivat STUKin
hyväksymien käsikirjojen mukaisesti ja siten, että
STUKilla oli omalta osaltaan mahdollista toteut-
taa Suomen solmimien kansainvälisten ydinalan
sopimusten velvoitteet.
Vuonna 2002 STUK hyväksyi 16 Euratomin ja




Kansainvälistä valvontaa toteuttivat IAEA ja
EU:n Euratom Safeguards-toimisto. IAEA:n val-
vonta perustuu ydinsulkusopimukseen ja sen pe-
rusteella solmittuun EU:n ydinaseettomien mai-
den, Euratomin ja IAEA:n väliseen valvontasopi-
mukseen (INFCIRC/193). Euratomin valvonta pe-
rustuu Euroopan atomienergiayhteisön perusta-
missopimukseen ja sen nojalla annettuun komissi-
on asetukseen (Euratom Regulation 3227/76).
IAEA:n valvonnan vahvistamista koskevan li-
säpöytäkirjan mukaiseen valvontaan liittyen
STUK osallistui IAEA:n ja Euratomin järjestä-
miin tiedonvaihto- ja konsultaatiokokouksiin. Suo-
messa VTT:llä toteutettu kenttätesti lisäpöytäkir-
jan mukaisen valvonnan toteuttamiseksi on saatu
Suomen osalta päätökseen. IAEA teki 11.10.2002
kenttätestiin liittyvän täydentävän tarkas-
tuskäynnin (complementary access) VTT:llä. Lisä-
pöytäkirjan nojalla IAEA voi suorittaa täydentä-
viä tarkastuskäyntejä 24 tunnin varoitusajalla
laitosalueella. Testi osoitti, että IAEA:n ja STUKin
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kautta ja STUKin oli mahdollista huolehtia omal-
ta osaltaan tarkastuksen kulusta. Sitä vastoin
Euratom ei saanut IAEA:n toimittamaa tarkas-
tusilmoitusta ajoissa eikä ehtinyt osallistumaan
täydentävälle tarkastuskäynnille. STUK on osal-
listunut asiantuntijana myös Ruotsin SKI:n pyyn-
nöstä laitosalueen määrittelyjä koskeviin keskus-
teluihin ja kokouksiin.
Ydinpolttoaineen loppusijoittaminen maanalai-
siin tiloihin asettaa uudenlaisia haasteita safe-
guards-valvonnan toteuttamiselle, koska ydinai-
netta ei enää kapseloinnin jälkeen ole käytännös-
sä mahdollista todentaa. STUK käynnisti valmis-
telutyön kansallisten vaatimusten luomiseksi kap-
selointi- ja loppusijoitustilaa varten. Tavoitteena
on luoda valvontakriteerit, jotka kattavat niin
kansallisten kuin kansainvälistenkin valvontaor-
ganisaatioiden tarpeet.
6.3 Radioaktiivisten aineiden kuljetusten
valvonta
Suomessa kuljetetaan noin 20 000 radioaktiivista
pakkausta vuosittain. Vuonna 2002 STUKin tie-
toon ei tullut yhtään radioaktiivisten aineiden kul-
jetusonnettomuutta tai muuta turvallisuutta vaa-
rantavaa tapahtumaa. Merkittävimmät ydinainei-
den kuljetukset olivat tuoreen polttoaineen tuon-
nit Suomen ydinvoimalaitoksille Saksasta, Ruot-
sista ja Venäjältä. STUK hyväksyi näitä koskevat
suunnitelmat ja kaksi pakkaustyyppiä käytettä-
väksi Suomessa. Vuoden 2002 aikana tehdyistä
kuljetuksista valittiin yksi ydinpolttoaineen kulje-
tus, joka tarkastettiin yksityiskohtaisesti.
Myös radioaktiivisten aineiden ja ydinaineiden
maahantuonti on luvanvaraista. Vuosina 2002 ja
2001 ei rajalta käännytetty yhtään luvatonta ra-
dioaktiivista ainetta sisältänyttä kuljetusta.
Enimmillään käännytysten määrä oli vuonna
1997, jolloin Suomen rajalta käännytettiin 23 ra-
dioaktiivista kuljetusta. Lukumäärään vähenemi-
seen on osaltaan vaikuttanut se, että lähettäjät ja
vastaanottajat ovat koulutuksen ja kokemuksen
kautta oppineet tiedostamaan radioaktiivisuuden
mahdollisuuden romussa. Valvonta on tehostunut,
samalla kun romun kuljetukset ovat vähentyneet.
Ydinmateriaalivalvontaa käsitellään yksityis-
kohtaisemmin raportissa STUK-B-YTO 222.
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STUKin rahoittama turvallisuustutkimus kohdis-
tuu pääasiassa kahteen alueeseen: turvallisuuden
arviointiin liittyvien menetelmien ja asiantunte-
muksen kehitys sekä viranomaispäätösten suo-
raksi tueksi tarvittavat tutkimukset. Edellistä pal-
velevat ennen kaikkea ydinturvallisuutta ja ydin-
jätehuoltoa koskevat kansalliset tutkimusohjel-
mat FINNUS ja KYT. Näiden ohjelmien ulkopuo-
lella pidetään ne tutkimukset, jotka STUK tilaa
päätöksiinsä liittyen ja joiden on oltava luvanha-
kijan tai -haltijan vastaavista tutkimuksista riip-
pumattomia. Näiden kahden pääalueen lisäksi
STUK teettää myös erillisiä tutkimuksia, jotka
palvelevat viranomaisvalvonnan kehittämistä.
STUKin asiantuntijat ohjasivat ja seurasivat
käynnissä olevia FINNUS- ja KYT-ohjelmia sekä
osallistuivat FINNUSin jatkoksi kehitetyn SA-
FIR-ohjelman suunnitteluun. SAFIR-ohjelman
raamit perustuvat tälle vuosikymmenelle tunnis-
tettuihin ydinvoimalaitosten turvallisuushaastei-
siin, joita on monia johtuen käyvien laitosten
ikääntymisestä ja uudistuksista sekä uudesta lai-
toshankkeesta.
Vuonna 2002 päättyneen FINNUS-tutkimus-
ohjelman yleiset tutkimusteemat olivat ydinvoi-
malaitosten ikääntyminen, reaktorionnettomuu-
det ja erilaiset riskit. Tutkimusohjelma koostui 11
tutkimusprojektista, joiden tulokset on esitetty
web-osoitteessa www.vtt.fi/ene/nuclear. Samasta
osoitteesta löytyvät myös perustiedot uudesta SA-
FIR-ohjelmasta. Yksi kansallisten ohjelmien tär-
keimpiä tehtäviä on seurata kansainvälisiä yh-
teistyöhankkeita. Reaktoriturvallisuuden alueella
osallistuttiin useisiin hankkeisiin OECD/NEAn
puitteissa sekä USA:n turvallisuusviranomaisen
NRCn kanssa. FINNUS-ohjelman ulkopuolisista
STUKin tilaamista tutkimushankkeista merkittä-
vimmät liittyivät vuonna 2002 paloturvallisuu-
teen sekä ydinvoimalaitosten ulkopuolelta tule-
viin uhkiin.
KYT-ohjelman painopistealueet olivat vuonna
2002 samat kuin aiemminkin JYT2001-ohjelmas-
sa eli geotieteet, tekniset vapautumisesteet, radio-
aktiivisten aineiden kulkeutuminen, turvallisuus-
analyysit sekä tekniset ratkaisut. Lisäksi KYT-
ohjelmaan on kuulunut yhteiskuntatieteellisiä
tutkimusaiheita. KYT-ohjelmaa koskevia tietoja
on esitetty web-osoitteessa www.vtt.fi/pro/
tutkimus/kyt.
STUK tilasi ydinvoimalaitosten turvallisuutta
ja ydinjätehuoltoa koskevat tutkimukset ja selvi-
tykset ulkopuolisilta organisaatioilta, joita vuon-
na 2002 olivat VTT Tuotteet ja tuotanto, VTT
Prosessit, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniik-
ka, VTT Tietotekniikka, Geologian tutkimuskes-
kus GTK, Merentutkimuslaitos MTL, TKK Mate-
matiikan laitos/Mekaniikka, TKK Materiaali- ja
kalliotekniikan osasto, TKK Maanmittausosasto,
HY Radiokemian laboratorio, HY Seismologian
laitos, Uppsalan Yliopisto, Enterpris Ltd (Englan-
ti), Enviros Consulting Ltd (Skotlanti), Geosigma
AB (Ruotsi), Royal School of Mines, Imperial Col-
lege (Englanti), NEMKO Product Services Oy sekä
Serco Assurance (aikaisemmin AEA Technology
plc) Inspection Validation Centre (IVC).
Liitteessä 8 esitetään STUKin rahoittamat,
vuonna 2002 valmistuneet turvallisuustutkimuk-
set. Kuvassa 34 esitetään ydinturvallisuustutki-
muksista vuosina 1998–2002 maksetut kulut.
Ajankohtaisista ydinturvallisuustutkimuksista
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8 Valmiustoiminta
STUKissa pidettiin useita koulutustilaisuuksia ja
harjoituksia STUKin oman valmiustoiminnan ke-
hittämiseksi ja testaamiseksi. Oman onnetto-
muusvalmiuden lisäksi STUK valvoo ydinvoima-
laitosten käyttöorganisaatioiden valmiutta toimia
poikkeavissa tilanteissa. Tällaisia poikkeavia ti-
lanteita ei vuonna 2002 ollut.
Ydinvoimalaitosten valmiustoimintaa on lai-
tosten käytön aikana jatkuvasti kehitetty ja toi-
mintaa testattu säännöllisesti valmiusharjoituk-
sissa, jotka ovat osa laitosten valmiuskoulutusta.
STUK on hyväksynyt Loviisan ja Olkiluodon lai-
tosten valmiussuunnitelmat ja tarkastaa vuosit-
tain valmiusjärjestelyiden toteutusta mukaan lu-
kien koulutuksen ja harjoitukset.
Vuonna 2002 järjestettiin kaksi Suomen ydin-
voimalaitoksia koskevaa valmiusharjoitusta, joi-
hin STUK osallistui. Olkiluodon laitosta koske-
vaan pelastustoimintaharjoitukseen 15.10.2002
osallistui useita kotimaisia viranomaisia paikal-
lis-, alue- ja keskushallinnosta. Harjoituksessa
testattiin viranomaisten välistä yhteistoimintaa,
tilannekuvan muodostamista ja tiedonvälittämis-
tä väestölle ja tiedotusvälineille. Myös pohjoismai-
set säteily- ja ydinturvallisuusviranomaiset seura-
sivat STUKin välittämää tilannekuvaa. Loviisan
laitoksen valmiusharjoitus oli 22.11.2002 ja STUK
osallistui siihen valmiussuunnitelman mukaisesti.
Harjoituksen keskeisenä tavoitteena STUKissa oli
valmiusorganisaation järjestäytyminen ja toimin-
nan käynnistäminen, sillä henkilöstöä ei nimetty
etukäteen harjoitukseen eikä heille ilmoitettu har-
joitusajankohtaa. Loviisan laitoksella pidettiin pa-
loharjoitus 29.5.2002 ja 4.12.2002. Olkiluodon lai-
toksen paloharjoitus järjestettiin 25.11.2002.
STUK osallistui myös kansainvälisiin, ydinvoi-
malaitoksia koskeviin valmiusharjoituksiin, joihin
vuonna 2002 ei sisältynyt varsinaista laitostilan-
teen analysointia. Venäjän Bilibinon ydinvoima-
laitosta koskevassa harjoituksen 21.8.2002 kes-
keisenä tavoitteena oli kansainvälinen tiedonvaih-
to onnettomuustilanteessa. EU:n rahoittamassa
neljän harjoituksen sarjassa testattiin 27.2.2002
ja 28.5.2002 ydinvoimalaitosonnettomuuden yhte-
ydessä käytettäviä päätöksenteon tukijärjestel-
miä, joilla arvioidaan onnettomuuden aiheuttamia
haittavaikutuksia ympäristössä sekä eri suojelu-
toimenpiteistä saatua hyötyä.
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9 Viestintä
Ydinturvallisuusvalvontaa koskevista asioista tie-
dotettiin julkisuuteen sekä oma-aloitteisesti että
vastaamalla tiedotusvälineiden kysymyksiin. Tie-
dotteita annettiin 13:sta aiheesta ja niitä julkais-
tiin lehdistötiedotteina, YLEn Teksti-TV:n sivuilla
ja STUKin omilla Internet-sivuilla. Lisäksi aihe-
piireistä julkaistiin kirjoituksia STUKin neljä ker-
taa vuodessa ilmestyvässä ALARA-lehdessä. Tie-
dotusvälineille ja sidosryhmille toimitettiin nel-
jännesvuosiraportit Suomen ja sen lähialueiden
ydinturvallisuudesta.
Suomen ydinvoimalaitosten turvallisuutta kos-
kevista asioista STUK tiedotti Loviisa 1:llä vuosi-
huoltoseisokissa tapahtuneesta primääripiirin ve-
den boorihappopitoisuusrajan alituksesta. Myös
vuosihuoltoseisokissa sattuneesta työtapaturmas-
ta tiedotettiin. Ydinvoimalaitostapahtumien lisäk-
si tiedotteet julkaistiin Loviisan ja Olkiluodon
laitosyksiköiden vuosihuoltoseisokeista sekä myös
kolmesta muusta katkoksesta sähköntuotannossa.
Tiedotteella kerrottiin myös uuden ydinvoimalai-
toksen alustavan turvallisuusarvion täydentämi-
sestä.
Kansainvälisen yhteistyön asioista tiedotettiin
ydinturvallisuussopimuksen arviointikokoukses-
ta, STUKin johtajan nimityksestä IAEA:n turval-
lisuussäädöksiä kehittävän komitean puheenjoh-
tajaksi sekä asiantuntijoiden kouluttamisesta
STUKissa ydinkoekiellon valvontaan. Tiedote an-
nettiin myös salassa pidettäväksi tarkoitettujen
ydinaseohjelmien paljastamiseksi kehitettävästä
järjestelmästä.
STUKin julkaisemat tiedotteet ovat luettavissa
STUKin Internet-sivuilla.
STUKin Internet-sivuilla olevan Lukijan Lin-
kin välityksellä kansalaiset esittivät kysymyksiä
STUKin asiantuntijoille. Vuonna 2002 Lukijan
Linkkiin tuli 250 kysymystä, joista 6 % kosketteli
ydinenergian käyttöä koskevia asioita.




IAEA jatkoi ydinturvallisuutta koskevan säännös-
tönsä (entinen ns. NUSS-ohjeisto) uusimista. Uu-
simistyö alkaa olla loppusuoralla ja valmistunee
lähivuosina. STUK valmisteli IAEA:lle useita Suo-
melta pyydettyjä lausuntoja ohjeluonnoksista.
STUKista osallistuttiin myös ohjeluonnoksien val-
mistelutyöryhmien työhön. STUKin edustaja kut-
suttiin NUSSC-komitean (nuclear safety) puheen-
johtajaksi. STUKin edustajat toimivat myös WAS-
SC- (waste safety) ja RASSC- (radiation safety)
komiteoissa.
Kansainvälinen ydinturvallisuussopimus edel-
lyttää kolmen vuoden välein laadittavan selonte-
on esittämistä sopimuksen velvoitteiden täyttämi-
sestä. Järjestyksessään toinen tarkastelukokous
ajoittui vuoteen 2002. Suomen selonteko valmis-
teltiin STUKin johdolla. Keväällä pidetyssä tar-
kastelukokouksessa Suomea edustivat ulkoasiain-
ministeriön, STUKin, Teollisuuden Voima Oy:n ja
Fortum Power and Heat Oy:n edustajat. STUKin
edustaja toimi tarkastelukokouksessa raportoijan
tehtävässä. Suomen raportti sai myönteisen vas-
taanoton. Selontekoon ei esitetty ainoatakaan
huomautusta, joista Suomen pitäisi raportoida
seuraavassa kokouksessa vuonna 2005.
STUK toimi Suomen yhteysorganisaationa seu-
raavissa IAEA:n ylläpitämissä ydinlaitoksia kos-
kevissa tiedonvaihtojärjestelmissä:
• Ydinvoimalaitostapahtumien raportointijärjes-
telmä (IRS, Incident Reporting System)
• Tutkimusreaktoritapahtumien raportointijär-
jestelmä (IRSRR, Incident Reporting System
for Research)
• Ydinlaitostapahtumien kansainvälinen vaka-
vuusluokitus (INES, International Nuclear
Event Scale
• Sähköä tuottavien reaktorilaitosten informaa-
tiojärjestelmä (PRIS, Power Reactor Informati-
on System).
IRS-, INES- ja IRSRR-järjestelmiin ei Suomesta
ollut raportoitavia tapahtumia. PRIS-järjestel-
mään toimitettiin vuosittaiset tiedot Suomen
ydinvoimalaitosten käytöstä.
STUKin edustaja työskenteli IAEA:n ydinma-
teriaalivalvonnan tukiohjelman rahoituksella Itä-
ja Keski-Euroopan avustusohjelmien koordinaat-
torina. Ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelmaa,
jonka toimeenpanija on STUK. Ohjelman tavoit-
teena on IAEA:n valvontamenetelmien kehittämi-
nen, tarkastajien koulutus ja asiantuntija-apu.
STUKin edustaja osallistui IAEA:n asiantunti-
jana ydinturvallisuusviranomaisen toimintaa kos-
kevaan IRRT-arviointiin Slovakiassa. STUK:n asi-
antuntijat toimivat luennoitsijoina IAEA:n kehit-
tämillä ydinturvallisuutta ja viranomaistoimintaa
käsittelevillä, Itä-Euroopan maiden viranomaisor-
ganisaatioiden edustajien ammattitaitoa edistä-
villä kursseilla Ranskassa ja Saksassa. STUKin
asiantuntijat ovat muutoinkin osallistuneet näi-
den kurssien kehittämiseen. STUKin asiantunti-
jat toimivat luennoitsijoina myös jätehuollon sä-
teilysuojelukysymyksiä käsittelevällä IAEA:n
kurssilla Moldovassa, ydinturvallisuuden tiedo-
tustoimintaa ja avoimuutta koskevassa koulutus-
tilaisuudessa Sloveniassa ja Keski-Euroopan ydin-
voimatilanteen tiedottamista koskevassa koulu-
tustilaisuudessa Puolassa.
OECD/NEA-yhteistyö
OECD:n ydinenergiayksikön (NEA) kautta kana-
voitui pääosa turvallisuustutkimukseen liittyväs-
tä kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi järjestö
tarjosi tilaisuuden viranomaisten väliseen mielipi-
teiden vaihtoon ajankohtaisissa ydinturvallisuus-
kysymyksissä. STUK oli edustettuna kaikissa sä-
teily- ja ydinturvallisuutta käsittelevissä järjestön
pääkomiteoissa. Pääkomiteoiden toimialat ovat
• turvallisuustutkimus (CSNI, Committee on the
Safety of Nuclear Installations),
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• ydinturvallisuusvalvonta (CNRA, Committee
on Nuclear Regulatory Activities),
• säteilyturvallisuus (CRPPH, Committee on Ra-
diation Protection and Public Health) ja
• ydinjätehuolto (RWMC, Radioactive Waste Ma-
nagement Committee).
STUKin pääjohtaja toimi CNRA-komitean pu-
heenjohtajana. STUK osallistui myös CNRA:n tar-
kastuskäytäntöjä käsittelevän työryhmän WGIP
(Working Group on Inspection Practices) ja tiedo-
tustoimintaa käsittelevän työryhmän WGPC (Wor-
king Group on Public Communication) toimintaan
sekä CSNI:n kaikkien kuuden työryhmän toimin-
taan. CSNI:n työryhmien toimialat olivat
• ydinvoimalaitosten käyttökokemukset (WGOE,
Working Group on Operating Experience)
• ydinvoimalaitosten laitteiden ja rakenteiden
eheys (IAGE, Working Group on Integrity of
Components and Structures)
• ydinvoimalaitosonnettomuuksien analysointi
ja hallinta (GAMA, Working Group on Accident
and Analysis)
• ydinvoimalaitosten riskien arviointi (WGRISK,
Working Group on Risk Assessment,)
• inhimilliset ja organisatoriset tekijät
(SEGHOF, Special Expert Group on Human
and Organisational Factors)
• ydinpolttoaineen turvallisuusmarginaalit
(SEGFSM, Special Expert Group on Fuel
Safety Margins).
STUKin edustaja toimi CRPPH:n työryhmän
EGRO (Expert Group on Effluent Release Options)
puheenjohtajana.
EU-yhteistyö
STUK osallistui EU:n ministerineuvoston alaisen
atomiasiainryhmän (AQG) muodostaman ad-hoc
-työryhmän Working Party on Nuclear Safety
(WPNS) toimintaan, jossa arvioitiin EU-hakija-
maiden ydinturvallisuutta. Työryhmä oli kokoon-
tunut ensimmäisen kerran keväällä 2001. Vuoden
2001 arvioon liittyi kullekin maalle osoitettuja toi-
menpidesuosituksia, joiden toteutumistilanne ar-
vioitiin keväällä 2002. Arvioinnin tuloksena todet-
tiin, että Slovakia, Slovenia, Tshekki ja Unkari
ovat ydinturvallisuudeltaan EU:n tasoa vastaavia.
Liettualla olisi vielä kehityskohteita eräiden tär-
keiden turvallisuusparannusten toteuttamisessa.
Myöhemmin ajankohtaiseksi tulevien maiden,
Bulgarian ja Romanian, kohdalla on myös vielä
parannettavaa.
STUK osallistui Euroopan komission neuvoa-
antavan A31-asiantuntijaryhmän työhön. Ryhmän
päätehtävät liittyvät säteilysuojeluun. Joulukuus-
sa 2002 ryhmä antoi myös lausunnon komission
esityksestä ydinturvallisuusdirektiiveiksi (ns.
Nuclear Package).
STUK osallistui NRWG:n ainetta rikkomatto-
mien koetusten pätevöintiä käsittelevän työryh-
män toimintaan. Työryhmä on saanut tehtäväk-
seen vaihtaa kokemuksia pätevöinnin toteutuk-
sesta ja kehityksestä Euroopan eri maissa sekä
seurata ja arvioida tarkastusten pätevöintiä vi-
ranomaisten näkökulmasta. Kokemusten vaihta-
miseksi ryhmä toimitti kyselyn jäsentensä ja EU-
jäsenyyttä hakeneiden maiden piirissä.
STUK osallistui myös NRWG:n turvallisuus-
kriittistä ohjelmistoa käsittelevän ryhmän toimin-
taan. Työryhmä on saanut tehtäväkseen koota
EU-viranomaisten yhteiset näkemykset turvalli-
suuskriittisten ohjelmistojen vaatimuksista.
Ydinmateriaalien valvonnan alueella STUK
osallistui European Safeguards R&D Associatio-
nin (ESARDA) toimintaan. ESARDA:n tehtävänä
on edistää ja harmonisoida ydinmateriaalien val-
vonnan eurooppalaista tutkimus- ja kehitystyötä.
ESARDA tarjoaa foorumin tietojen ja ajatusten-
vaihtoon viranomaisille, tutkijoille ja ydinlaitos-
ten käyttäjille.
STUK osallistui Euroopan Unionin suuntaa-
maan Itä-Euroopan kansallisia viranomaisorgani-
saatioita ja niiden tukiorganisaatioita tukevaan
Phare- ja Tacis-yhteistyöhön EU:n Regulatory As-
sistance Management Groupin (RAM-G) toimin-
nan kautta. STUKin pääjohtaja toimi RAM-G:n
puheenjohtajana ja STUKin edustaja toimi lisäksi
ryhmän jäsenenä. Ryhmä arvioi EU:n valmistele-
mien viranomaistoimintaa tukevien projektien
asianmukaisuutta. STUK osallistui myös käynnis-
sä olleisiin Tacis-projekteihin. Lisäksi STUK osal-
listui EU:ta tukevan CONCERT-viranomaistyö-
ryhmän toimintaan, johon kuuluvat EU:maiden ja
hakijamaiden ydinturvallisuusviranomaispääl-
liköt. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa keskustele-
maan EU:hun liittyvistä viranomaistoimintaa si-
vuavista kysymyksistä.




uusi ohjelma käynnistettiin vuonna 2002. Uuden
ohjelman työtä johtaa kaksi vastuullista ohjelma-
päällikköä entisen seitsemän projektipäällikön si-
jaan. STUK vastaa uuden ohjelman reaktoritur-
vallisuutta koskevan osa-alueen johtamisesta ja
osallistuu myös valmius- ja ympäristöalueen oh-
jelman suunnitteluun ja työhön. Lisäksi STUKista
on edustus NKS:n johtoryhmässä.
Uudessa ohjelmassa ei pyritä ennakolta suun-
nittelemaan työtä neljää vuotta eteenpäin. Tämä
muutos mahdollisti periaatteessa tutkimustyön
aloittamisen jo hyvissä ajoin ensimmäisenä vuon-
na, missä myös käytännössä onnistuttiin hyvin.
Reaktoriturvallisuutta koskevat, jo käynnistetyt
hankkeet liittyvät hyvin Suomen kansalliseen tut-
kimusohjelmaan ja tutkimustarpeisiin. Valmius-
ja ympäristöalueen ohjelman työssä on myös mu-
kana monia asiantuntijoita STUKista ja Suomelle
tärkeitä painotuksia.
Uuden ohjelman sisältö palvelee kokonaisuu-
dessaan erittäin hyvin pohjoismaisten viranomais-
ten yhteistyötä, mikä on NKS-työn pysyvä tavoite.
Kahdenvälinen yhteistyö eri maiden kanssa
STUKin edustaja osallistui Ruotsin SKI:n tukena
toimivan ydinturvallisuusneuvottelukunnan työ-
hön pysyvänä jäsenenä. SKI:n edustaja oli puoles-
taan kutsuttuna asiantuntijana STUKin yhtey-
dessä toimivassa ydinturvallisuusneuvottelukun-
nassa. SKI:n kanssa yhteistyötä jatkettiin sään-
nöllisin tapaamisin, joissa keskusteltiin ajankoh-
taisista ydinvoimalaitosten turvallisuusvalvonnan
kysymyksistä. Ruotsin säteilyturvallisuusviran-
omaisen SSI:n kanssa jatkettiin tiedonvaihtoa sä-
teilyannoksista, jotka suomalaiset olivat saaneet
työskennellessään Ruotsin ydinvoimalaitoksilla ja
ruotsalaiset Suomen ydinvoimalaitoksilla.
STUKin edustaja toimi Belgian ydinturvalli-
suusviranomaisen tukena toimivan neuvottelu-
kunnan puheenjohtajana sekä osallistui Liettuan
vastaavan neuvottelukunnan toimintaan pysyvä-
nä jäsenenä.
Yhteistyö USA:n turvallisuusviranomaisen
(USNRC) kanssa keskittyi tietojen vaihtoon kum-
paakin osapuolta kiinnostavista ydinturvallisuus-
asioista. STUKin edustaja työskenteli vuoden ajan
USNRC:llä vierailevana asiantuntijana. STUK
jatkoi lisäksi yhteistyössä USNRC:n ja Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa polt-
toaineen häiriö- ja onnettomuustilanteissa analy-
soivan FRAPTRAN/GENFLO-ohjelman kehitys-
työtä. Asiaa koskeva yhteistyösopimus NRC:n ja
STUKin välillä saatiin valmiiksi ja allekirjoitet-
tiin. Ohjelman ensimmäinen versio asennettiin
PNNL:ään (Pacific Northwest National Laborato-
ry) ja otettiin käyttöön VTT:llä. Lisäksi ANL:ään
(Argonne National Laboratory) on toimitettu yh-
teistyössä Fortum Servicen kanssa Zr1%Nb suoja-
kuorimateriaalia USNRC:n LOCA- eli jäähdyt-
teenmenetysonnettomuustesteihin.
Ranskan ydinturvallisuusviranomaisen tukior-
ganisaation IRSN:n kanssa jatkettiin ydinvoima-
laitosten todennäköisyyspohjaiseen turvallisuus-
analyysiin (PSA) liittyvään tiedonvaihtoon ja pa-
loriskianalyysin menetelmien kehittämiseen liit-
tyvää yhteistyötä.
STUKin ja Venäjän ydinturvallisuusviranomai-
sen Gosatomnadzorin (GAN) välinen yhteistyö
ydinmateriaalien ja ydinjätteiden valvonnan alal-
la jatkui vuonna 1998 allekirjoitetun yhteistyöjär-
jestelyn perusteella.
Australian viranomaisen (ASNO, Australian
Safeguards and Non-proliferation Office) kanssa
jatkettiin yhteistyötä ydinmateriaalivalvonnan
alalla. STUK toimitti ASNO:lle sovitun käytännön




yhteydessä toimiva kansallinen tietokeskus osal-
listui sopimuksen valmistelutoimikunnan tehtä-
viin kustannustehokkaan ja Suomen kannalta toi-
mivan organisaation rakentamiseksi. Sopimuksen
todentamista varten perustetun kansainvälisen
havaintoverkon radioaktiivisuutta valvovien ase-
mien hoitajia koulutettiin asemien ylläpidon var-
mistamiseksi. Tietokeskuksen oma automaattinen
rutiinivalvonta toimi koko vuoden. Rutiinivalvon-
taan kehitettiin hälytysjärjestelmä, joka välittää
tiedot poikkeavista havainnoista tietokeskuksen
henkilökunnalle. Tietokeskus ei havainnut poik-




STUK solmi sopimuksen tietokeskuksen käyt-
tämän analyysiohjelmiston valmistajien kanssa
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ohjelmiston luovuttamisesta muiden maiden kan-
sallisille tietokeskuksille käytettäväksi ydinkoe-
kiellon valvontaan.
Muu yhteistyö
STUK osallistui EU-maiden ydinturvallisuusvi-
ranomaisten yhteistyöelimen WENRAn (Western
European Nuclear Regulators' Association) työhön
ja järjesti ryhmän kokouksen marraskuussa Hel-
singissä. Vuoden 2002 aikana saatiin päätökseen
ydinturvallisuusvaatimusten harmonisoinnissa
käytettävän menetelmän kehittäminen ja käyttö-
kelpoisuuden testaaminen. Pilot-tyyppinen har-
monisointitarpeen arvio suosituksineen valmistui
kuudesta turvallisuusaiheesta. Työryhmään osal-
listui kahdeksan Länsi-Euroopan maan ydintur-
vallisuusviranomaisen edustajat. Työryhmä laati
lisäksi ehdotuksen WENRA:lle laajemmasta, 15
uutta turvallisuusaihetta käsittävästä projektista.
VVER-laitoksia käyttävien maiden viranomais-
ten yhteistyöelin Co-operation Forum for VVER
Regulators kokoontui heinäkuussa Unkarissa.
Työryhmän ”Equipment and Building Structures
Ageing Management for WWER type NPPs” lop-
puraportti valmistui ennen kokousta. Raportti kä-
sitteli höyrystimien ikääntymisilmiöitä ja se esi-
teltiin Forumin kokouksessa. Kokouksessa perus-
tettiin uusi työryhmä STUKin johdolla todennä-
köisyyspohjaisten turvallisuusanalyysien vertaa-
miseksi, ja STUK sai myös tehtäväkseen järjestää
seminaarin viranomaisen käyttötoimintaa koske-
vien tarkastuskäytäntöjen vertaamiseksi jatkona
Venäjällä ja Ukrainassa suoritetuille vertailuille.
STUK osallistui pienten ydinvoimavaltioiden
yhteistyöelimen NERS (Network of Regulators of
Small Nuclear Programs) työhön. Vuonna 2002
erityisaiheita olivat viranomaisohjeiden sitovuus,
viranomaisen ja voimayhtiöiden turvallisuusana-
lysointityössä käytettyjen tietokoneohjelmien riip-
pumattomuus sekä ainetta rikkomattomien testa-
usmenetelmien pätevöinti. NERS:llä oli vuonna
2002 yksi kokous ja se pidettiin Bratislavassa.
Ydinlaitosten käyttöiän hallintaa (PLIM) kos-
kevan säännöstön kehittämiseksi tarkoitetussa
DOCUM-projektissa käytiin vuonna 2002 vilkasta
tiedonvaihtoa ja järjestettiin kaksi asiantuntijata-
paamista. Venäjän atomivoimaministeriön kan-
sainväliselle ydinturvallisuuskeskukselle luovu-
tettiin STUKissa virkatyönä laadittu, Suomen
ydinlaitoksilta saatuihin kokemuksiin perustuva
asiantuntija-arvio Venäjän ydinlaitoksille soveltu-
vista PLIM-tietojärjestelmistä. DOCUM-projektin
näin päätyttyä käynnistettiin PLIM-tietojärjestel-
mien toteutusta varten ulkoasiainministeriön lä-
hialueyhteistyöbudjetista rahoitettu avustushan-
ke, jonka kohteena on Leningradin ydinvoimalai-
tos. Toteutus perustuu Fortum Engineeringissä
kehitettyyn painelaitteiden tarkastustietojen hal-
lintajärjestelmään.




ydinenergialain 56 §:n mukaisesti ydinenergian
käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmis-
tava käsittely. Neuvottelukunnan asettaa valtio-
neuvosto ja se toimii Säteilyturvakeskuksen yhte-
ydessä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme
vuotta. Neuvottelukunta asetettiin uudelleen
16.8.2000 ja sen toimikausi päättyy 15.8.2003.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pro-
fessori Pentti Lautala (TTKK) ja varapuheenjoh-
tajana tutkimuspäällikkö Rauno Rintamaa (VTT).
Vuoden 2002 aikana jäseninä toimivat johtava
tutkija Riitta Kyrki-Rajamäki (VTT), professori
Ulla Lähteenmäki (MIKES), ympäristöneuvos Olli
Pahkala (YM), professori Rainer Salomaa (TKK)
ja toimialapäällikkö Paavo Vuorela (GTK). Pysy-
vänä asiantuntijana toimi STUKin pääjohtaja,
professori Jukka Laaksonen. Erikseen kutsuttui-
na asiantuntijoina toimivat TkT Antti Vuorinen ja
johtaja Christer Viktorsson (SKI, Ruotsi). Neuvot-
telukunta kokoontui vuoden 2002 aikana seitse-
män kertaa. Vuoden aikana professori Lähteen-
mäki jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valtioneu-
vosto nimitti johtaja Ulla Koivusaaren Pirkan-
maan ympäristökeskuksesta.
Neuvottelukunta on perustanut valmistelevaa
työtä varten kolme jaostoa, jotka ovat reaktoritur-
vallisuusjaosto, ydinjätejaosto sekä valmius- ja
ydinmateriaalijaosto. Jaostoihin on kutsuttu neu-
vottelukunnan varsinaisten jäsenten lisäksi oman
alansa arvostettuja asiantuntijoita. Jaostot pitivät
vuoden aikana yhteensä viisi kokousta.
Vuoden 2002 aikana neuvottelukunta käsitteli
kaikkiaan kahdeksaa YVL-ohjeluonnosta, jotka
STUK oli lähettänyt sille lausunnolle. Lausunto
valmisteltiin kuudesta luonnoksesta ja kahden
lausunnon antaminen siirtyi seuraavalle vuodelle.
Neuvottelukunta seurasi säännöllisesti kotimais-
ten ja ruotsalaisten laitosten käyttötapahtumia ja
tutustui asiantuntijakatsauksin mm. ydinvastuu-
järjestelyiden muutoksiin, uusiutuviin kansalli-
siin turvallisuustutkimusohjelmiin, FIN5-hank-
keen etenemiseen, ydinmateriaalivalvonnan käyn-
nissä olevaan laajentumiseen ja kansainvälisiin
toimintoihin (OECD/NEA, WENRA, EU) ydintur-
vallisuusalalla.
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A Ydinvoimalaitosten turvallisuutta kuvaavat tunnusluvut
(valvontatoiminnan vaikuttavuus)
A.I TURVALLISUUS JA LAATUKULTTUURI
A.I.1 Viat ja niiden korjaaminen
A.I.1a Turvallisuusteknisten käyttöehtojen alaisten laitteiden viat
A.I.1b Turvallisuusteknisten käyttöehtojen alaisten laitteiden kunnossapito
A.I.1c Turvallisuusteknisten käyttöehtojen alaisten laitteiden vikojen kesto
A.I.1d Kunnossapitovirheet
A.I.1e Toiminnan estävät yhteisviat
A.I.1f Potentiaaliset yhteisviat
A.I.1g Vioista aiheutuneet tuotannonmenetykset















LIITE 1 STUKin ydinturvallisuustunnusluvut
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B Ydinturvallisuusvalvontaa kuvaavat tunnusluvut (valvontatoiminnan tehokkuus)
B.I TOIMINTATAPOJA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
B.I.1 Johtamis- ja toimintatavat
B.I.1a Työilmapiirikartoituksen tulokset
B.I.2 Ydinlaitosten turvallisuudelle asetettava vaatimustaso
B.I.2a YVL-ohjeiden päivittäminen vuosittain
B.I.2b Yli 5 vuotta vanhojen YVL-ohjeiden osuus voimassaolevista ohjeista
B.I.2c Yli 10 vuotta vanhojen YVL-ohjeiden osuus voimassaolevista ohjeista
B.I.3 Laatujärjestelmän noudattaminen
B.I.3a Tulossuunnitelman toteutuminen






B.I.4a Yhteyskokeiluissa tavoitettujen henkilöiden määrä
B.I.4b Valmiusharjoituksiin osallistuneiden henkilöiden määrä
B.I.5 Asiakastyytyväisyys












B.III.3 Työssä tarvittavien tietojen saatavuus
B.III.3a Laatukäsikirjan (YTV-käsikirja) ylläpito
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LIITE 2 STUKin myöntämät ydinenergialain
mukaiset luvat
C214/232, 5.3.2002, Teollisuuden Voima Oy
Zirkonium-putkien (48 kg) tuonti/vienti Ruotsiin.
Voimassa 31.12.2002 saakka.
C214/233, 5.3.2002, Teollisuuden Voima Oy
Säätösauvojen (12 kpl) tuonti Ruotsista.
Voimassa 31.12.2002 saakka.
A214/35, 25.6.2002, Fortum Power and Heat Oy
Välitankojen (10 kpl) ja säätösauvakoneiston suo-
japutken (1 kpl) tuonti Tshekistä.
Voimassa 31.12.2002 saakka.
C214/234, 16.10.2002, Teollisuuden Voima Oy
Zirkonium-putkien (5 kpl, 10 kg) tuonti Ruotsista.
Voimassa 31.12.2002 saakka.
P214-8/2, 7.11.2002, VTT Prosessit
Rikastetusta uraanista valmistettujen uraani-
oksiditablettien tuonti Englannista.
Voimassa 31.1.2003 saakka
A214/38, 11.11.2002, Fortum Power and Heat Oy
Säätösauvakoneiston ohjausputken tuonti Unka-
rista. Voimassa 31.12.2002 saakka.
C214/235, 13.11.2002, Teollisuuden Voima Oy
Säteilyttämättömän ydinpolttoaineen tuonti Sak-
san liittotasavallasta. Yhteensä enintään 15 100 kg
rikastettua uraania. Maahantuotava uraani on va-
rustettu Euratomin valvontaleimalla ’P’. Edellä
mainitun polttoaineen valmistukseen käytettä-
vään uraaniin sovelletaan Suomen ja Venäjän vä-
lisen ydinenergian rauhanomaista käyttöä koske-
van sopimuksen velvoitteita. Voimassa 31.12.2003
saakka.
C214/238, 9.12.2002, Teollisuuden Voima Oy
Säteilyttämättömän ydinpolttoaineen tuonti Sak-
san liittotasavallasta. Yhteensä enintään 5 750 kg
rikastettua uraania. Maahantuotava uraani on va-
rustettu Euratomin valvontaleimalla ’P’. Voimassa
31.12.2003 saakka.
C214/239, 11.12.2002, Teollisuuden Voima Oy
Säteilyttämättömän ydinpolttoaineen tuonti Ruot-
sista. Yhteensä enintään 18 200 kg rikastettua
uraania. 73 nipun uraaniin kohdistuu Suomen ja
Kiinan kansantasavallan viranomaisen välisen
ydinaineiden rauhanomaista käyttöä koskevan so-
pimuskirjeenvaihdon velvoitteita. Maahantuotava
uraani on varustettu Euratomin valvontaleimalla
’N’. Voimassa 31.12.2003 saakka.
F214/13, 13.12.2002, VTT Prosessit
Varaosasäätösauvakoneistojen (3 kpl) vienti ja
tuonti USA:sta. Voimassa 31.12.2005 saakka.
C214/240, 19.12.2002, Teollisuuden Voima Oy
Säteilyttämättömän ydinpolttoaineen tuonti Ruot-
sista. Yhteensä enintään 2 250 kg rikastettua
uraania säteilyttämättömänä ydinpolttoaineena
(alustava nippujen lukumäärä 12). Maahantuota-
va uraani on varustettu Euratomin valvontalei-
malla ’P’. Voimassa 31.12.2003 saakka.
S T U K - B - Y TO 2 2 1
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Vuoden 2002 tarkastukset
Perusohjelma Loviisan voimalaitos Olkiluodon voimalaitos
A Turvallisuusjohtaminen X
B Päätoiminnot
B1 Turvallisuuden arviointi ja parantaminen
B2 Käyttötoiminta X
B3 Laitoksen ylläpito X
C Toimintayksikkö- ja osaamisaluekohtaiset tarkastukset
C1 Laitoksen turvallisuustoiminnot X X
C2 Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotekniikka X X
C3 Konetekniikka X X
C4 Rakennus- ja rakennetekniikka X
C5 PSA ja vikatilastojen hyödyntäminen X X
C6 Tietohallinto X
C7 Kemia X X
C8 Ydinjätteet X X
C9 Säteilysuojelu X X
C10 Palontorjunta X X
C11 Valmiusjärjestelyt X X
C12 Turvajärjestelyt X X
C13 Laadunvarmistus X
LIITE 3 Ydinvoimalaitosten käytön tarkastusohjelma
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Loviisa 2:lla toteutettiin vuosihuoltoseisokissa
2002 suuri joukko vakavan onnettomuuden seura-
usten rajoittamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä.
Toimenpiteet ovat samanlaisia kuin Loviisa 1:llä
on toteutettu vuosina 2000–2001. Ne ovat osa Lo-
viisan voimalaitoksella käynnissä olevaa vakaviin
reaktorionnettomuuksiin varautumista koskevaa
projektia, joka on valmistumassa.




varten avattiin ja varusteltiin virtausreittejä höy-
rystintilan ja reaktorikuopan välille ja asennettiin
reaktoripainesäiliön lämpökilven alaslaskukoneis-
to. STUK valvoi muutostöitä ja niihin kuuluvia
koekäyttöjä. Näiden muutosten jälkeen Loviisan
voimalaitoksen vakavassa reaktorionnettomuu-
dessa muodostuva sydänsula voidaan pidättää re-
aktoripainesäiliössä jäähdyttämällä sitä ulkopuo-
lelta.
Vakavassa reaktorionnettomuudessa vapautuu
suojarakennuksen sisään vetyä. Vedyn hallituksi
polttamiseksi ilman nopeita räjähdysmäisiä palo-
ja on suunniteltu katalyyttisten rekombinaatto-
reiden asentamista suojarakennukseen sekä
avauskoneistoja suojarakennuksen sisäpuolella
olevien jäälauhduttimien oviin. Avauskoneistoilla
varmistetaan, että vakavassa reaktorionnetto-
muudessa vapautuvan vedyn katalyyttiseen polt-
tamiseen tarvittavaa ilmaa on kaikkialla suojara-
kennuksessa saatavissa. Samalla rajoitetaan pai-
kallisia vetypitoisuuksia, jolloin liekillä palami-
nen käy epätodennäköiseksi. Avauskoneistojen ja
niitä käyttävän typpijärjestelmän asennukset teh-
tiin Loviisa 2:lla valmiiksi. Katalyyttisten rekom-
binaattorien hankinta on käynnistynyt ja asen-
nukset toteutetaan molemmilla laitosyksiköillä
vuonna 2003.
Reaktoripainesäiliön ulkopuoliseen jäähdyttä-
miseen ja vedynhallinnan toimenpiteisiin liittyen
asennettiin useita uusia mittauksia ja osoituksia,
joilla valvotaan toimintojen onnistumista. Pieni
osa mittausasennuksista jäi vielä keskeneräisiksi,
koska toimitetut laitteet eivät vastanneet vaati-
muksia. Toteutunut laajuus on riittävä väliaikai-
seen käyttöön, ja puutteet korjataan vuonna 2003.
Lisäksi laitosyksiköllä tehtiin lukuisia auto-
maatioteknisiä muutoksia ja asennettiin uusia
automaatiojärjestelmiä vakavan onnettomuuden
keskitetyn hallinnan mahdollistamiseksi. Mm.
suojarakennuksen tiiviyden ylläpitämiseksi tar-
peellisille suojarakennuksen eristyssignaaleille
järjestettiin käsilaukaisumahdollisuus. Näillä kä-
sin käynnistettävillä eristystoiminnoilla varmiste-
taan, että suojarakennus pysyy tiiviinä järjestel-
mien kautta mahdollisesti tapahtuvia vuotoja vas-
taan.
Säteilymittausten uusiminen Loviisa 1:llä
Loviisan laitoksella on meneillä laitokselle kiinte-
ästi asennettujen säteilymittausten uusimishan-
ke. Loviisa 1:llä otettiin vuosihuoltoseisokissa
käyttöön 58 uutta säteilymonitoria. Vuoden 2002
lopulla aloitettiin ilmastointipiipussa olevien Lo-
viisa 1:n säteilymonitorien uusiminen. Uusitut
monitorit otetaan käyttöön vuoden 2003 alkupuo-
lella. Loviisa 2:lla kiinteä säteilymittausjärjestel-
mä on suunniteltu uusittavan vuoden 2003 vuosi-
huoltoseisokissa.
Loviisan ydinvoimalaitoksen kiinteä säteily-
mittausjärjestelmä koostuu kaikkiaan noin 140
itsenäisesti toimivasta monitorista, jotka valvovat
laitoksen huonetilojen ja prosessien säteilytilan-
netta. Osa monitoreista pystyy toimimaan myös
vakavissa onnettomuustilanteissa.
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Järjestelmän uusiminen tuli tarpeelliseksi, kun
vanhojen, yli 20 vuotta käytössä olleiden laittei-
den varaosien saanti hankaloitui ja korjausajat
pidentyivät. Uusien säteilymonitorien teknologia
antaa mahdollisuudet entistä monipuolisempien
ja tarkempien tietojen saantiin mitattavien koh-
teiden säteilytilanteesta. Myös uusista monito-
reista saatava mittaustieto siirtyy aikaisempaa
tehokkaammin ja laajemmin. Säteilymonitoreilta
saatavaa tietoa voidaan valvomon ja monitorien
paikallisnäytön ohella hyödyntää suoraan säteily-
valvonnan ja monitorien toimintakunnosta huo-
lehtivien henkilöiden toimipisteissä. Eräät uusis-
ta monitoreista voidaan tarvittaessa siirtää hel-
posti paikasta toiseen, mikä mahdollistaa säteily-




Loviisan molemmilla laitosyksiköillä on jatkettu
vuonna 2001 aloitettuja muutoksia, joilla pienen-
netään primääripiiristä reaktorin suojarakennuk-
sen ulkopuolelle eri järjestelmien kautta tapahtu-
vien, yli 5 kg/s olevien vuotojen riskiä. Tarve muu-
toksiin on tullut esille laitosyksiköiden todennä-
köisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin päivityk-
sen yhteydessä. Päivitykseen liittyen voimayhtiö
mm. arvioi vuotoreittejä ja analysoi vuotojen seu-
rausvaikutuksia. Vuotojen merkittävimpiä seura-
uksia on purkautuvan höyryn aiheuttama lämpö-
tilan nousu ja kosteus esimerkiksi reaktoriraken-
nuksen alakerrassa sijaitsevissa lähetinhuoneis-
sa. Lämpötilan nousu ja kosteus voivat aiheuttaa
vikoja instrumentoinnissa.
Suurin osa mahdollisista primääripiirin vuo-
doista suojarakennuksen ulkopuolelle kulkee pri-
määriveden puhdistusjärjestelmän kautta. Nämä
vuodot eristetään sulkemalla primääriveden puh-
distusjärjestelmän venttiilit kolmessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa ohjaaja voi sulkea sul-
kuventtiilit ja varmistaa pääkiertopumppujen tii-
visteveden syötön jatkumisen avaamalla syöttö-
reitin normaalilisävesijärjestelmästä. Tiivisteve-
den syötön jatkuminen varmistetaan myös hätä-
tiivistevesijärjestelmän automaattisella käynnis-
tymisellä. Toisessa vaiheessa primääriveden puh-
distusjärjestelmän sulkuventtiilit sulkeutuvat
suojaussignaalilla, joka aiheutuu paineistimen lii-
an matalasta pinnasta. Tällöin pääkiertopumppu-
jen tiivistevesi varmistetaan syötönvaihdolla. Kol-
mannessa vaiheessa edellä mainitut sulkuventtii-
lit sulkeutuvat paineistimen pintarajasta varmis-
tavalla, laitossuojausjärjestelmästä tulevalla suo-
jaussignaalilla. Vuoden 2002 vuosihuoltoseisokis-
sa muutokset saatiin valmiiksi.
Hätätiivistevesijärjestelmän imulinja siirret-
tiin vuoden 2002 seisokissa primääripiiristä tiivis-
tevesilinjaan. Muutoksen jälkeen hätätiivistevesi-
järjestelmän läpivuodot ja lämmönvaihdinmurtu-
mat eristyvät automaattisesti paineistimen mata-
lasta pinnasta primääriveden puhdistusjärjestel-
män venttiileillä. Hätätiivisteveden saatavuus
varmistetaan automaattisesti avaamalla syöttö-
reitti normaalilisävesijärjestelmästä ja käynnistä-
mällä järjestelmän toinen pumppu käynnissä ole-
van rinnalle.
Pääkiertopumppujen tiivistevesijärjestelmän
lämmönvaihtimien tuubimurtuma erotetaan muu-
toksen jälkeen automaattisesti sulkemalla vuota-
van lämmönvaihtimen jäähdytyspiirin venttiilit
paine-erosignaalilla.
Suojarakennuksen ulkopuolisten pienten
vuotojen aiheuttaman riskin pienentäminen
Loviisan molemmilla laitosyksiköillä on tehty muu-
toksia, joilla pienennetään reaktorin suojaraken-
nuksen ulkopuolelle primääri- ja sekundäärijär-
jestelmien kautta tapahtuvien pienten, alle 5 kg/s,
vuotojen riskiä. Tarve muutoksiin on tullut esille
laitosyksiköiden todennäköisyyspohjaisen turval-
lisuusanalyysin päivityksen yhteydessä. Analyysi-
en mukaan merkittävimpiä alkutapahtumia ovat
mitta- ja näytteenottoputkiston ja säätösauvan
jäähdytyskierukan murtumat, jotka voivat aiheut-
taa turvallisuuden kannalta tärkeiden lähettimi-
en vikaantumista reaktorirakennuksen lähetin-
huoneiden nopean lämpötilan nousun johdosta.
Vuosihuoltoseisokeissa 2002 säätösauvakoneis-
tojen jäähdytysjärjestelmän eristysventtiilit siir-
rettiin viikoittain koestettavasta laitossuojausryh-
mästä vuosikoestettavaan suojausryhmään. Muu-
tos pienentää sitä koestuksiin liittynyttä riskiä,
että koestuksissa aiheutuu vuoto säätösauvojen
jäähdytyskierukoiden kautta jäähdytysjärjestel-
mään. Lisäksi höyrystimen ulospuhallusjärjestel-
män näytteenottolinjat siirrettiin instrumentoin-
tihuoneesta toiseen huonetilaan. Siirrolla este-
tään instrumenttihuoneiden ja läpivientien läm-
peneminen.
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Mittaus- tai näytteenottolinjan katkossa vuo-
tavan linjan virtausrajoittimien toiminnalla on
merkittävä vaikutus syntyviin ympäristöolosuh-
teisiin ja riskiin. Mittausputkiin asennettujen vir-
tausrajoittimien toimintakykyä selvitettäessä ha-
vaittiin, että tarvitaan lisäkokeita. Kokeet tehtiin
keväällä 2002. Kokeiden tulokset osoittivat, että
virtausrajoittimien toimintakykyä on tarpeen ar-
vioida vielä uudelleen.
Loviisa 1:llä vuonna 2002 toteutettavaksi suun-
niteltu lisävirtausrajoittimien asentaminen reak-





puja alettiin vaihtaa uusiin pumppuihin Lovii-
sa 1:llä vuosihuoltoseisokissa 2000, jolloin yksiköl-
lä vaihdettiin kaksi pumppua sekä tehtiin tarvit-
tavat putkistomuutokset. Pumppujen vaihto ja
putkistomuutokset tehtiin valmiiksi vuosihuolto-
seisokeissa 2002 molemmilla yksiköillä. Loviisa
1:llä vaihdettiin loput kaksi matalapaineisen hä-
täjäähdytysjärjestelmän pumppua uusiin ja Lovii-
sa 2:lla kaikki neljä.
Matalapaineista hätäjäähdytysjärjestelmää
käytetään vain onnettomuustilanteissa reaktorin
jäähdyttämiseen. Järjestelmä on jaettu kahteen
rinnakkaiseen toisistaan riippumattomaan osaan,
joista kummassakin on kaksi rinnakkaista pump-
pua (yhteensä neljä pumppua). Yhdenkin pumpun
toiminta onnettomuustilanteessa riittää jäähdy-
tystehtävän hoitamiseen.
Pumppujen vaihto osoittautui tarpeelliseksi
vanhoissa pumpuissa esiintyneiden rakenteellis-
ten heikkouksien vuoksi. Vaihdon yhteydessä voi-
tiin myös pienentää putkistoista pumpuille koitu-
via mekaanisia rasituksia. Uusi pumpputyyppi on
alkuperäistä tehokkaampi ja pystyy syöttämään
vettä aiempaa korkeampaa painetta vastaan, jo-
ten myös matalapaineisen hätäjäähdytysjärjestel-
män toimintakyky parani.
Vesilukkoyhdysputkiston poisto Loviisa 2:n
primääripiiristä
Loviisa 2:lla poistettiin vuosihuoltoseisokissa pri-
määripiirin liittyvät ns. vesilukkoyhdysputkistot.
Näitä pienihalkaisijaisia putkistoja oli kolmessa
laitosyksikön kuudesta pääkiertopiiristä yhdistä-
mässä piirien pääkiertoputkien kuuman ja kyl-
män haaran mutkia. Yhdysputkistot asennettiin
1980-luvun alkupuolella, kun arvioitiin ns. vesi-
lukkoilmiön uhkaavan reaktorisydämen jäähdy-
tystä primääripiirin vuototilanteissa. Nykyisen
kokeelliseen tutkimukseen ja analyyseihin perus-
tuvan tietämyksen perusteella vesilukkoputkistot
ovat tarpeettomia. Yhdysputkistojen poistolla eli-
minoitiin niiden kautta tapahtuvan primääripii-
rin vuodon mahdollisuus. Perusteita putkistojen
poistolle on selvitetty vuosiraportissa 2000
(STUK-B-YTO 206).






Olkiluoto 1:n reaktorin säätösauvojen ohjaus- ja
asennonosoitusjärjestelmä uudistettiin vuoden
2002 vuosihuoltoseisokissa. Uudistuksella tarken-
nettiin säätösauvojen ohjausta, parannettiin asen-
totietojen ja testien raportointia ja vähennettiin
häiriöitä. Lisäksi muutoksella pienennetään sää-
tösauvojen virheellisen ulosvedon todennäköisyyt-
tä.
Olkiluoto 2:llä säätösauvojen ohjaus- ja asen-
nonosoitusjärjestelmä uusittiin vastaavalla taval-
la vuosihuollossa 2001. Saatujen kokemusten pe-
rusteella järjestelmän toteutusta korjattiin joilta-
kin osin, mutta järjestelmän rakenne ja toiminta
vastaa vuosiraportissa 2001 (STUK-B-YTO 215)
esitettyä. Vastaavat korjaukset tehtiin vuosihuol-
toseisokissa myös Olkiluoto 2:lla.
Suojarakennuksen henkilösulun
vahvistaminen Olkiluoto 2:lla
Olkiluodon laitoksilla on useana vuonna tehty
muutoksia, joilla parannetaan varautumista va-
kaviin onnettomuuksiin. Tämän vuoden vuosi-
huoltoseisokissa vahvistettiin Olkiluoto 2:n suoja-
rakennuksen henkilösulku. Muutoksen jälkeen
suojarakennus kestää aiempaa huomattavasti voi-
makkaampia yksittäisiä paineiskuja. Niitä saat-
taisi esiintyä vakavassa onnettomuudessa, jos re-
aktorisydän sulaisi ja sulaa kulkeutuisi reaktori-
painesäiliön läpi suojarakennuksen kuivatilassa
olevaan vesialtaaseen. Tietyissä olosuhteissa su-
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lan materiaalin ja veden reagointi voisi synnyttää
ns. höyryräjähdyksen. Olkiluoto 1:llä vastaava




pulpetteihin lisättiin vuosihuoltoseisokeissa vent-
tiilikohtaiset valintakytkimet, joiden avulla voi-
daan muuttaa reaktorisydämen ruiskutusjärjes-




tii reaktorin hätäjäähdytyksestä suojarakennuk-
sen sisäpuolisten suurten putkien katkeamisissa.
Järjestelmän pumput imevät vetensä suojaraken-
nuksen ns. märkätilan lauhdutusaltaasta siellä
olevien imusihtien kautta. Laitosyksiköiden 1990-
luvun lopulla tehtyjen tehokorotusten yhteydessä
uusittujen onnettomuusanalyysien perusteella ha-
vaittiin, että eräissä harvinaisiksi arvioitavissa
onnettomuustilanteissa reaktorisydämen ruisku-
tusjärjestelmän toiminta saattaa vaarantua lauh-
dutusaltaan pinnankorkeuden laskiessa imusih-
tien tasolle. Analyysien mukaan tämä olisi mah-
dollista putken katkeamiskohdan sijaitessa reak-
torin ja sen termisen suojan välisessä raossa.
Tällöin suuri osa vuotovedestä valuisi reaktorin
alapuolella olevaan suojarakennuksen kuivatilaan
loukkuuntuen sinne eikä olisi ruiskutusjärjestel-
män käytettävissä.
Tällaisessa tilanteessa reaktorin jäähdytys tur-
vataan muuttamalla reaktorisydämen ruiskutus-
järjestelmän reaktorin pinnankorkeudesta riippu-
vaa toimintaväliä onnettomuustilanteen niin vaa-
tiessa. Jos lauhdutusaltaan pinta onnettomuusti-
lanteessa laskee lähelle reaktorisydämen ruisku-
tusjärjestelmän imusihtien yläreunaa, ohjaaja voi
valvomossa olevilla venttiilikohtaisilla valintakyt-
kimillä muuttaa järjestelmän toimintatapaa siten,
että järjestelmä ei syötä vettä reaktoriin lauhdu-
tusaltaan pinnankorkeuden laskiessa alle nor-
maalin rajan. Reaktoriin syöttää vettä onnetto-
muustilanteessa myös apusyöttövesijärjestelmä,
joka ottaa vetensä suojarakennuksen ulkopuolel-
ta. Apusyöttövesijärjestelmän kapasiteetti riittää
onnettomuuden alkuvaiheen jälkeen reaktorin
jäähdyttämiseen ja reaktorin pinnan pitämiseen
niin korkealla, että ruiskutusjärjestelmä ei syötä
vettä reaktoriin. Jos reaktorin pinta kuitenkin
laskee lähelle sydämen yläreunaa, ruiskutusjär-
jestelmä käynnistyy automaattisesti syöttämään
vettä reaktoriin.
STUK hyväksyi periaateratkaisun lauhdutus-
altaan pinnankorkeuden hallitsemiseksi onnetto-
muustilanteessa. Muutos toteutettiin vuoden 2002
seisokissa molemmilla laitosyksiköillä. STUK hy-
väksyi valintakytkimet ja painonapit käyttöön
vuoden 2003 vuosihuoltoseisokkiin saakka, jolloin




Olkiluodon laitosyksiköillä käynnistyi vuosihuol-
loissa 2001 muutostyöprojekti, jonka tarkoitukse-
na oli korvata ikääntyvät pyörivät tasa-/vaihto-
sähkömuuttajakoneet nykyaikaisilla UPS-laitteis-
toilla (UPS, Uninterruptible Power System, kat-
keamaton jännitteensyöttö). Pyörivä muuttajako-
neyksikkö koostui tasavirtamoottorista, joka pyö-
ritti vaihtosähkögeneraattoria. UPS-laitteisto
koostuu tasa- ja vaihtosuuntaajayksiköstä sekä
varavoimalähteenä toimivasta akustosta. Muutta-
jakoneen samoin kuin UPS-laitteiston tehtävänä
on huolehtia paristovarmennetun 400 voltin vaih-
tosähköjärjestelmän sähkötehon saannista kaikis-
sa laitosyksiköiden käyttötilanteissa. Paristovar-
mennettu 400 V vaihtosähköjärjestelmä syöttää
pääasiassa turvallisuudelle tärkeiden venttiilien
moottoritoimilaitteita.
Kummallakin Olkiluodon laitosyksiköllä oli yh-
teensä neljä muuttajakonetta. Muuttajakoneiden
uusimisen syynä olivat koneiden kohonneet huol-
tokustannukset, huono hyötysuhde ja ikääntymi-
sen aiheuttamat vikautumiset.
Vuoden 2001 vuosihuoltoseisokeissa Olki-
luoto 1:llä asennettiin ja otettiin käyttöön yksi ja
Olkiluoto 2:lla kaksi uutta UPS-laitteistoa. Loput
viisi UPS-laitteistoa asennettiin ja otettiin käyt-




Vuoden 2002 vuosihuoltoseisokissa Olkiluoto 1:n
prosessitietokonejärjestelmän vanhimmat tietoko-
neet prosessiliityntälaitteistoineen uusittiin ja va-
rustettiin käyttöliittymillä. Liityntälaitteisto ke-
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rää ja välittää mittaus- ja tilatietoja prosessitieto-
konejärjestelmään ja prosessiautomaation käyttö-
liittymäjärjestelmään. Uusittu laitteisto muodos-
taa analogiatiedon keruun osalta uuden järjestel-
män ”Tiedonkeruu- ja lämpötilavalvontajärjestel-
mä”. Sen prosessorien sähkönsyötöt ja tietoliiken-
neväylät on kahdennettu käyttövarmuuden lisää-
miseksi. Uusi järjestelmä tekee myös lämpötila-
mittauksiin liittyviä ohjauksia. Lisäksi järjestel-
mä suorittaa signaalien rajavalvontaa ja hälytys-
toimintoja sekä jälleenantoa valvomon ohjaus- ja
hälytystauluihin, sähkömoottoreiden käyntiaika-
laskentaa sekä trendien keruuta ja laskentaa.
Samalla ajanmukaistettu hälytystietokone
muodostaa oman järjestelmänsä. Se kerää proses-
sien binääriset tapahtumatiedot ja lähettää ne
prosessitietokoneelle uuden järjestelmän kautta.
Vastaavat muutokset toteutetaan Olkiluo-
to 2:lla vuosihuollossa 2003. Tätä varten vuoden
2002 vuosihuollossa tehtiin valmistelevat työt.
Valvomojen alakattojen uusiminen
Olkiluodon kummallakin laitosyksiköllä saatiin
päätökseen valvomon alakaton uusiminen. Katto-
jen uusiminen lähti liikkeelle laitosyksiköillä teh-
dystä todennäköisyyspohjaisesta maanjäristysa-
nalyysistä. Siinä todettiin yhtenä riskitekijänä,
että valvomoiden alakatot ja valaisimet saattavat
oletetussa maanjäristyksessä pudota alas. Lisäksi
valaisimien muoviosat olivat 25 vuoden aikana
haurastuneet lämmön vaikutuksesta, joten ne oli-
sivat voineet pudota ja aiheuttaa vaaraa vuoro-
henkilökunnalle ja vaurioittaa ohjauspulpetteja.
Valvomohenkilöstö ei myöskään ollut tyytyväinen
valaistusolosuhteisiin, ilmastointiin ja taustaääni-
tasoon.
Olkiluoto 1:n valvomon alakaton muutostyö
alkoi elokuussa 2002. Ennen sitä tehtiin alakatto-
jen rakentamisessa tarvittavan työtason koeasen-
nus. Työtason koeasennus tehtiin Olkiluoto 1:n
valvomon takaosassa, jossa ei sijaitse ydinturvalli-
suudelle tärkeitä laitteita. Olkiluoto 2:lla muutos-
työ tehtiin Olkiluoto 1:n muutostyön jälkeen ja
saatiin valmiiksi marraskuussa 2002. Muutostyöt
tehtiin laitosyksiköiden normaalin tehokäytön ai-
kana, jolloin valvomotyöskentely ei edellytä yhtä
suurta henkilömäärää kuin seisokkien aikana.
Myös ulkopuolisten pääsyä valvomoon rajoitettiin
työn aikana.
STUK tarkasti rakentamis- ja työsuunnitelmat
ja seurasi muutostöitä päivittäin osallistumalla
Teollisuuden Voima Oy:n pitämiin seurantakoko-
uksiin sekä tekemällä tarkastuskäyntejä työkoh-
teeseen. STUK tarkasti myös muutostyöt niiden
valmistuttua. STUK ei tarkastuskäynneillään ha-
vainnut, että alakattojen muutostyöt olisivat aihe-
uttaneet vaaratilanteita henkilö- tai ydinturvalli-
suudelle tai vaikeuttaneet työskentelyä valvomos-
sa muutostöiden aikana.
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LIITE 5 Ydinvoimalaitosten vuosihuoltoseisokit
Olkiluoto 2:n vuosihuolto
Olkiluoto 2 oli vuosihuollossa 5.–13.5.2002 välise-
nä aikana. Vuosihuolto oli ns. polttoaineenvaihto-
seisokki, jossa tehtiin polttoaineen vaihdon lisäksi
pienehköjä ennakkohuolto-, korjaus- ja muutostöi-
tä. Seisokki kesti 7 vuorokautta 7 tuntia, mikä on
noin puoli vuorokautta lyhyempi kuin suunniteltu
kesto.
Vuosihuoltoseisokissa laitosyksikön reaktoris-
ta poistettiin vuotava polttoainenippu. Vuotoha-
vainto oli tehty helmikuussa 2002. Ennen vuosi-
huoltoseisokin alkua, 4.5.2002, vuotava nippu pai-
kannettiin neljän polttoainenipun muodostamaan
alueeseen ja vuosihuoltoseisokissa nippukohtai-
sella vuodonetsinnällä yhteen polttoainenippuun.
Vuosihuoltoseisokin aikana toteutettuja turval-
lisuuden kannalta merkittäviä laitosmuutoksia
kuvataan liitteessä 4.
Seisokin aikaisista töistä aiheutunut kollektii-
vinen säteilyannos oli 0,26 manSv. STUKin ohjeen
mukaan kollektiivisen säteilyannoksen raja-arvo
Olkiluodon yhdelle laitosyksikölle on kahden pe-
räkkäisen vuoden keskiarvona 2,10 manSv. Suu-
rin yksittäisen henkilön saama säteilyannos
Olkiluoto 2:n vuosihuollossa vuonna 2002 oli
3,95 mSv. Säteilyasetuksen mukaan säteilytyöstä
työntekijälle vuoden aikana aiheutuva efektiivi-
nen annos ei saa olla suurempi kuin 50 mSv.
Olkiluoto 1:n vuosihuolto
Olkiluoto 1 oli vuosihuollossa 14.–27.5.2002 väli-
senä aikana. Vuosihuolto oli ns. huoltoseisokki,
jonka aikana tehdään enemmän huolto-, korjaus-
ja muutostöitä kuin polttoaineenvaihtoseisokissa.
Seisokin kesto oli 13 vuorokautta 7 tuntia, joka oli
vajaan vuorokauden suunniteltua lyhyempi.
Polttoaineen vaihdon lisäksi vuosihuoltoseiso-
kin merkittävimpiä töitä olivat mm. reaktoritan-
kin yhteiden sisäpuolinen tarkastus uudella tar-
kastuslaitteistolla, generaattorin korjaus sekä lu-
kuisat sähkö- ja automaatiouudistukset. Turvalli-
suuden kannalta merkittäviä muutoksia kuva-
taan liitteessä 4.
Seisokin aikaisista töistä aiheutunut kollektii-
vinen säteilyannos oli 0,712 manSv. Suurin yksit-
täisen henkilön saama säteilyannos Olkiluoto 1:n
vuosihuoltoseisokissa vuonna 2002 oli 9,05 mSv ja
molempien laitosyksiköiden seisokeissa yhteensä
9,25 mSv.
Loviisa 1:n vuosihuolto
Loviisa 1:n vuoden 2002 vuosihuolto oli ns. keski-
pitkä huolto- ja polttoaineenvaihtoseisokki, joka
toteutettiin 20.7.–16.8.2002. Seisokin pituus, 28
vuorokautta, oli yhden vuorokauden suunniteltua
pitempi. Polttoaineen vaihdon ja tavanomaisten
tarkastus-, huolto- ja korjaustöiden lisäksi vuosi-
huollossa tehtiin merkittäviä muutos- ja korjaus-
töitä sekä primääri- että sekundääripuolella.
Seisokissa jatkettiin suojarakennuksen ulko-
puolisten vuotojen aiheuttaman riskin pienentä-
miseen tähtääviä muutostöitä. Matalapaineisen
hätäjäähdytysjärjestelmän pumppujen vaihto ja
putkistomuutokset tehtiin valmiiksi seisokissa.
Laitosyksiköllä aloitettiin myös kiinteiden säteily-
mittausten uusiminen. Näitä hankkeita selvite-
tään tarkemmin liitteessä 4.
Seisokissa saatettiin päätökseen 1990-luvun
puolivälissä aloitettu höyrystimien syöttövesija-
kajien uusinta. Laitosyksiköllä on kaikkiaan kuu-
si höyrystintä. Uudet syöttövesijakajat eivät ole
yhtä alttiita eroosiokorroosiolle kuin vanhat ja
ovat myös helpommin huollettavissa. Seisokissa
uusittiin pääkiertopumppujen tiivisterenkaat,
minkä ansiosta mm. laitosyksikön käynnistyksis-
sä edellisten seisokkien jälkeen havaittuja väräh-
telyjä ei ylösajossa esiintynyt. Vuoden 2000 vuosi-
huollossa höyrystintilaan tapahtuneen vesivuo-
don vaurioittaman lattian pinnoituksen uusimista
jatkettiin. Nyt lattiasta on uudelleenpinnoitettu
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vajaa puolet. Sekundääripuolen töistä suurin oli
generaattorin magnetoinnin uusinta.
Voimayhtiö tarkasti seisokissa reaktoripaine-
säiliön kansirakenteiden ulkopinnat. Tarkastuk-
set tehtiin, kun Loviisan laitoksen kanssa samaa
painevesityyppiä olevalla USA:n Davis Besse -lai-
toksella oli helmikuussa 2002 reaktoripainesäiliön
kannen todettu syöpyneen. Loviisan laitoksella
tehdyissä tarkastuksissa ei havaittu merkkejä
syöpymisestä.
Primääripiirin boorihappopitoisuus laski vuo-
sihuoltoseisokin aikana lyhyeksi aikaa hieman
alle turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa asete-
tun rajan. Tapahtumasta on yksityiskohtainen ku-
vaus liitteessä 6.
Seisokin aikaisista töistä aiheutunut kollektii-
vinen säteilyannos oli 0,99 manSv. STUKin ohjeen
mukaan kollektiivisen säteilyannoksen raja-arvo
Loviisan yhdelle laitosyksikölle on kahden peräk-
käisen vuoden keskiarvona 1,22 manSv. Vuosittai-
nen kollektiivinen säteilyannos kertyy pääasiassa
seisokeissa tehtyjen töiden aikana. Suurin yksit-
täisen henkilön saama säteilyannos Loviisan 1:n
vuosihuollossa vuonna 2002 oli 11,4 mSv. Säteily-
asetuksen mukaan säteilytyöstä työntekijälle vuo-
den aikana aiheutuva efektiivinen annos ei saa
olla suurempi kuin 50 mSv.
Loviisa 2:n vuosihuolto
Loviisa 2 oli vuosihuollossa 24.8.–12.10.2002 väli-
sen ajan. Vuosihuolto oli ns. laaja huoltoseisokki,
jossa reaktoripainesäiliön tarkastusten vuoksi
kaikki polttoaineniput siirrettiin latausaltaaseen.
Vuosihuoltoseisokissa tehtiin lisäksi tavanomaiset
polttoaineenvaihto-, ennakkohuolto-, korjaus- ja
muutostyöt. Seisokin pituus oli noin 50 vuorokaut-
ta, mikä oli noin 12 vuorokautta pitempi kuin
suunniteltu kesto. Seisokkia pidensivät mm. reak-
toripainesäiliön tarkastuslaitteiston viat, reakto-
risydämen laajennettu tarkastus ja pääkierto-
pumppujen tiivistepakettien ylimääräinen tarkas-
tus. Tiivistepakettien tarkastusta varten primaa-
ripiirin lämmitys jouduttiin keskeyttämään ja pri-
määripiiri jäähdyttämään tarkastuksen vuoksi.
Vuosihuoltoseisokissa jatkettiin vakavien on-
nettomuuksien hallinnan parantamiseen ja suoja-
rakennuksen ulkopuolisten vuotojen aiheuttaman
riskin pienentämiseen tähtääviä muutostöitä. Lo-
viisa 2:lla saatiin päätökseen matalapaineisen hä-
täjäähdytysjärjestelmän pumppujen uusinta. Li-
säksi laitosyksikön primääripiiristä poistettiin tar-
peettomana vesilukkoyhdysputkisto. Näitä muu-
toksia kuvataan tarkemmin liitteessä 4.
Voimayhtiö havaitsi vuosihuoltoseisokissa te-
kemissään tarkastuksissa säröjä primääripiiriin
liittyvissä säätösauvakoneistojen suojaputkissa
sekä reaktorin sisäosiin kuuluvan tukikorin ver-
holevyssä. Lisäksi verholevyn kiinnitysruuveissa
oli vaurioita. Havaintoja selvitetään yksityiskoh-
taisemmin liitteessä 6.
Myös Loviisa 2:n reaktoripainesäiliön kansira-
kenteet tarkastettiin eikä niissä havaittu syöpy-
miä.
Seisokin aikaisista töistä aiheutunut kollektii-
vinen säteilyannos oli 1,50 manSv. Suurin yksit-
täisen henkilön saama säteilyannos vuosihuollos-
sa oli 15,4 mSv. Suurin yhden henkilön yhteensä
sekä Loviisa 1:n että 2:n vuosihuollossa saama
säteilyannos oli 19,2 mSv.
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Loviisan laitosyksiköillä tehtiin 14.3.2002 ennak-
kohuoltotöitä, joiden vuoksi reaktorin suojakuo-
ren ulkopuolisen ruiskutusjärjestelmän rinnak-
kaiset osajärjestelmät Loviisa 1:llä olivat vajaa-
kuntoisia noin 9 tunnin ajan.
Suojakuoren ulkopuolisen ruiskutusjärjestel-
män tehtävänä on vakavassa reaktorionnettomuu-
dessa estää suojarakennuksen ylipaineistuminen
ja sen seurauksena mahdollisesti tapahtuva ra-
dioaktiivisten aineiden hallitsematon päästö. Jär-
jestelmä käynnistetään sen omasta valvomosta,
kun suojarakennuksen paine on noussut suunnit-
telupaineeseen. Sähkönsyöttö järjestelmille on
varmistettu kahdella dieselgeneraattorilla. Kum-
mankin laitosyksikön dieselgeneraattori voi syöt-
tää sähköä molempien laitosyksiköiden järjestel-
mille.
Loviisa 2:lla aloitettiin ruiskutusjärjestelmän
dieselgeneraattorin ennakkohuoltotyöt klo 8.20.
Huollon aikana mm. Loviisa 1:n ruiskutusjärjes-
telmän toinen pumppu oli ilman dieselvarmen-
nusta. Turvallisuusteknisten käyttöehtojen mu-
kaan aikaa työn tekemiseen oli enintään 21 vuoro-
kautta. Kopiot Loviisa 2:lla tehtävän huollon työ-
määräimestä toimitettiin Loviisa 1:n valvomoon,
ja vuoropäällikkö kirjasi tapahtuman päiväkir-
jaan. Vuoropäällikkö antoi erehdyksessä lähes sa-
manaikaisesti luvan järjestelmän toisen pumpun
suodattimen puhdistamiseen, mikä työ saatiin val-
miiksi klo 18.00. Työn aikana ruiskutusjärjestel-
män pumput eivät olleet käyttökunnossa: toisen
pumpun sähkönsyöttö oli ilman dieselvarmennus-
ta ja toinen pumppu kokonaan pois käytöstä.
Viasta johtuvana tällainen tilanne on turvalli-
suusteknisten käyttöehtojen mukaan sallittu,
mutta ennakkohuollon vuoksi vain yksi osajärjes-
telmä kerrallaan saa olla käyttökunnoton.
Tapahtuman turvallisuusmerkitys oli vähäi-
nen. Tapahtuma kuitenkin osoitti, että turvalli-
suusteknisissä käyttöehdoissa asetettujen rajoi-
tusten noudattamisessa on parantamisen varaa
silloin, kun rajoitukset koskevat laitosyksiköiden
yhteisten järjestelmien ennakkohuoltoja. Tapah-
tuman INES-luokka on 0.
Tapahtuman johdosta Loviisan voimalaitoksel-
la tarkistetaan käynnin aikana tehtävien ennak-
kohuoltotöiden ajoitusta. Lisäksi käyttö- ja kun-
nossapitohenkilöstön koulutuksessa painotetaan
mm. kummallekin laitosyksikölle yhteisten järjes-
telmien erityispiirteitä ja merkitystä.
Kahden eristysventtiilin jääminen
koestamatta Loviisa 1:llä vuonna 2001
STUKissa havaittiin huhtikuussa 2002 tehdyssä
Loviisa 1:n suojarakennuksen tiiviyskokeiden tu-
losraportin tarkastuksessa, että reaktorin säätö-
sauvakoneistojen jäähdytysjärjestelmän kaksi pe-
räkkäistä eristysventtiiliä oli jäänyt koestamatta
vuosihuoltoseisokissa 2001. Syynä oli epäselvyys
vuosihuollossa 2001 koestamatta jätettävien vent-
tiilien listauksissa, mistä aiheutui virhetulkintoja.
Pääsääntöisesti eristysventtiilit koestetaan
vuosittain. Kyseisen venttiiliparin koestusväli oli
voitu pidentää kahteen vuoteen, koska mm. vent-
tiilien tiiviys oli aikaisemmissa koestuksissa osoit-
tautunut hyväksi. Venttiilit oli koestettu viimeksi
vuosihuollossa 2000, jolloin niiden todettiin ole-
van hyvin tiiviitä. Turvallisuusteknisten käyttö-
ehtojen mukaan venttiilit olisi kuitenkin pitänyt
koestaa myös vuonna 2001, koska toisen venttiilin
(S009) toimilaite oli vaihdettu vuonna 2000. Vent-
tiileille on tehty käytön aikana normaalit toimin-
takokeet, joissa venttiilien on todettu sulkeutu-
van. Koska toiselle venttiilille (S008) ei ollut tehty
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sen tiiviyteen vaikuttavia muutostöitä, voidaan
läpiviennin tiiviyden olettaa säilyneen hyvänä.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 0.
Virhetulkintojen ehkäisemiseksi annettiin kou-
lutusta tiiviyskokeisiin liittyvistä käytännöistä ja
laajennettiin koestusten seurantaa palvelevan
atk-ohjelman käyttäjäkuntaa. Lisäksi tapahtuman
johdosta Loviisan laitoksella kiinnitetään huomio-
ta huoltotöiden ja niiden ajoitusta koskevien asia-
kirjojen riittävän laajaan jakeluun.
Vuosihuollossa 2002 tehdyssä tiiveyskokeessa




Loviisa 1:n primääripiirin boorihappopitoisuus
laski 29.7.2002 alle turvallisuusteknisissä käyttö-
ehdoissa (TTKE) asetetun rajan 13 g/kg. Tapahtu-
man aikana laitosyksikkö oli vuosihuoltoseisokis-
sa. Boorihappopitoisuuden laimenemisen aiheutti
reaktorikuilun pesuun käytetty puhdas vesi. Pi-
toisuusrajan alitus oli vähäinen ja kesti lyhyen
aikaa. Koska vesi oli lisäksi hyvin sekoittunutta,
marginaali reaktorin kriittisyyteen pysyi suurena
koko tapahtuman ajan.
Reaktorikuilu on reaktoripainesäiliön kannen
päällä oleva allastila, joka kannen poiston jälkeen
on yhteydessä reaktoriin ja täytetään boorihappo-
pitoisella vedellä polttoaineen latauksen ajaksi.
Reaktorikuilun seinämän teräsverhous pestään
puhtaalla vedellä sen jälkeen, kun veden pintaa
on laskettu reaktorin lataustoimenpiteiden jäl-
keen. Teräsverhouksen pesu on tarpeen siihen
jäävien säteilyannosta aiheuttavien epäpuhtauk-
sien poistamiseksi. Tässä tapauksessa reaktori-
kuilun pesu jouduttiin koestuksista ja käyttötoi-
menpiteistä johtuen keskeyttämään useaan ottee-
seen, mistä syystä pesuun käytettiin tavallista
enemmän vettä.
Boorihapon avulla varmistetaan reaktoriin
työnnettyjen säätösauvojen ohella reaktorin ali-
kriittisyys seisokin aikana. Boorihappopitoisuutta
mitataan jatkuvatoimisella analysaattorilla sekä
säännöllisin väliajoin käsianalyysein laboratorios-
sa. Jatkuvatoimiseen mittaukseen on asetettu hä-
lytysrajoja mittausarvon lähestyessä TTKE:ssa
määriteltyjä raja-arvoja. Hälytysrajan alittuessa
hälytys tulee näkyviin valvomon prosessitietoko-
neen kuvaputkelle. Seisokin aikana hälytyksiä
tulee kuitenkin niin runsaasti, että ohjaaja ei
tässä tapauksessa havainnut matalan boorihappo-
pitoisuuden hälytyksiä. Hälytysrajan alittuminen
havaittiin, kun laboratoriossa seurattiin jatkuva-
toimisen analysaattorin tuloksia prosessitietoko-
neelta. Boorihappopitoisuuden pienenemisestä il-
moitettiin valvomoon ja boorihappopitoisuus tar-
kistettiin ylimääräisellä käsianalyysillä. Sen mu-
kaan boorihappopitoisuus oli 12,9 g/kg, joka on
alle TTKE-rajan. Ohjaaja aloitti välittömästi vä-
kevän booriliuoksen syötön primääripiirin ja pii-
rin boorihappopitoisuus palautui TTKE:n salli-
malle alueelle.
Syynä tapahtumaan oli puute reaktorikuilun
pesutyön ohjeistuksessa ja boorihappopitoisuuden
valvonnassa. Reaktorifysikaalinen turvallisuusar-
vio osoitti, että laimeneminen tapahtui hitaasti ja
puhdas vesi sekoittui hyvin primääripiirin boori-
happopitoiseen veteen. Tästä syystä laimenemi-
sella ei ollut välittömiä turvallisuusvaikutuksia.
INES-asteikolla tapahtuma luokiteltiin luok-
kaan 1.
Tapahtuman johdosta Loviisan laitoksella pa-
rannettiin reaktorikuilun pesussa käytettyjä oh-
jeita ja menettelyjä. Uudet ohjeet ja menettelyt
olivat käytössä jo Loviisa 2:lla vuoden 2002 seiso-
kissa. Pitemmän ajan kehitystarpeiksi Loviisan
laitoksella on todettu mm. hälytysten havaitta-
vuus ja boorihappopitoisuuden TTKE-rajojen mää-
rittely. Voimayhtiö arvioi tarvittavia korjaavia toi-
menpiteitä myös myöhemmin valmistuvan tapah-
tuman perussyyanalyysin yhteydessä.
Säröt Loviisa 2:n primääripiiriin liittyvissä
säätösauvakoneiston suojaputkissa
Loviisa 2:lla tarkastettiin vuosihuoltoseisokissa
säätösauvakoneistojen suojaputkien lämpötila-an-
turien alueita, koska yhdessä suojaputkessa oli
havaittu pieni vuoto 18.12.2001 (vuosiraportti
2001; STUK-B-YTO 215). Vuoto havaittiin pinnoil-
le muodostuneista boorikiteistä, jotka olivat peräi-
sin primääripiirissä kiertävästä booripitoisesta ve-
destä. Seisokissa 2002 tehdyissä tarkastuksissa
havaittiin myös kahdessa muussa suojaputkessa
ulkopinnalta lähteviä säröjä, jotka eivät olleet kas-
vaneet seinämän läpi. Nämä ja joulukuussa 2001
väliaikaisesti korjattu suojaputki vaihdettiin va-
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Kuva L6.1. Säätösauvakoneiston suojaputkia ja lämpö-
tila-anturin mittatasku. Kuva on otettu noin 10 metriä
reaktoripaineastian kannen yläpuolelta. Kuva: STUK.
Kuva L6.2. Lämpötila-anturin mittataskun pinnalle
muodostuneita boorikiteitä. Kuva on otettu Loviisa 2:lla
18.12.2001 todetusta vuodosta. Kuva: Fortum Power
and Heat Oy, Loviisan voimalaitos.
Säätösauvakoneiston suojaputkia
Lämpötila-anturin mittatasku
raosasuojaputkiin. Kaikki suojaputket tarkastet-
tiin sisäpuolelta ultraäänimenetelmällä.
Reaktoripainesäiliön kanteen pulttiliitoksella
kiinnitetyt säätösauvojen suojaputket ovat osa
reaktorin primääripiirin painetta kantavaa raja-
pintaa. Lämpötila-anturin mittatasku on hitsattu
suojaputkeen ja tämän ympärillä on vielä kiinni-
hitsattu suojakotelo, jonka sisällä on asbestinen
lämpöeriste. Suojakotelon yläpää ei ole täysin tii-
vis ja kosteutta voi päästä rakenteen sisälle. Jou-
lukuussa 2001 vioittuneesta suojaputkesta irro-
tettiin vuosihuoltoseisokissa näytepala tarkempia
tutkimuksia varten. Tutkimuksissa selvisi, että
säröytyneellä alueella (40 x 40 mm2) oli useita
haarautuneita säröjä, joista yhden pituus sisäpin-
nalla oli 3 mm. Vikojen syynä on kloridin aiheut-
tama jännityskorroosio, mikä on kasvanut rakei-
den läpi. Suojakotelon sisälle on päässyt vettä ja
se on liuottanut lämpöeristeessä pieninä pitoi-
suuksina olevia klorideja. Säröjen kasvu on kestä-
nyt useita vuosia. Lämpötila on alle 80 ºC, mutta
hapettavissa olosuhteissa kloridin aiheuttama jän-
nityskorroosio on mahdollinen.
Lämpötila-anturien sijaintia ja vuodon totea-
mista pinnoille kertyneiden boorikiteiden avulla
havainnollistetaan kuvissa L6.1 ja L6.2.
Loviisa 1:n vuosihuoltoseisokissa 2002 ei tehty
tarkastuksia, koska joulukuussa 2001 havaitun
säröytymisen uskottiin olevan yksittäistapaus joh-
tuen vähemmän aggressiivisista käyttöolosuhteis-
ta suojaputken sisällä. Voimayhtiö teettää vuoden
2003 seisokissa säätösauvakoneiston suojaputkien
tarkastuksen jännityskorroosiosäröjen havaitse-
miseen optimoidulla ultraäänimenetelmällä.
Suojaputkien seinämänpaksuus on huomatta-
vasti suurempi kuin mitä mitoitusnormissa on
edellytetty. Vaikka särö kasvaisi suojakotelon pi-
tuiseksi (135 mm), se ei johtaisi laajempaan mur-
tumaan vaan tulisi havaituksi pienenä primääri-
piiristä tulevana vuotona.
Voimayhtiö on tehostanut vuotojen valvontaa
kummallakin laitosyksiköllä joulukuussa 2001 ha-
vaitun vuodon jälkeen ja jatkaa tehostettua val-
vontaa toistaiseksi. Suojaputket tarkastetaan kah-
den viikon välein silmämääräisesti. Hyvinkin pie-
net vuodot voidaan havaita boorikiteiden kertymi-
sen perusteella. Mahdolliset viat eivät vaaranna
laitoksen turvallisuutta, mutta vuodon johdosta
laitos jouduttaisiin ajamaan kylmäseisokkiin kor-
jausta varten.
Loviisa 2:n reaktorin tukikorivauriot
Loviisa 2:lla vuosihuoltoseisokissa 2002 tehdyissä
tarkastuksissa havaittiin, että reaktoripainesäili-
ön sisäosiin kuuluvan polttoaineen tukikorin ver-
holevyssä on pieniä säröjä. Lisäksi verholevyn
kiinnitysruuveja on hiukan kohollaan alkuperäi-
sestä asemastaan ja kiinnitysruuveissa on vauri-
oita.
Polttoaine tukeutuu alapäästään tukikorin
pohjalaatassa oleviin reikiin. Tukikorin seinämillä
on reaktorisydämen reunan muotoa noudatteleva
profiloitu verholevy, joka ohjaa jäähdytevirtausta.
Verholevy on hitsattu alhaalta tukikorin ulkovaip-
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Kuva L6.3. Kaaviokuva reaktorin tukikorin verholevyn
kiinnityksestä. Yläkuvassa osa reaktorin poikkileikkauk-















paan kiinnitettyyn alimmaiseen tukirenkaaseen.
Ylempänä oleviin neljään tukirenkaaseen verhole-
vy on kiinnitetty siihen upotetuilla ruuveilla. Ruu-
veja on yhteensä 312 kappaletta. Ruuvien alla on
aluslevy, johon ruuvi on asennuksen yhteydessä
hitsattu kiinni ja hiottu pinnan tasoon. Rakenne
sallii lämpötilaerojen aiheuttamat verholevyn ja
tukikorin vaipan pystysuuntaiset suhteelliset siir-
tymät. Tukikorin verholevyn kiinnitystä havain-
nollistetaan kuvassa L6.3.
Reaktoripainesäiliön sisäosat tarkastetaan nel-
jän vuoden välein. Korkean säteilytason johdosta
tukikorin tarkastus on tehtävä TV-kameralla ve-
den alla. Vuonna 2002 tarkastuksessa käytettiin
uutta, entistä paremman kuvaa antavaa kameraa.
Havaittujen poikkeamien johdosta TV-kameratar-
kastuksia laajennettiin 25-prosenttisesta tarkas-
tuksesta kaikkien ruuvien tarkastukseen. Lisäksi
mitattiin ruuvien korkeus suhteessa verhopeltiin
erityisellä laseriin perustuvalla laitteella. Ruuvi-
en eheyden varmistamiseksi ne tarkastettiin myös
ultraäänellä.
Noin 50 ruuvia oli hieman kohollaan verhole-
vyn pinnasta. Ultraäänitarkastuksella todettiin
viidessä ruuvissa vaurioita, mutta mikään ruuvi
ei ollut kokonaan poikki. Asennuksen yhteydessä
verhopeltiin on lyöty kolo ylimääräisen välyksen
poistamiseksi ruuvien kohdalta, mikä auttaa ruu-
vien pysymistä paikoillaan jopa katkeamisen yh-
teydessä.
Todennäköisesti tukikorin verholevyn ja ruu-
vin välistä liukumista ei ole tapahtunut suunni-
tellulla tavalla. Rakentamisen aikoihin Loviisa 2:n
verholevyä oli jouduttu korjaamaan, millä saattaa
olla merkitystä ruuvien vaurioiden syntymiseen.
Myös säteilyn aiheuttama jännityskorroosio on
voinut edistää vaurioiden kehittymistä.
Muutaman ruuvin katkeaminen ei vaaranna
verholevyn paikoillaan pysymistä. Vuosihuoltosei-
sokin aikana katkennut ruuvi voi pudota reakto-
riin ja pahimmillaan heikentää yhden polttoaine-
nipun jäähdytevirtausta, minkä seurauksena polt-
toaine voi menettää tiiviytensä. Laitoksen käyn-
nin aikana ruuvi ei pääse putoamaan reaktoriin.
Voimayhtiö tarkasti vaurioituneiden ruuvien py-
symisen paikoillaan tukikorin paikoilleen asenta-
misen jälkeen ennen polttoainenippujen ja suo-
janippujen lataamista. Tulevissa vuosihuoltoseiso-
keissa varmistetaan molemmilla laitosyksiköillä
niiden ruuvien paikallaan pysyminen, joiden koh-
LIITE 6 YDINVOIMALAITOSTEN POIKKEUKSELLISET KÄYTTÖTAPAHTUMAT S T U K - B - Y TO 2 2 1
57
dalla oleva polttoainenippu tai suojanippu poiste-
taan latauksen aikana.
Ruuvien vierestä verholevystä löydettiin noin
kolmekymmentä säröä, joista suurin on 15 mm:n
pituinen. Syynä säröihin on säteilyn aiheuttama
jännityskorroosio. Särön syntymisen mahdollista-
neet suuret jäännösjännitykset ja kylmämuokka-
us aiheutuivat välysten poistamisesta ruuvien
kohdalta. Ruuvin esikiristyksestä aiheutuvat voi-
mat ovat voineet vielä kasvattaa jännityksiä. Jän-
nitysten pienentyessä kauempana ruuvista särön-
kasvu on pysähtynyt. Pienet säröt eivät vaaranna





Olkiluodon laitoksella todettiin 17.1.2002, että va-
ravoimadieselgeneraattoreiden polttoöljyn varas-
tosäiliössä olevan öljyn samepistearvo oli suurem-
pi kuin turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa on
edellytetty. Olkiluoto 1:llä samepistearvo poikkesi
turvallisuusteknisten käyttöehtojen edellyttämäs-
tä enimmäisarvosta -24 oC yhden asteen ja
Olkiluoto 2:lla viisi astetta. Voimayhtiö ryhtyi vä-
littömästi toimenpiteisiin säiliöiden polttoöljyn
samepistearvon saattamiseksi turvallisuusteknis-
ten käyttöehtojen mukaiseksi. Varastosäiliöiden
polttoöljyä korvattiin öljylaadulla, jonka samepis-
tearvo oli huomattavasti vaadittua alhaisempi. Öl-
jyn samepistearvot olivat turvallisuusteknisten
käyttöehtojen mukaiset seuraavana päivänä eikä
laitosyksiköiden käyttöä näin ollen tarvinnut kes-
keyttää.
Kummallakin Olkiluodon laitosyksiköllä on
neljä varavoimadieselgeneraattoria, jotka käyn-
nistyvät automaattisesti syöttämään laitosyksi-
köiden tarvitseman sähkön tilanteessa, jossa lai-
tosyksikön sekä ulkoisen sähkön että ns. oma-
käyttösähkön saanti on estynyt. Kullakin dieselil-
lä on sisätiloissa sijaitseva polttoöljyn päiväsäiliö,
jossa on polttoöljyä noin seitsemän tunnin käyttöä
varten. Päiväsäiliöt täytetään ulkoalueella sijait-
sevista laitosyksikkökohtaisista varastosäiliöistä.
Varastosäiliöt ja niistä päiväsäiliöihin johtavat
putket on ulkona olevalta osalta lämpöeristetty.
Lisäksi yhdysputkissa on saattolämmitys, jolla
varmistetaan, ettei öljy jähmety kovillakaan pak-
kasilla. Samepistearvo ilmaisee alimman lämpöti-
lan, jossa öljyä voidaan säilyttää.
Samepistearvon poikkeaminen sallitusta ha-
vaittiin kaksi kertaa vuodessa tehtävien öljyana-
lyysien tulosten perusteella. Asiaa selvitettäessä
todettiin, että Teollisuuden Voima Oy:n kemian
käsikirjassa oleva samepisteelle sallittu arvo, jo-
hon analyysituloksia verrattiin, oli asteen suu-
rempi kuin turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa
asetettu raja. Poikkeama tuli esille, kun Olki-
luoto 2:n öljyanalyysitulos poikkesi käsikirjan ra-
jasta. Syynä poikkeaviin arvoihin oli se, että kun
samepistearvo otettiin uutena raja-arvona vuonna
1988 turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin raja-ar-
voksi, ei kemian käsikirjassa ennestään ollutta
raja-arvoa muutettu.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 0.
Tapahtuman johdosta Olkiluodon laitoksella
otettiin käyttöön aikaisempaa alhaisemman same-
pisteen öljylaatu ja tarkistettiin eräitä öljytoimi-
tusten vastaanotossa olleita menettelyjä. Myös
menettelyihin, joilla varmistetaan tekniikanala-
kohtaisten ohjeiden ja turvallisuusteknisten käyt-
töehtojen yhdenmukaisuus niihin tehtävien muu-




Olkiluodon laitosyksiköillä oli vuosihuolloissa
vuonna 2001 siirretty eräiden mittapisteiden piir-
turinäytöt valvomoista niiden viereisiin elekt-
roniikkahuoneisiin. Työtä suunniteltaessa ei ollut
huomattu, että turvallisuustekniset käyttöehdot
edellyttävät, että kyseisten näyttöjen tulee olla lu-
ettavissa valvomossa. Teollisuuden Voima Oy ha-
vaitsi tilanteen 21.2.2002.
Relehuoneeseen siirrettyjen piirturinäyttöjen
avulla seurataan mm. onnettomuustilanteessa
suojarakennuksen sisällä vallitsevaa painetta,
lämpötilaa ja säteilyannosnopeutta. Mittapistei-
den antamia tietoja käytetään esimerkiksi arvioi-
taessa onnettomuustilanteessa radioaktiivisen
päästön ajankohtaa tai ympäristössä päästön seu-
rauksena esiintyviä säteilyannosnopeuksia. Nämä
tiedot ovat nähtävissä myös valvomossa prosessi-
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tietokoneelta. Osa mittapisteiden näytöistä on
myös valmiusorganisaation käytössä väestönsuo-
jassa.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 0.
Olkiluodon laitoksella oli jo ennen tämän ta-
pahtuman havaitsemista tehostettu muutostöiden
valvontaa ottamalla käyttöön katselmusmenette-
ly. Sen avulla suunnitteilla olevat muutostyöt tu-
levat turvallisuusteknisistä käyttöehdoista vas-
taavien henkilöiden tietoon aikaisempaa parem-
min.
STUK on myöhemmin Teollisuuden Voima
Oy:n hakemuksesta hyväksynyt turvallisuustek-
nisten käyttöehtojen muutoksen, jossa määritel-
lään, että piirturinäytöt voivat sijaita valvomon
viereisessä elektroniikkahuoneessa.
Reaktorin pikasulku Olkiluoto 1:llä
Olkiluoto 1:llä tapahtui valtakunnallisen 400 kV
voimansiirtoverkon häiriön seurauksena 20.4.2002
reaktorin pikasulku. Laitosyksikkö oli tapahtuma-
hetkellä täydellä teholla. Tapahtuma sai alkunsa,
kun erään vikahälytyksen selvitystyön yhteydessä
johtokatkaisijat avautuivat vahingossa Rauman
400 kV kytkinasemalla aiheuttaen Olkiluoto 1:lle
kuorman menetyksen.
Olkiluoto 1:n sähkönsyöttö oli kytketty valta-
kunnan verkkoon Rauman kytkinaseman kautta
yhtä voimajohtoa pitkin. Sähkönsyöttöketjun en-
simmäinen katkaisija eli laitoskatkaisija sijaitsee
Olkiluodon 400 kV kytkinkentällä. Lisäksi Olki-
luodon ja Rauman kytkinasemien välinen voima-
johto on varustettu molemmissa päissä omin joh-
tokatkaisijoin. Verkkohäiriötilanteessa laitoskat-
kaisijan avautumisesta tuodaan tieto suojausjär-
jestelmään. Tällöin laitosyksikkö pyrkii siirty-
mään omakäyttöajolle alentamalla reaktorin te-
hoa. Myös Olkiluoto–Rauma-voimajohdon laukea-
misesta saadaan suojaussignaali, joka mahdollis-
taa omakäytölle siirtymisen, mutta tämä toiminto
on rajoitettu eikä kata kaikkia vikatapauksia.
Kun johtokatkaisijat aukesivat Rauman kyt-
kinasemalla, ei kuorman menetyksestä tullut
Olkiluoto 1:lle omakäyttöajolle siirtymisen kan-
nalta välttämätöntä reaktorin tehonalennussig-
naalia, koska katkaisijat olivat auenneet inhimil-
lisen virheen eikä todellisen johtovian seuraukse-
na. Myös vaihtokytkentäautomatiikan ohjaama
laitosyksikön sähkönsyötön siirto tapahtumaan
käyttökunnossa olleesta 110 kV ulkoisesta verkos-
ta epäonnistui, koska syötönvaihdon edellytykset
puuttuivat vallinneiden suurten jännite- ja taa-
juuserojen takia. Turbiinin kierrosluvun rajoitta-
miseksi korkeapaineturbiinin säätöventtiilit sul-
keutuivat ja turbiinin ohitusventtiilit avautuivat.
Säätöventtiilien sulkeutumisen seurauksena re-
aktorin paine nousi hetkellisesti, mikä aiheutti
reaktorin tehon nousun. Se puolestaan aiheutti
pääkiertopumppujen alasajon minimikierroksille
reaktorin tehon pienentämiseksi sallitulle tasolle.
Tehon lasku ja samanaikainen turbiinin ohitus-
venttiilien avautuminen johtivat reaktorin pai-
neen nopeaan laskuun. Tästä oli seurauksena re-
aktorin pikasulku sekä höyryputken eristysvent-
tiilien sulkeutuminen. Edelleen reaktorin varo-
venttiilit avautuivat ja varavoimadieselit käynnis-
tyivät. Turvallisuusjärjestelmien sähkönsyöttö oli
hetken aikaa varavoimadieselien varassa, kunnes
yhteys 110 kV verkkoon saatiin palautettua. Häi-
riötilanteessa laitosyksikön kaikki turvallisuus-
järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 0.
Pikasulun jälkeisessä seisokissa tehdyissä eris-
tysventtiilien tiiviyskokeissa yhden eristysventtii-
lin todettiin vuotavan. Venttiili korjattiin ja laitos-
yksikkö kytkettiin takaisin sähköntuotantoon
22.4.2002.
Laitosyksikön säätöjärjestelmien suunnittelus-
sa ei ole otettu huomioon, että syötettäessä sähkö-
tehoa vain yhtä voimajohtoa pitkin valtakunnan
400 kV voimansiirtoverkkoon kuormanpudotusti-
lanteessa saatetaan jäädä ilman reaktorin tehoa
alentavaa signaalia. Tapahtuman seurauksena
voimalaitoksen sähkönsyöttö 400 kV voimansiir-
toverkkoon muutettiin toistaiseksi tapahtumaan
siten, että molemmat Olkiluodon laitosyksiköt
syöttävät tuottamansa sähkötehon voimansiirto-
verkkoon kolmea 400 kV voimajohtoa pitkin, jol-
loin edellä esitetyn kaltainen tapahtuma ei voi
toistua. Teollisuuden Voima Oy on käynnistänyt
yhdessä Fingrid Oyj:n kanssa selvitystyön koski-
en verkkoyhteyden katketessa tarvittavia suojaus-
signaaleja. Mahdollisten parannustoimenpiteiden
toteutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2003 vuosi-
huoltoseisokeissa.
Lisäksi Teollisuuden Voima Oy on tapahtuman
johdosta järjestänyt ohjaajille lisäkoulutusta.
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Kahden polttoainenipun virheellinen siirto
Olkiluoto 1:llä
Vuosihuollossa 2002 Olkiluoto 1:llä siirrettiin kah-
ta polttoainenippua turvallisuusteknisten käyttö-
ehtojen vastaisesti.
Olkiluodon molempien laitosyksiköiden reak-
torisydämessä on 500 polttoainenippua, joista noin
neljäsosa vaihdetaan vuosittain. Lisäksi reakto-
riin jäävien polttoainenippujen paikkoja sydämes-
sä vaihdetaan. Reaktorin pitämiseksi varmasti
alikriittisenä polttoaineen siirtojärjestys suunni-
tellaan etukäteen tarkasti.
Purettaessa polttoainetta reaktorista tehdään
samanaikaisesti säätösauvojen toimilaitteiden
huoltoja. Huoltoa varten säätösauva ajetaan ulos
sydämestä, jotta säätösauvan alapuolella oleva
toimilaite voidaan irrottaa. Säätösauvat ovat poik-
kileikkaukseltaan ristin muotoisia ja muodostavat
yhdessä neljän ympäröivän polttoainenipun kans-
sa ns. supercellin. Turvallisuusteknisten käyttö-
ehtojen mukaan polttoainenippua ei saa siirtää
siinä supercellissä, johon kuuluvan säätösauvan
toimilaite on huollossa.
Vuosihuollossa polttoaineen purkaminen reak-
torista ja säätösauvojen toimilaitehuolto oli aloi-
tettu 15.5.2002. Polttoaineen purkamista jatket-
tiin vuoron vaihdon jälkeen siirtolistan mukaises-
ti ja aamuyöllä 16.5. poistettiin kaksi polttoaine-
nippua eräästä supercellistä reaktorisydämen reu-
na-alueelta. Koska kyseisen supercellin säätösau-
van toimilaitehuolto oli edelleen kesken, ei nippu-
ja olisi saanut vielä siirtää. Tätä polttoainesiirto-
jen valvoja ei kuitenkaan havainnut.
Tapahtuma ei vaarantanut kriittisyysturvalli-
suutta, sillä polttoaineen poistaminen reaktorista
päinvastoin syvensi alikriittisyyttä. Tapahtuma
kuitenkin osoitti hallinnollisten esteiden haavoit-
tuvuuden. Vastaavan tyyppisen tapahtuman estä-
miseksi Teollisuuden Voima Oy tarkentaa menet-
telyjä ja koulutusta.




Olkiluoto 1:n 27.5.2002 päättyneen vuosihuollon
jälkeisissä kokeissa todettiin, että reaktorisydä-
men neutronivuon valvontajärjestelmässä kaksi
turvallisuusrajaa ei toiminut suunnitellusti. Jär-
jestelmä valvoo neutronivuota reaktorin käynnis-
tysvaiheessa. Kokeet tehtiin, koska ne todettiin
tarpeellisiksi Olkiluoto 2:lla aikaisemmin olleen
vuosihuollon jälkeisen ylösajon kokemusten pe-
rusteella. Toinen toimimattomista turvallisuusra-
joista oli säätösauvojen vedon pois reaktorista py-
säyttävä raja ja toinen pikasulkuehdon laukaise-
va suojausraja.
Reaktorisydämen neutronivuota valvoo teho-
käytön aikana toinen järjestelmä, joka alkaa val-
voa neutronivuota, kun reaktorin teho ylittää
10 %:a nimellistehosta. Käynnistysvaiheen toimi-
mattomien turvallisuusrajojen tehtävänä on suo-
jata reaktoria siltä varalta, että tehokäytön aikai-
nen valvonta ei käynnisty asianmukaisesti. Tässä
tapauksessa tehoalueen neutronivuon valvonta oli
täysin käyttökunnossa.
Syynä turvallisuusrajojen toimimattomuuteen
oli se, että käynnistysvaiheen aikaisen valvonta-
järjestelmän signaalin taso oli liian matala lau-
kaistakseen turvallisuusrajat. Signaalin alenemi-
nen johtui polttoaineen tyypin ja lataustavan
muuttumisesta vuosien mittaan, mikä on aiheut-
tanut muutoksia myös reaktorin tehojakaumaan.
Lisäksi valvontajärjestelmän neutronidetektorien
jännitettä oli muutettu tarkoituksena parantaa
niiden kestävyyttä. Muutoksiin liittyneet koestuk-
set eivät kattaneet kyseisten turvallisuusrajojen
oikean toiminnan toteamista. Myös Olkiluoto 2:lla
polttoaineen lataukseen on tullut muutoksia ja
neutronidetektorien jännitettä oli muutettu sa-
malla tavalla kuin Olkiluoto 1:llä, joten vastaavat
turvallisuusrajat olivat olleet toimintakunnotto-
mia myös Olkiluoto 2:lla 13.5.2002 päättyneen
vuosihuoltoseisokin jälkeen.
Tapahtuma luokiteltiin INES-asteikolla luok-
kaan 1.
Voimayhtiö laski suojausrajoille uudet arvot,
jotta ne toimisivat oikealla tehoalueella. Muutetut
rajat ohjelmoitiin Olkiluoto 2:n järjestelmään en-
nen juhannusta ollutta seisokkia ja rajojen toi-
minta koestettiin seisokin yhteydessä. Olkiluo-
to 1:llä muutos tehtiin 4.7.2002, ja rajojen toimin-
ta on tarkoitus varmistaa seuraavan seisokin yh-
teydessä. Käynnistysalueen valvontajärjestelmän
suojausrajoja tarvitaan vasta seisokin yhteydessä.
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LIITE 7 Ydinvoimalaitosten laitteiden
käyttökunnottomuuden vaikutus onnettomuusriskiin
STUK seuraa ydinvoimalaitosten laitteiden käyt-
tökunnottomuudesta aiheutuvaa onnettomuusris-
kiä osana ydinturvallisuutta koskevaa tunnuslu-
kujärjestelmää. Käyttökunnottomuutta aiheutta-
neet tapahtumat jaetaan kolmeen alueeseen: lait-
teiden viat, ennakkohuollot ja STUKin hyväksy-
mät turvallisuusteknisistä käyttöehdoista poik-
keamiset. Loviisan ja Olkiluodon laitosyksiköiden
laitteiden käyttökunnottomuuksien aiheuttama
osuus arvioidusta onnettomuusriskistä vuosina
1995–2002 esitetään kuvissa L7.1–L7.6. Vuoden
2002 tulokset ovat alustavia. STUK on aloittanut
laitteiden käyttökunnottomuudesta aiheutuneen
riskin systemaattisen seurannan vuonna 1995.
STUKin tavoitteena on, että ydinvoimalaitosten
laitteiden käyttökunnottomuuksien vaikutus vuo-
tuiseen riskiin on alle 5 % siitä riskistä, jonka on
analysoitu olevan vakavien onnettomuuksien vuo-
tuisen riskin perustaso.
Riskin laskennassa on käytetty konservatiivi-
sia oletuksia ja yksinkertaistuksia analyysityön
helpottamiseksi, mikä heikentää oleellisesti tulos-
ten käytettävyyttä trendiseurannassa ja laitosten
välisessä vertailussa. Mikäli epäkäytettävyyden
riskimerkitys pysyy vuodesta toiseen keskimäärin
tavoitetasolla, ei ole syytä kiinnittää erityistä huo-
miota vuotuiseen vaihteluun. Mikäli yksittäisen
tai useamman laitteen käyttökunnottomuuden ai-
heuttama riski nousee huomattavasti aikaisem-
paan verrattuna, muutoksen syy on aiheellista
tutkia tarkemmin.
Vuonna 2002 onnettomuusriskin kannalta mer-
kittävimmät käyttökunnottomuudet Loviisan lai-
toksella johtuivat pääosin varahätäsyöttövesijär-
jestelmän huoltotoimenpiteistä. Olkiluodon laitok-
sella dieselgeneraattoreiden piilevät viat ja meri-
vesijärjestelmän huoltovirheet muodostivat suu-
rimman osan laitteiden käyttökunnottomuuden
aiheuttamasta riskistä.
Laitteiden käyttökunnottomuudet vuonna
2002 eivät edellyttäneet erityisiä STUKin toimen-
piteitä, vaikka 5 %:n tavoitearvo (em. kolmen alu-
een summa) ylitettiin Loviisa 1:n ja Olkiluoto 1:n
osalta.
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Kuva L7.6. Turvallisuusteknisistä käyttöehdoista poikke-
avien laitostilanteiden aiheuttama osuus onnettomuus-
riskistä Olkiluodon laitosyksiköillä.
Kuva L7.5. Olkiluodon laitosyksiköiden laitteiden
ennakkohuoltojen aiheuttama osuus onnettomuus-
riskistä.
Kuva L7.4. Olkiluodon laitosyksiköiden laitteiden vikojen
aiheuttama osuus onnettomuusriskistä.
Kuva L7.3. Turvallisuusteknisistä käyttöehdoista poikke-
avien laitostilanteiden aiheuttama osuus onnettomuus-
riskistä Loviisan laitosyksiköillä.
Kuva L7.2. Loviisan laitosyksiköiden laitteiden ennakko-
huoltojen aiheuttama osuus onnettomuusriskistä.







LO1 0,8 2,59 1,52 2,46 1,65 2,4 2,37 3,5
LO2 5,23 1,76 1,12 1,62 1,62 4,8 7,76 1,1







LO1 0,02 0,04 0,02 0,23 0 4,5 3,58 3,7
LO2 0,06 0,27 0,45 0,25 0 7,3 4,49 2,7







LO1 0,55 0,03 0,004 0,4 0,13 0,4 0 0
LO2 0,54 0,04 0,09 0 0,14 0 0,14 0








OL1 0,74 0,54 0,57 0,16 1,07 28,2 4,05 7,3
OL2 0,81 1,49 0,62 0,15 0,97 40,8 6,06 1,8








OL1 1,44 1,5 0,48 0,49 1,37 2,1 1,13 1
OL2 1,59 3,97 0,52 0,57 1,29 1,7 0,61 1,8








OL1 0,17 0,13 0 0 0,003 0 0,1 2,5
OL2 0,02 0 0 0 0 0 0,5 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
%
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PACTEL-putkikokeiden lujuusanalyysit; VTT Val-
mistustekniikka
FRAPTRAN-ohjelma; FRAPTRAN-GENFLO-oh-






kriittisyysturvallisuuslaskuihin; v. 2001 osuus;
VTT Energia
FRAPTRAN-ohjelma; Tilastollisten laskentamene-
telmien soveltaminen FRAPCON 3 / FRAPTRAN -
ohjelmiin; VTT Energia
Ydinvoimalaitosmateriaalien ympäristövaikuttei-
nen murtuminen; VTT Valmistustekniikka
Polttoaineen suojakuoren korroosiomekanismi ja
sen mallintaminen; VTT Valmistustekniikka
Oksidifilmien käyttäytymisen mallinnus ja niiden
merkitys aktiivisuuden kerääntymisessä ja eri
korroosioilmiöissä ydinvoimalaitoksissa; VTT Val-
mistustekniikka
Organisaatiokulttuuri Suomen ydinvoimalaitos-
ten kunnossapidossa; VTT Automaatio
Luotettavuusarviointi ja ohjelmoitujen automaa-
tiojärjestelmien vika- ja vaikutusanalyysi; VTT
Automaatio
Sopimus yhteisosallistumisesta CAMP-ohjelmaan;
v. 2002 osuus; VTT Energia
Riskitietoinen laadunvarmistus; VTT Tuotteet ja
tuotanto
Organisaatiokulttuuri Suomen ydinvoimalaitos-
ten kunnossapidossa; Arviointimenetelmän kehi-
tyksen loppuunsaattaminen; VTT Tuotteet ja tuo-
tanto
Inhimillisten virheiden analyysi ja datan keruu;
VTT Tuotteet ja tuotanto
Deterministisen ja todennäköisyyspohjaisen tie-
don analysoiminen ja yhdistäminen päätöksente-
on perustaksi; PSA:n laatuvaatimukset ja päte-
vöittäminen riskiavusteisen päätöksentekoproses-
sin osaksi; VTT Automaatio
Deterministisen ja todennäköisyyspohjaisen tie-
don analysoiminen ja yhdistäminen päätöksente-
on perustaksi; Todennäköisyyspohjaiset ja deter-
ministiset päätöskriteerit ja niiden käyttö; VTT
Automaatio
Risk informed management of ageing and mainte-
nance; Putkistovuotojen ja -rikkojen todennäköi-
syyspohjainen arviointi riskitietoisen päätöksen-
teon tueksi; VTT Automaatio
Human reliability analysis (HRA); Ihmisen väärät
toimenpiteet (Errors of Commission), luotetta-
vuustietojen keruu ja tulipalojen HRA:n integroi-
tu analyysi; VTT Automaatio




Mallinnuksen käyttö ultraäänitestauksessa; VTT
Valmistustekniikka
Ydinvoimalaitoksen normaalipäästöistä aiheutu-




Co-operation in the qualification of NDT systems
in Finland. Review of qualification of inspection
procedures for manual ultrasonic inspection of pi-
peline butt welds at the OL1- and OL2- nuclear
power plants; ent. AEA Technology plc, nyk. Serco
Assurance Ltd
EMC-ilmiöiden aiheuttamien riskien selvitys suo-
malaisilla ydinvoimalaitoksilla; Nemko Product
Services Oy
Loviisan voimalaitoksen turbiinihallin paloanalyy-
si; VTT Energia
Atrium 10 -polttoaine; Normaalikäytön aikaisen
käyttäytymisen arviointi statistisin menetelmin;
VTT Prosessit




Prosessijohtamisen tehostaminen STUKin ydin-




DECOVALEX III; Bench Mark Test 2 simulations
in 2001; Uppsala University
Matrix diffusion cluster; Retentioprosessit geos-
fäärissä turvallisuusarviointia varten: matriisidif-
fuusion mittaus ja mallinnus; HY / Radiokemian
laboratorio
Häiriörakenteiden tulkinta merisedimenttien kai-
kuluotausprofiileista; Laboratorioanalyysit sedi-
menttinäytteistä; GTK
IAEA coordinated research project (CRP). Natural
geochemical concentrations and fluxes on the Bal-
tic shieds in Finland as indicators of nuclear waste
repository safety; v. 2001 b); University of Reading
Development and validation of physical rock mat-
rix characterization methods and their application
in site investigations, natural analogue studies
and performance assessment; Tasks 3 & 4. Prof.
Dr. K. Meyer; BAM
Olkiluodon merialueen kaasututkimus; GTK
DECOVALEX III; Tutkimustyöt vuonna 2002;
TKK / Matematiikan laitos/mekaniikka
DECOVALEX III; Bentoniitin virumismallin ke-
hittäminen; TKK / Matematiikan laitos/mekaniik-
ka
DECOVALEX III; Bench Mark Test 2 simulations
in 2002; Uppsala University
Benchmark Test 2:n kalliomekaniikkasimuloinnit
vuonna 2002; TKK / Materiaali- ja kalliotekniikan
osasto
Viranomaispäätöksiin liittyvät tutkimukset
Review of Posiva's R&D programme; Carrera;
UPC-ETMC
Posivan GPS-mittaukset; Mittauksia koskevien ra-
porttien arviointi; TKK/Maanmittausosasto
Olkiluodon tutkimusaineiston vertaileva fokusoi-
tu mallinnus; GTK
3D-ROCK kalliomallinnusohjelmiston kehittämi-
nen; VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Posiva Oy:n maanjäristyksiä koskevien raporttien
arviointityö; TKK / Kalliotekniikan Laboratorio
